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函館山冷蔵（株）　

2号倉庫 1階断熱改造工事・冷凍機配置図 1/100
図面名称

承認

工事名称

断熱改造工事

冷蔵庫・凍結室・チルド室
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天井断熱:200t

天井断熱:200t 天井断熱:100t

天井断熱:100t

外　部

（既存内装断熱は維持） （既存内装断熱は維持）

（既存内装断熱は維持）

（既存内装断熱は維持）

（既存内装断熱は撤去し、既存と同一厚さで
A種硬質ウレタンフォーム2種1号で

再施工します）
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各室内側 外　部

冷凍（暖房）能力 消費動力
kW kW

RU-1 冷凍機 スクリュー　55.0kW×2　マルチ 1 109.1 77.8 凍結室１
RU-2 冷凍機 スクリュー　55.0kW×2　マルチ 1 109.1 77.8 凍結室１
RU-3 冷凍機 スクリュー　55.0kW×2　マルチ 1 109.1 77.8 凍結室２
RU-4 冷凍機 スクリュー　37.0kW×2　マルチ 1 92.6 58.2 冷蔵庫
RU-5 冷凍機 レシプロ　  10.5kW×3　マルチ 1 104.7 32.4 チルド室
RU-6 冷凍機 レシプロ　  10.5kW×3　マルチ 1 85.1 30.6 前室
EH-5 ヒーター 電気ﾋｰﾀｰ　12.0kW 1 12.0 12.0 チルド室
EH-6 ヒーター 電気ﾋｰﾀｰ　 5.0kW 1 5.0 5.0 前室

対応する区画記号 品名 型式・仕様 数量


