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住宅・建築物の省エネルギー基準のイメージ 

 
Ⅰ．建築主等の判断の基準 
第１ 建築物に係る判断の基準 

 １ 一次エネルギー消費量に関する基準 
１－１ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第七十二条に規定

する建築物の建築をしようとする者のうち、住宅以外の用途に供する建築物を建築しようとする

者は、当該建築物における設計一次エネルギー消費量（１－３に定める方法により算定した数値

をいう。）を、基準一次エネルギー消費量（１－２に定める方法により算定した数値をいう。）に

より除した値が１を上回らないようにするものとする。 

 

１－２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 
(1) １－１における基準一次エネルギー消費量は(2)に定める方法によるものとする。 

 

(2) 一の建築物の基準一次エネルギー消費量ܧௌ்は、次の式により算出するものとする。 

ௌ்ܧ     ൌ ௌܧ  ௌܧ  ௌܧ  ௌௐܧ    ௌாܧ

この式において、ܧௌ்およびܧௌ、ܧௌ、ܧௌ、ܧௌௐ、ܧௌாは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ௌ்  ：一の建築物の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ ：空気調和設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ ：空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ ：照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌௐ ：給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌா ：昇降機の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 
 

ௌは次ܧ、ௌは次の(4)に定める方法によるものとしܧ、ௌは次の(3)に定める方法によるものとしܧ

の(5)に定める方法によるものとし、ܧௌௐは次の(6)に定める方法によるものとし、ܧௌாは次の(7)に
定める方法によるものとする。 

 
 。ௌは、次の式により算出するものとするܧ (3)

ௌܧ ൌ    ൫ܽௌ, ൈ ൯ܣ

ேೝ,ಲ

ୀଵ

 

  この式において、ܽௌ,、ܣ、 ܰ,は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ܽௌ, ：室 nの室用途と地域の区分によって別表第 1より決まる係数（単位 MJ/m2年） 

 
 ：室ܣ nの延べ面積（単位 m2） 

ܰ, ：当該建築物における空調対象室の数 

資料６ 



2 
 

 

 。ௌは、次の式により算出するものとするܧ (4)

ௌܧ ൌ    ൫ܽௌ, ൈ ൯ܣ

ேೝ,ೇ

ୀଵ

 

  この式において、ܽௌ,、ܣ、 ܰ,は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ܽௌ, ：室 nの室用途によって別表第 1より決まる係数（単位 MJ/m2年） 

 
 ：室ܣ nの延べ面積（単位 m2） 

ܰ, ：当該建築物における換気対象室の数 

 

 

 。ௌは、次の式により算出するものとするܧ (5)

ௌܧ ൌ    ൫ܽௌ, ൈ ൯ܣ

ேೝ,ಽ

ୀଵ

 

  この式において、ܽௌ,、ܣ、 ܰ,は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ܽௌ, ：室 nの室用途によって別表第 1より決まる係数（単位 MJ/m2年） 

 
 ：室ܣ nの延べ面積（単位 m2） 

ܰ, ：当該建築物における照明対象室の数 

 

 。ௌௐは、次の式により算出するものとするܧ (6)

ௌௐܧ ൌ    ൫ܽௌௐ, ൈ ൯ܣ

ேೝ,ೈ

ୀଵ

 

  この式において、ܽௌௐ,、ܣ、 ܰ,ௐは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ܽௌௐ, ：室 nの室用途と地域の区分によって別表第 1より決まる係数（単位 MJ/m2年） 

 
 ：室ܣ nの延べ面積（単位 m2） 

ܰ,ௐ ：当該建築物における給湯対象室の数 

 

 

 。ௌாは、次の式により算出するものとするܧ (7)

ௌாܧ ൌ ா݂  ൬
ா,ܮ ൈ ாܸ, ൈ ாܥ ൈ ாܶ,

860 ൈ 1000 ൰
ேಶೇ

ୀଵ
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  この式において、ܮா,、 ாܸ,、ܥா、 ாܶ,、 ாܰ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

   
ா, ：昇降機ܮ i の積載質量 （単位 kg） 

 ாܸ, ：昇降機 i の定格速度 （単位 m/s） 

 ா ：基準設定速度制御係数（1/40）ܥ 

 ாܶ, ：昇降機 i の年間運転時間 （単位 時間） 

ாܰ ：当該建築物における昇降機の台数 （単位 台） 

 ா݂ ：別表第 4に掲げる電気の量 1キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

 

 。ௌ்は、小数点第一位を切り下げた整数値とするܧ (8)
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１－３ 当該建築物における一次エネルギー消費量の算定方法 

(1) 当該建築物の一次エネルギー消費量்ܧは次の式により算出するものとする。 

்ܧ ൌ ܧ  ܧ  ܧ  ௐܧ  ாܧ െ   ௌܧ

この式において、்ܧおよびܧ、ܧ、ܧ、ܧௐ、ܧா、ܧௌは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 当該建築物の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）： ்ܧ

  ：空気調和設備の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ

  ：空気調和設備以外の機械換気設備の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ

  ：照明設備の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ

 ௐ ：給湯設備の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ

 ா ：昇降機の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ

 ௌ ：エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量（単位 MJ/年）ܧ

 

は次のܧ、は次の(3)に定める方法によるものとしܧ、は次の(2)に定める方法によるものとしܧ

(4)に定める方法によるものとし、ܧௐは次の(5)に定める方法によるものとし、ܧாは次の(6)に定

める方法によるものとし、エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具（以下、「エ

ネルギー利用効率化設備」という。）による一次エネルギー消費量の削減量ܧௌは次の(7)に定める方

法によるものとする。 

 

 。は、次のイからニに定める方法によるものとするܧ (2)

イ 一年あたりのܧは、計算対象空気調和設備に対して、空調機等、ポンプ等、熱源機器等によ

る一次エネルギー消費量をそれぞれ全台数分積算して算出するものとする。ܧは、以下の式によ

り算出するものとする。 

ܧ ൌ  ,ு,ܧ

ேಲ,ಲಹೆ

ୀଵ

  ,ெ,ܧ

ேಲ,ುೆಾು

ୀଵ

  ,ோாி,ܧ

ேಲ,ೃಶಷ

ୀଵ

 

この式において、ܧ,ு,、 ܰ,ு、ܧ,ெ,、 ܰ,ெ、ܧ,ோாி,、 ܰ,ோாிはそれぞれ次の数値

を表すものとする。 

,ு, ： 空調機等ܧ iの年間一次エネルギー消費量（単位 MJ/年） 

ܰ,ு ： 当該空気調和設備内の空調機等の数 （単位 台） 

,ெ, ： ポンプ等ܧ iの年間一次エネルギー消費量（単位 MJ/年） 

ܰ,ெ ： 当該空気調和設備内のポンプ等の数 （単位 台） 

,ோாி, ： 熱源機器等ܧ iの年間一次エネルギー消費量（単位 MJ/年） 

ܰ,ோாி ： 当該空気調和設備内の熱源機器等の数 （単位 台） 

ロ 空調機等の一次エネルギー消費量ܧ,ு,とポンプ等の一次エネルギー消費量ܧ,ெ,につ

いては、各機器が処理する冷暖房負荷を算出し、この負荷の大きさに応じて機器の性能が変化する

ことを考慮したうえで、エネルギー消費量を求めることとする。 
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ハ 熱源機器の一次エネルギー消費量ܧ,ோாி,については、各機器が処理する冷暖房負荷を算出し、

この負荷の大きさと気象条件に応じて機器の性能が変化することを考慮したうえで、エネルギー消

費量を求めることとする。 

ニ 冷暖房負荷の算出については、次の（イ）～（ハ）に掲げる事項について勘案すること。 

（イ） 次に掲げるスケジュール等を勘案すること 

(ⅰ) 空気調和設備の運転時間と温度設定 

(ⅱ) 居住者の在室時間と在室人数および発熱・発湿量 

(ⅲ) 照明、OA 製品等の使用時間と発熱量 

(ⅳ) 新鮮外気の取入時間と取入量 

（ロ） 気象条件については、別表第１に定める地域の区分ごとの気象データを使用すること。 

（ハ） 冷暖房負荷の計算においては、次に掲げる熱を勘案すること。 

(ⅰ) 室温と外気温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 

(ⅱ) 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 

(ⅲ) 照明、OA 機器、人体その他室内に存する物体から発生する熱 

(ⅳ) 取入外気の熱 

 

 。は、次のイからハに定める方法によるものとするܧ (3)

イ 一年あたりのܧは、計算対象機械換気設備に対して、その電動機定格入力ܧ, [W]と年間運転

時間 ܶ,[hour]を掛けた値を全台数（全 ܰ台）分積算して算出するものとする。ܧは、以下の式に

より算出するものとする。 

ܧ ൌ ா݂൫ܧ, ൈ ܶ, ൈ ,൯ܨ ൈ
ேೇ

ୀଵ

10ି 

この式において、ܧ,、 ܶ,、ܨ,、 ܰ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 , ： 機械換気設備 i の定格入力 （単位 W）ܧ

ܶ, ： 機械換気設備 i の運転時間 （単位 hour） 

, : 機械換気設備ܨ iの制御の方法に応じて定められる係数 （単位 無次元） 

ܰ ： 当該建物の機械換気設備の数 （単位 台） 

ா݂  ： 別表第 4に掲げる電気の量 1キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

ロ 機械換気設備の一次エネルギー消費量は、次の（イ）～（ハ）までに掲げる機器によって１年

間で消費される電力量を合計したものとする。 

（イ） 給気機 

（ロ） 排気機 

（ハ） その他換気設備の種類に応じて必要となる機器 

ハ 機械換気設備 i の制御の方法に応じて定められる係数ܨ,は、機械換気設備の設置状況および

用途、高効率電動機、インバータ、温度センサー等の採用の有無等を勘案して算出することとする。 
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 。は、次のイ及びロに定める方法によるものとするܧ (4)

イ 一年あたりのܧは、計算対象照明設備に対して、その照明器具一台あたりの消費電力ܧ, [W]

と年間運転時間 ܶ,[hour]を掛けた値を全台数（全 ܰ台）分積算して算出するものとする。ܧは、

以下の式により算出するものとする。 

ܧ ൌ ா݂൫ܧ, ൈ ܶ, ൈ ,ܨ ൈ ,൯ܥ ൈ
ேಽ

ୀଵ

10ି 

この式において、ܧ,、 ܶ,、ܨ,、ܥ,、 ܰ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 , ： 照明設備 i の消費電力 （単位 W）ܧ

ܶ, ： 照明設備 i の運転時間 （単位 hour） 

, : 照明設備ܨ iの制御の方法に応じて定められる係数 （単位 無次元） 

, : 照明設備ܥ iを設置する室の形状に応じて定められる係数 （単位 無次元） 

ܰ ： 当該建物の照明設備の数 （単位 台） 

ா݂  ： 別表第 4に掲げる電気の量 1キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

ロ 照明設備 i の制御の方法に応じて定められる係数ܨ,は、照明設備の設置状況および用途、調

光、人感、明るさセンサーの採用の有無等を勘案して算出することとする。 

 

 。ௐは、次のイ及びロに定める方法によるものとするܧ (5)

イ 一年あたりのܧௐは、計算対象給湯設備に対して、その給湯設備一台あたりにかかる年間給湯

負荷ܳௐ,[kJ/年]をシステム効率ߟௐ,で除した値を全台数（全ܰௐ台）分積算して算出するものとす

る。ܧௐは、以下の式により算出するものとする。 

ௐܧ ൌቆ
ܳௐ,

ௐ,ߟ1000
ቇ

ேೈ

ୀଵ

 

ロ 年間給湯負荷ܳௐ,は、外気温度、給水温度による影響を勘案し、給湯配管からの熱損失量も含

めて算出すること。 

 

 。ாは、次のイ及びロに定める方法によるものとするܧ (6)

イ 一年あたりのܧாは、計算対象昇降機に対して、以下の式により算出するものとする。 

ாܧ ൌ ா݂  ൬
ா,ܮ ൈ ாܸ, ൈ ா,ܥ ൈ ாܶ,

860 ൈ 1000 ൰
ேಶೇ

ୀଵ

 

  この式において、ܮா,、 ாܸ,、ܥா,、 ாܶ,、 ாܰ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

   
ா, ：昇降機ܮ i の積載質量 （単位 kg） 

 ாܸ, ：昇降機 i の定格速度 （単位 m/s） 

ா, ：昇降機ܥ  i の制御の方法に応じて定められる係数 
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 ாܶ, ：昇降機 i の年間運転時間 （単位 時間） 

 ாܰ ：当該建築物における昇降機の数 

 ா݂ ：別表第 4に掲げる電気の量 1キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

ロ 昇降機 i の制御の方法に応じて定められる係数ܥா, については、当該昇降機の速度制御方式

の種類を勘案して算出することとする。 

 

 。ௌは、次のイ及びロに定める方法によるものとするܧ (7)

イ １年あたりのܧ௦は、計算対象エネルギー利用効率化設備に対して、その設備一台あたりのエ

ネルギー消費量の削減量ܧௌ,を全台分積算して算出するものとする。 

ௌܧ ൌ ா݂൫ܧௌ,൯
ேೄ

ୀଵ

 

この式において、ܧௌ,および ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ௌ, ：エネルギー利用効率化設備ܧ i による消費電力量の削減量（単位 MWh/日） 

ா݂  ：別表第４に掲げる電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数（単位 kJ/kWh） 

ロ エネルギー利用効率化設備による消費電力量の削減量ܧ௦,は、気象条件及び設備の性能、設置

状況を勘案して計算するものとする。 

 
 ２ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 
 
建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。 

(1) 外壁の方位､室の配置等に配慮して配置計画及び平面計画を策定すること。 
(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部を断熱性の高いものとすること。 
(3) 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用等により日射による熱負荷の低減を図ること。 
(4) 気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止などに十分配慮すること。 
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第２ 住宅に係る判断の基準 
  １ 一次エネルギー消費量に関する基準 
 １－１ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第七十二条に規定

する建築物の建築をしようとする者のうち、住宅を建築しようとする者は、当該住宅における設計

一次エネルギー消費量（１－３に定める方法により算定した数値をいう。）を、基準一次エネルギー

消費量（１－２に定める方法により算定した数値をいう。）により除した値が１を上回らないように

すること。 
 
１－２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 

(1) １－１における基準一次エネルギー消費量は、戸建住宅並びに重ね建住宅、連続住宅及び共同

住宅について定めることとし、戸建住宅、重ね建住宅における一の住戸、連続住宅における一の

住戸、共同住宅における一の住戸（以下、「単位住戸」という。）の基準一次エネルギー消費量に

ついては(2)に定める方法によるものとし、共同住宅における住棟の基準一次エネルギー消費量に

ついては(9)に定める方法によるものとする。 

(2)  単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。 

ௌ்ܧ     ൌ ௌுܧ  ௌܧ  ௌܧ  ௌܧ  ௌௐܧ    ௧ܧ

この式において、ܧௌ்およびܧௌு、ܧௌ、ܧௌ、ܧௌ、ܧௌௐ、ܧ௧は、それぞれ次の数値を表すものと

する。 

ௌ்：単位住戸の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌு：暖房設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ：冷房設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ：機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌ：照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

ௌௐ：給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 

 ௧：その他のエネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ  

ௌは次のܧ、ௌは次の(4)に定める方法によるものとしܧ、ௌுは次の(3)に定める方法によるものとしܧ

(5)に定める方法によるものとし、ܧௌは次の(6)に定める方法によるものとし、ܧௌௐは次の(7)に定め

る方法によるものとし、ܧ௧は次の(8)に定める方法によるものとする。 
ௌுは、住宅全体を暖房する方式の場合はイに定める方法によるものとし、居室のみを暖房すܧ  (3)

る方式の場合はロに定める方法によるものとする。ただし、新築時に暖房設備が設置されていない

場合は、ロに定める方法によるものとする。 

イ 住宅全体を暖房する方式の場合における暖房設備の基準一次エネルギー消費量ܧௌு,は、次の

式により算出するものとする。 
ௌு,ܧ  ൌ ܽௌு, ൈ   ௧௧ܣ

  この式において、ܽௌு,およびܣ௧௧は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ܽௌு,：別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2 年） 

௧௧：当該住宅における床面積の合計（単位ܣ m2） 

係数 別表第２に掲げる地域の区分 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ܽௌு, 711 575 473 501 421 282 149   

 
ロ 居室のみを暖房する方式の場合における暖房設備の基準一次エネルギー消費量ܧௌு,ோは、次の式

により算出するものとする。 

ௌு,ோܧ    ൌ ܽௌு,ெோ ൈ ெோܣ  ௌு,ைோߚ ൈ   ைோܣ

この式において、ܽௌு,ெோおよびܣெோ、ߚௌு,ைோ、ܣைோは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ܽௌு,ெோ、ߚௌு,ைோ：別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2 年） 

ெோ：当該住宅の主たる居室の床面積（単位ܣ   m2） 

ைோ：当該住宅のその他の居室の床面積の合計（単位ܣ   m2） 

  なお、「主たる居室」とは、基本生活行為において就寝を除き、日常生活上最も在室時間が長い

居室をいい、「その他居室」とは住宅の居室のうち、主たる居室以外の居室を言う。以下同じ。 

 
 暖房方法

の区分 
係数 

別表第２に掲げる地域の区分 
1 2 3 4 5 6 7 8 

（い） 
ܽௌு,ெோ 1244 1161 970 1029 881 664 350  
  ௌு,ைோ 690 648 573 568 481 367 191ߚ

（ろ） 
ܽௌு,ெோ 1002 909 736 713 487 342 170  
  ௌு,ைோ 171 159 129 117 73 54 30ߚ

（は） 
ܽௌு,ெோ 1244 1161 970 1029 881 664 350  
  ௌு,ைோ 171 159 129 117 73 54 30ߚ

（に） 
ܽௌு,ெோ 1002 909 736 713 487 342 170  
  ௌு,ைோ 690 648 573 568 481 367 191ߚ

１ 「暖房方法の区分」とは別表第３に定める暖房方法の区分をいう。 
２ 新築時に主たる居室に暖房設備を設置しない場合の暖房方法の区分は別表第２に掲げる地域

の区分に依存し、別表第２における１～４地域においては区分（い）とし、５～７地域におい

ては区分（ろ）によるものとする。 
 

ௌは、住宅全体を冷房する方式の場合は次のイに定める方法によるものとし、居室のみを冷房ܧ  (4) 

する方式の場合は次のロに定める方法によるものとする。ただし、新築時に冷房設備が設置され

ていない場合は、ロに定める方法によるものとする。 

イ 住宅全体を冷房する方式の場合における冷房設備の基準一次エネルギー消費量ܧௌ,は、次の

式により算出するものとする。 

ௌ,ܧ ൌ ܽௌ, ൈ    ௧௧ܣ

この式において、ܽௌ,およびܣ௧௧は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ܽௌ,：別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数 

௧௧：当該住宅における床面積の合計（単位ܣ m2） 
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係数 
別表第２に掲げる地域の区分 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ܽௌ, 23 20 41 78 84 207 265 367 

 

ロ 居室のみを冷房する方式の場合における冷房設備の基準一次エネルギー消費量ܧௌ,ோは、次の式に

より算出するものとする。 

ௌ,ோܧ  ൌ ܽௌ,ெோ ൈ ெோܣ  ௌ,ைோߚ ൈ   ைோܣ

この式において、ܽௌ,ெோおよびܣெோ、ߚௌ,ைோ、ܣைோは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ܽௌ,ெோ、ߚௌ,ைோ：別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2 年） 

ெோ：当該住宅の主たる居室の床面積（単位ܣ m2） 

ைோ：当該住宅のその他の居室の床面積の合計（単位ܣ m2） 

係数 
別表第２に掲げる地域の区分 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ܽௌ,ெோ 11 9 20 42 43 108 131 143 

 ௌ,ைோ 4 4 7 12 12 39 42 81ߚ

 
 。ௌは、次の式により算出するものとするܧ  (5)   

ௌܧ     ൌ ܽௌ ൈ ௧௧ܣ   ௌߚ

この式において、ܽௌ、ܣ௧௧、ߚௌは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 ܽௌ、ߚௌ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数 

௧௧：床面積の合計（単位ܣ   m2） 

係数 

床面積の合計の区分 

（い） （ろ） （は） 

床面積の合計が 
60 平方メートル未満 

床面積の合計が 
60 平方メートル以上

120 平方メートル未満 

床面積の合計が 
120 平方メートル以上

ܽௌ    

    ௌߚ

 
 。ௌは、次の式により算出するものとするܧ  (6)

ௌܧ     ൌ 31 ൈ ௧௧ܣ  169 ൈ ெோܣ  39 ൈ   ைோܣ

この式において、ܣ௧௧およびܣெோ、ܣைோは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

௧௧：当該住宅における床面積の合計（単位ܣ m2） 

ெோ：当該住宅の主たる居室の床面積（単位ܣ     m2） 
ைோ：当該住宅のその他居室の床面積（単位ܣ   m2） 

 。ௌௐは、次の式により算出するものとするܧ  (7)

ௌௐܧ      ൌ ܽௌௐ ൈ ௧௧ܣ    ௌௐߚ
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この式において、ܽௌௐおよびܣ௧௧、ߚௌௐは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
  ܽௌௐ、ߚௌௐ：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数 

௧௧：当該住宅の床面積の合計（単位ܣ    m2） 

 

別表第２に

掲げる地域

の区分 
係数 

床面積の合計の区分 
（い） （ろ） （は） （に） （ほ） 

床面積の合

計が 30 平方

メートル未

満 

床面積の合

計が 30 平方

メートル以

上かつ 60 平

方メートル

未満 

床面積の合

計が 60 平方

メートル以

上かつ 90 平

方メートル

未満 

床面積の合

計が 90 平方

メートル以

上かつ 120 平

方メートル

未満 

床面積の合

計が 120 平方

メートル以

上 

1 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

2 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

3 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

4 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

5 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

6 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

7 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

8 
ܽௌௐ      
      ௌௐߚ

 
 。௧は、次の式により算出するものとするܧ (8)
௧ܧ  ൌ ௧ߙ ൈ ௧௧ܣ   ௧ߚ

この式において、ܽ௧およびܣ௧௧、ߚ௧は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
ܽ௧、ߚ௧：床面積の合計の区分ごとに次の表に掲げる係数 

௧௧：当該住宅の床面積の合計（単位ܣ  m2） 

 

係数 

床面積の合計の区分 

（い） （ろ） （は） （に） （ほ） 

床面積の合計

が 30 平方メー

床面積の合計

が 30 平方メー

床面積の合計

が 60 平方メー

床面積の合計

が 90 平方メー

床面積の合計

が 120 平方メ
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トル未満 トル以上かつ

60 平方メート

ル未満 

トル以上かつ

90 平方メート

ル未満 

トル以上かつ

120 平方メー

トル未満 

ートル以上 

    ௧ߙ

    ௧ߚ

 
(9) 共同住宅における住棟の基準一次エネルギー消費量ܧ௦௧,は、次の式により算出するものとする。 

௦௧,ܧ ൌܧௌ்,





 ሺܧ௦  ௦௩ܧ  ௦ܧ  ௦௪ܧ   ௦௩ሻܧ

この式において、ܧ௦௧,、ܧௌ்、ܧௌ、ܧௌ௩、ܧௌ、ܧௌௐ、ܧௌ௩、nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ௦௧, ：住棟の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

ௌ்,  ：住戸ｉの基準一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/年） 
 ௦ ：共用部の空調設備の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

 ௦௩ ：共用部の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

 ௦ ：共用部の照明設備の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

 ௦௪ ：共用部の給湯設備の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

 ௦௩ ：共用部の昇降機設備の基準一次エネルギー消費量（単位 MJ/年）ܧ 

 n   ：住戸数 

 

௦は次のܧ、௦௩は次の(11)に定める方法によるものとしܧ、௦は次の(10)に定める方法によるものとしܧ

(12)に定める方法によるものとし、ܧ௦௪は次の(13)に定める方法によるものとし、ܧ௦௩は次の(14)に定め

る方法によるものとする。 

 。௦は次の式により算出するものとするܧ  (10)

௦ܧ ൌܽ௦, ൈ




 ܣ

この式において、ܽ௦,およびܣ、nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

  ܽ௦, ：空調対象室 iの室用途と別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ 

m2年） 

：空調対象室ܣ     iの延べ面積（単位 m2） 

n :当該建築物における空調対象室の数 

室用途 
別表第２に掲げる地域の区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

屋内廊下 610 598 603 603 697 709 703 596 

ロビー 619 623 673 719 761 815 836 736 

管理人室 704 686 666 644 758 756 743 626 

集会室 704 686 666 644 758 756 743 626 

   ※建築物の用途部分が含まれる場合は別表第１に示す係数を用いて基準値を算定する。 
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  。௦௩は次の式により算出するものとするܧ  (11)

௦௩ܧ ൌܽ௦௩, ൈ




 ௧,ܣ

この式において、ܽ௦௩,およびܣ௧,、nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

  ܽ௦௩, ：室 i（空調対象室を除く）の室用途ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2年） 

 ௧, ：室（空調対象室を除く）iの延べ面積（単位 m2）ܣ  

n
   

：当該建築物における下表の用途に室のうち、空調対象室以外の室数 

 

室用途名称  ܽ௦௩, 

屋内廊下 0 

ロビー 0 

屋内駐車場 1662 

電気・機械室（標準） 475 

電気・機械室（高発熱） 950 

厨芥置き場等 1425 

※建築物の用途部分が含まれる場合は別表第１に示す係数を用いて基準値を算定する。 

 

 。௦は、次の式により算出するものとするܧ  (12) 

௦ܧ ൌܽ௦, ൈ




 ௧,ܣ

この式において、ܽ௦,、ܣ௧,および  nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

    ܽ௦, ：室 iの室用途ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2年） 

௧, ：室ܣ     iの延べ面積（単位 m2） 

n
     

：当該建築物における照明対象室の数 
 

室用途名称  ܽ௦, 

屋内廊下 513 

ロビー 1026 

管理人室 353 

集会室 115 

屋外廊下 256 

屋内駐車場 308 

電気・機械室（標準） 10 

電気・機械室（高発熱） 10 
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厨芥置き場等 308 

※建築物の用途部分が含まれる場合は別表第１に示す係数を用いて基準値を算定する。 
 

 。௦௪は、次の式により算出するものとするܧ  (13)

௦௪ܧ ൌܽ௦௪, ൈ




 ௧,ܣ

この式において、ܽ௦௪,、ܣ௧,および  nは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

     ܽ௦௪,：室 i の室用途と別表第２に掲げる地域の区分ごとに次の表に掲げる係数（単位 MJ/ m2年） 

௧, ：室ܣ      iの延べ面積（単位 m2） 

n
   

：当該建築物における給湯対象室の数 

 

室用途 
別表第２に掲げる地域の区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

管理人室 51 50 47 45 43 39 36 29 

集会室 1712 1678 1572 1531 1454 1322 1209 978 

※建築物の用途部分が含まれる場合は別表第１に示す係数を用いて基準値を算定する。 

 。௦௩は、次の式により算出するものとするܧ  (14) 

௦௩ܧ ൌ൬ ܰ௩, ൈ ௩,ܮ ൈ ܸ௩, ൈ ௦௧ܨ
860 ൈ 1000 ൈ ܶ௩,൰ ൈ





 ܮܧܥܧ

ܰ௩, ： 昇降機系統 i に属する昇降機の台数 （単位 台） 
௩, ： 昇降機系統ܮ i に属する昇降機の積載質量 （単位 kg） 

ܸ௩, ： 昇降機系統 i に属する昇降機の定格速度 （単位 m/s） 
  ௦௧ ： 基準設定速度制御係数（1/40）ܨ

ܶ௩, ： 昇降機系統 i の昇降機年間運転時間 （単位 時間） 
n
   

：当該建築物における昇降機の対象系統数 

ECEL ： 別表第４に掲げる電気の量 1 キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 
 

(15)  Eୱ୲は、小数点第一位を切り下げた整数値とする。 
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１－３ 当該住宅における一次エネルギー消費量の算定方法 
(1) １－１における当該住宅の一次エネルギー消費量は、単位住戸のエネルギー消費量については

(2)に定める方法によるものとし、共同住宅における住棟のエネルギー消費量については(10)に定

める方法によるものとする。 
(2)  単位住戸のエネルギー消費量は、次の式により算出するものとする。 

்ܧ ൌ ுܧ  ܧ  ܧ  ܧ  ௐܧ െ ௌܧ    ௧ܧ
この式において、்ܧおよび ܧு、ܧ、ܧ、ܧ、ܧௐ、ܧௌ、ܧ௧は、それぞれ次の数値を表すものと

する。 
単位住戸のエネルギー消費量（単位：்ܧ  MJ/年） 

ு：暖房設備の一次エネルギー消費量（単位ܧ    MJ/年） 

：冷房設備の一次エネルギー消費量（単位ܧ   MJ/年） 

：機械換気設備の一次エネルギー消費量（単位ܧ   MJ/年） 

：照明設備の一次エネルギー消費量（単位ܧ   MJ/年） 

ௐ：給湯設備（コージェネレーション設備を採用する場合にあっては、コージェネレーション設ܧ  

備。以下同じ。）の一次エネルギー消費量（単位 MJ/年） 

ௌ：エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量（単位ܧ   MJ/年） 

 ௧：その他のエネルギー消費量ܧ
は次の(5)ܧ、は次の(4)に定める方法によるものとしܧ、ுは次の(3)に定める方法によるものとしܧ      

に定める方法によるものとし、ܧは次の(6)に定める方法によるものとし、ܧௐは次の(7)に定める方

法によるものとし、エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具（以下、「エネルギ

ー利用効率化設備」という。）による一次エネルギー消費量の削減量ܧௌは次の(8)に定める方法によ

るものとし、ܧ௧は次の(9)に定める方法によるものとする。 

 。ுは、次のイからニに定める方法によるものとするܧ  (3)

イ １年あたりの暖房設備の一次エネルギー消費量ܧுは、日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの暖

房設備݅の一次エネルギー消費量ܧு,ௗ,௧,を、暖房設備ごとにおよび 1 年間を通じて積算して算出

するものとする。暖房設備݅の一次エネルギー消費量ܧு,ௗ,௧,は、暖房設備の種類および仕様並び

に当該住宅の床面積、外気の温湿度及び暖房設備により処理される暖房負荷、暖房設備により

処理されない暖房負荷を勘案して算出することとし、日付݀時刻ݐにおける暖房設備の一次エネ

ルギー消費係数を用いて算出する場合においては、以下の式により算出するものとする。 

ு,ௗ,௧,ܧ ൌ ு,ௗ,௧,ܥ ൈ ்ܳ,ு,ௗ,௧,  ்,ுߙ ൈ ்ܳ,ு,ௗ,௧,  

この式において、ܧு,ௗ,௧,およびܥு,ௗ,௧,、்ܳ,ு,ௗ,௧,、ߙ்,ு、்ܳ,ு,ௗ,௧,は、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

におけるݐு,ௗ,௧,：日付݀の時刻ܧ   1 時間あたりの暖房設備݅の一次エネルギー消費量（単位 MJ/h） 

におけるݐு,ௗ,௧,：日付݀の時刻ܥ   1 時間あたりの暖房設備݅の一次エネルギー消費係数 

  ்ܳ,ு,ௗ,௧,：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間あたりの暖房設備݅により処理される暖房負荷（単位 MJ/h） 

்,ு ：処理されない暖房負荷を一次エネルギー消費量に換算する係数で別表第２に定める地ߙ  

域の区分ごとに定まり別表第５による 

 ்ܳ,ு,ௗ,௧,：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間あたりの暖房設備݅により処理されない暖房負荷（単位



16 
 

MJ/h） 

ロ 日付݀の時刻ݐにおける 1時間あたりの暖房設備݅の一次エネルギー消費係数ܥு,ௗ,௧,は暖房設備

の種類および仕様並びに当該住宅の床面積、外気の温湿度及び暖房設備により処理される暖房

負荷、暖房設備により処理されない暖房負荷を勘案した数値とする。 

ハ 暖房設備により処理されない負荷は、暖房負荷が暖房設備による最大出力以上となる場合に

おいて暖房負荷から最大出力を減じた値とし、暖房負荷が暖房設備による最大出力を超えない

場合は 0 とする。 

    ニ 暖房負荷は、(イ)から(ハ)に掲げる事項ついて勘案すること。 

     (イ) 暖房負荷の計算においては、次に掲げるスケジュール等を勘案すること。 

① 暖房設備の運転時間と温度設定 

② 居住者の在室時間と在室人数および発熱・発湿量 

③ 局所換気および全般換気の運転時間と換気量および換気経路 

④ 家電製品の運転時間と発熱量 

        (ロ) 外気温（日平均外気温を含む。）については、別表第２に定める地域の区分ごとの気象デー

タを使用すること。 

     (ハ) 暖房負荷の計算においては、次に掲げる熱を勘案すること。 

(ⅰ) 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 

(ⅱ) 換気又は漏気によって輸送される熱 

(ⅲ) 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 

(ⅳ) 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 

(ⅴ) 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 

 。は、次のイからニに定める方法によるものとするܧ  (4)

イ １年あたりの冷房設備の一次エネルギー消費量ܧは、日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの冷

房設備݅の一次エネルギー消費量ܧ,ௗ,௧,を、冷房設備ごとにおよび 1 年間を通じて積算して算出

するものとする。日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの冷房設備݅の一次エネルギー消費量ܧ,ௗ,௧,
は、冷房設備の種類および仕様並びに当該住宅の床面積、外気の温湿度及び冷房設備により処

理される冷房負荷を勘案して算出することとし、日付݀時刻ݐにおける冷房設備の一次エネルギ

ー消費係数を用いて算出する場合においては、以下の式により算出するものとする。 

,ௗ,௧,ܧ ൌ ,ௗ,௧,ܥ ൈ ்ܳ,,ௗ,௧,  

この式において、ܧ,ௗ,௧,およびܥ,ௗ,௧,は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

におけるݐ,ௗ,௧,：日付݀の時刻ܧ   1 時間あたりの冷房設備݅の一次エネルギー消費量（単位 MJ/h） 

におけるݐ,ௗ,௧,：日付݀の時刻ܥ   1 時間あたりの冷房設備݅の一次エネルギー消費係数  

 

ロ 日付݀の時刻ݐにおける 1 時間あたりの冷房設備݅の一次エネルギー消費係数ܥ,ௗ,௧,は冷房設備

の種類および仕様並びに当該住宅の床面積、外気の温湿度及び冷房設備により処理される冷房

負荷を勘案した数値とする。 

ハ 冷房設備による処理負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷量及び処理潜熱負荷量の合計とする。 

(イ) 冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力を超えない
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場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当

該冷房設備による最大顕熱出力とする。 

(ロ) 冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力を超えない

場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当

該冷房設備による最大潜熱出力とする。 

ニ 冷房負荷は、(イ)から(ハ)に掲げる事項ついて勘案すること。 

(イ) 冷房負荷の計算においては、次に掲げるスケジュール等を勘案すること。 

① 冷房設備の運転時間と温湿度設定 

② 居住者の在室時間と在室人数および発熱・発湿量 

③ 局所換気および全般換気の運転時間と換気量および換気経路 

④ 家電製品の運転時間と発熱量 

(ロ) 外気温（日平均外気温を含む。）については、別表第２に定める地域の区分ごとの気象デ

ータを使用すること。 

(ハ) 冷房負荷の計算においては、次の①及び②に掲げる熱をそれぞれ勘案すること。 

① 顕熱 

(ⅰ) 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 

(ⅱ) 換気（通風のための措置を含む。②において同じ。）又は漏気によって輸送される熱 

(ⅲ) 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱 

(ⅳ) 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱 

(ⅴ) 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱 

② 潜熱 

(ⅰ) 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱 

(ⅱ) 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱 

(ⅲ) 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱 

 。は、次のイからハに定める方法によるものとするܧ  (5)

 イ １年あたりの機械換気設備の一次エネルギー消費量ܧは、日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたり

の全般換気設備の一次エネルギー消費量ܧீ,ௗ,௧と日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの局所換気

設備の一次エネルギー消費量ܧ,ௗ,௧の合計値を、1 年間を通じて積算して算出するものとする。

日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの全般換気設備の一次エネルギー消費量ܧீ,ௗ,௧は、以下の式

により算出するものとする。 

ீ,ௗ,௧ܧ   ൌ ௌ݂ி ൈ ோܸ ൈ ܮܧܥܧ ൈ 10ି  

       この式において、ܧீ,ௗ,௧および ௌ݂ி、 ோܸ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

におけるݐீ,ௗ,௧：日付݀時刻ܧ        1 時間あたりの全般換気設備の一次エネルギー消費量（単位 MJ/h） 

       ௌ݂ி：全般換気設備の比消費電力（単位 W/(m3/h)） 

       ோܸ：全般換気設備の参照機械換気量（単位 m3/h） 
       ECEL ： 別表第４に掲げる電気の量 1 キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

ロ 全般換気設備の比消費電力 ௌ݂ிは、機械換気設備の種類、仕様並びに全般換気設備の設計風

量を勘案して算出することとする。 
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ハ 全般換気設備の参照機械換気量 ோܸは、換気回数および床面積、並びに熱交換型換気設備を採

用する場合においては有効換気量率を勘案して算出することとする。 

 。は、次のイからハに定める方法によるものとするܧ  (6) 

 イ １年あたりの照明設備の一次エネルギー消費量ܧは、日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりの照

明区画݅に設置される照明設備の一次エネルギー消費量ܧ,ௗ,௧,を照明区画ごとにおよび 1 年間を

通じて積算して算出するものとし、ܧ,ௗ,௧,は、以下の式により算出するものとする。 

,ௗ,௧,ܧ   ൌ ܲ ൈ ܥ ൈ ܮܧܥܧ ൈ 10ି ൈ   ,ௗ,௧ݎ

この式において、ܧ,ௗ,௧,および ܲ、ܥ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

におけるݐ,ௗ,௧, ：日付݀時刻ܧ 1 時間あたりの照明区画݅に設置される照明設備の一次エネルギ

ー消費量（単位 MJ/h） 

ܲ ：照明区画݅に設置される照明設備の消費電力の合計値（単位 W） 

  ：照明区画݅に設置される照明設備の消費電力の補正値ܥ

ECEL    ：別表第４に掲げる電気の量 1 キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

 における照明区画݅に設置される照明設備の使用時間率ݐ,ௗ,௧ ：日付݀時刻ݎ

ロ 照明区画݅に設置される照明設備の消費電力の合計値 ܲは、照明設備の種類、仕様並びに照明

区画݅の床面積を勘案して算出することとする。 

ハ 照明区画݅に設置される照明設備の消費電力の補正値ܥは、照明設備の設置状況および用途、

調光、人感センサーおよび多灯分散照明の採用の有無を勘案して算出することとする。 

 。ௐは、次のイからハに定める方法によるものとするܧ  (7)

イ ܧௐは、日付 d における 1 日あたりの給湯設備の一次エネルギー消費量ܧௐ,ௗを、1 年間を通じ

て積算して算出するものとする。1 日あたりの給湯設備の一次エネルギー消費量ܧௐ,ௗは、給湯設

備がコージェネレーション設備でない場合においては、給湯設備の種類、仕様、並びに外気温

湿度、給水温度、給湯負荷を勘案して算出し、給湯設備がコージェネレーション設備の場合に

おいては、給湯設備の種類、仕様、並びに外気温湿度、給水温度、コージェネレーション設備

が分担する温水負荷、電力需要を勘案して算出することとし、日付݀時刻ݐにおける給湯設備の

一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合においては、以下の式により算出するものとす

る。 

ௐ,ௗܧ ൌ ௐ,ௗܥ ൈ   ௐ,ௗܮ

この式において、ܧௐ,ௗおよびீܧ,௪,ௗ、ܧ,௪,ௗ、 ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ௐ,ௗ：日付݀における１日あたりの給湯設備の一次エネルギー消費量（単位ܧ  MJ/日） 

 ௐ,ௗ：日付݀における１日あたりの給湯設備の一次エネルギー消費係数ܥ 

     

ௐ,ௗ ：日付݀における１日あたりの給湯負荷（単位ܮ  MJ/日） 

ロ 日付݀における１日あたりの給湯設備の一次エネルギー消費係数ܥௐ,ௗは給湯設備の種類、仕様、

並びに外気温湿度、給水温度、給湯負荷を勘案した数値とする。 

ハ 日付݀における１日あたりの給湯負荷ܮௐ,ௗは、床面積、並びに外気温湿度、給水温度を勘案し、

さらに太陽熱利用給湯設備を利用する場合においては太陽熱利用給湯設備の種類、仕様および

直達日射量および天空放射量を勘案して算出することとする。 
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 。௦は、次のイ、ロに定める方法によるものとするܧ  (8)

イ ܧ௦は、日付݀時刻ݐにおける 1 時間あたりのエネルギー利用効率化設備による一次エネルギー

消費量の削減量ܧ௦,ௗ,௧を、1 年間を通じて積算して算出するものとし、ܧ௦,ௗ,௧は、以下の式により算

出するものとする。 

௦,ௗ,௧ܧ  ൌ ா,௦,ௗ,௧ܧ ൈ ܮܧܥܧ ൈ 10ିଷ  

この式において、ܧா,௦,ௗ,௧および ா݂は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ா,௦,ௗ,௧：日付݀時刻ܧ t における 1 時間あたりのエネルギー利用効率化設備による消費電力量の削

減量（単位 kWh/時） 

ECEL ：別表第４に掲げる電気の量 1 キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 

ロ 日付݀における１日あたりのエネルギー利用効率化設備による消費電力量の削減量ܧா,௦,ௗは、気

象条件及び設備の性能、設置状況を勘案して計算するものとする。 

 。௧は、Ⅱの第１の１－２の(8)に規定する算出方法を用いることとするܧ  (9)  
    (10)  共同住宅における住棟の一次エネルギー消費量については、(2)により算出した各住戸の一次

エネルギー消費量の合計に、共用部の一次エネルギー消費量を加算することとする。共用部分の

エネルギー消費量は、Ⅰの第１の１の３に規定する算出方法を用いることとする。 
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 ２ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 
 
２－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、住宅（重ね建住宅、連続住宅及び共同住宅にあって

は、住戸。以下２において同じ。）の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。 
(1) 外壁の方位､室の配置等に配慮して住宅の配置計画及び平面計画を策定すること。 
(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部を断熱性の高いものとすること。 
(3) 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用等により日射による熱負荷の低減を図ること。 
(4) 気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止などに十分配慮すること。 

２－２ 住宅の外壁、窓等に関して２－１の(1)から(3)までに掲げる事項に係る措置が的確に実施され

ているかどうかについての判断は、２－３によるものとし、２－１の(4)に掲げる事項に係る措置を

実施するにあたっては、２－４から２－７までに留意するものとする。 
２－３ 地域の区分に応じた年間暖冷房負荷等の基準 

(1) 住宅が、次の(2)に定める熱貫流率の基準及び (3)に定める日射侵入率の基準に適合するようにす

るものとする。 
(2) 地域の区分に応じた熱貫流率の基準 
イ 住宅の外皮平均熱貫流率が、別表第２に掲げる地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以

下であること。 

別表第２に掲げる地域の区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

外皮平均熱貫流率の基準値（単

位 1 平方メートル 1 度につき

ワット） 
        

1 「「熱貫流率」とは、土間床等の外周以外の部分にあっては、内外の温度差１度の場合に 
おいて１平方メートル当たり貫流する熱量をワットで表した数値であって、当該部位を 
熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ、熱橋により貫流する熱量等を勘 
案して算出したものをいい、土間床等の外周にあっては、内外の温度差１度の場合にお 
いて１メートル当たり貫流する熱量をワットで表した数値であって、当該土間床等を熱 
の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ等を勘案して算出したものをいう。 

 
 (3) 地域の区分に応じた住宅の日射侵入率の基準 

イ 住宅の平均日射侵入率が、次の表に掲げる基準値以下であること。 

別表第２に掲げる地域の区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

平均日射侵入率の基準値         

 
２－４ 気密性の確保 

室内に直接侵入する隙間風の防止による暖冷房負荷の削減、断熱材の断熱効果の補完及び的確な

計画換気の実現のため、気密性の確保のための措置を講じるものとする。 
２－５  防露性能の確保 

次の(1)及び(2)に留意し、住宅の断熱性能及び耐久性能を損なうおそれのある結露の発生を防止す
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るための措置を講じるものとする。 
(1) 表面結露の防止 
住宅全体としては２－３の(2)のイに定める暖冷房負荷の基準又は２－３の(3)のイに定める熱損失

係数の基準に適合する場合であっても、断熱構造化すべき部位において、表面結露の発生のおそれ

のある著しく断熱構造を欠く部分（開口部を除く。）を作らないこと。 
(2) 内部結露の防止 
断熱材の内部又は断熱材よりも屋外側で外気に開放されていない部分においては、内部結露の発生

を防止するため、水蒸気の侵入と排出について考慮し、当該部分に多量の水蒸気が滞留しないよう

適切な措置を講じること。 
２－６ 暖房機器等による室内空気汚染の防止 

住宅に燃焼系の暖房機器又は給湯機器を設置する場合にあっては、室内空気汚染をできる限り防

止するための措置を講じるものとする。 
２－７ 防暑のための通気経路の確保 

夏期の防暑上通風が有効である地域における住宅について、防犯及び騒音防止の観点から生活上

支障のない範囲で通風経路の確保に努めるものとする。 
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第３ 複合建築物に係る判断の基準 
 １ 一次エネルギー消費量に関する基準 
 １－１ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）第七十二条に規定する建

築物の建築をしようとする者のうち、住宅と住宅以外の用途に供する建築物（以下、「複合建築物」

という。）を建築しようとする者は、基準一次エネルギー消費量（１－２に定める方法により算定し

た数値をいう。）を、当該建築物における一次エネルギー消費量（１－３に定める方法により算定し

た数値をいう。）が上回らないようにすること。 
 １－２ 基準一次エネルギー消費量の算定方法 
  (1) １－１に示す基準一次エネルギー消費量は複合建築物全体および住戸についてそれぞれ定める

こととし、複合建築物全体については(2)に定める方法によるものとし、住戸については(3)に定め

る方法によるものとする。 
  (2) 複合建築物全体の基準一次エネルギー消費量は、イおよびロに示す値の合計とする。 
   イ 建築物に該当する部分については、Ⅰの１－２の(2)に定める方法により算出した基準一次エ

ネルギー消費量 
ロ 住宅に該当する部分については、共同住宅の場合はⅡの第１の１－２の(9)に定める方法によ

り算出した基準一次エネルギー消費量、共同住宅以外の場合はⅡの第１の(2)に定める方法によ

り算出した基準一次エネルギー消費量 
  (3) 複合建築物における住戸の基準一次エネルギー消費量はⅡの第１の１－２の(2)に定める方法

によるものとする。 
 
 ２ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 

住宅に係る部分について、Ⅱの第１の２に示す基準を満たすこと。 
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Ⅱ．所有者の判断の基準 
１－１ 特定建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者。以下同じ。）は１－

２から１－７に掲げる事項に配慮し、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止、及びエネルギーの効

率的利用を図ること。 
１－２ 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

次に掲げる事項に配慮し、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。 

(1) 熱の損失が増大しないよう採用した室の配置等の維持保全をすること。 
(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部の清掃、補修等により、これらの断熱性の維持保全をすること。 
(3) 窓からの日射の制御状態の点検等により、日射による熱負荷の低減措置の維持保全をすること。 
(4) 気密性の確保、防露性能の確保、室内空気汚染の防止などに十分配慮すること 

１－３ 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 
次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

 (1) 室等の空気調和負荷の特性等に配慮した空気調和設備のシステムの維持保全をすること。 
(2) 風道、配管等の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大しないよう採用した熱搬送設備の

維持保全をすること。 
(3) 熱源機器、ポンプ、空気調和機等の作動状況の点検等により、採用した空気調和設備の制御方法

の維持保全をすること。 
(4) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエネルギーの利用効率を維持すること。 

１－４ 機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 
次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図る

こと。 

 (1) 風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を適切に維持すること。 
(2) 送風機等の稼動状態の点検等により、採用した機械換気設備の制御方法の動作を適切に維持する

こと。 
(3) 機器の点検や清掃等により、採用した機器の換気能力及びエネルギーの利用効率を維持すること。 

１－５ 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 
次に掲げる事項に配慮し、照明設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

 (1) 照明器具の点検、清掃等により、採用した照明器具の照明効率を維持すること。 
(2) 照明設備の作動状態の点検等により、採用した照明設備の制御方法の維持保全をすること。 
(3) 保守管理に配慮して採用した設置方法の維持保全をすること。 
(4) 照明設備の配置、照度、室等の形状及び内装仕上げ等の維持保全をすること。 

１－６ 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 
次に掲げる事項に配慮し、給湯設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

 (1) 配管の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大しないよう採用した配管設備の維持保全を

すること。 
(2) 熱源機器、ポンプ等の作動状態の点検等により、採用した給湯設備の制御方法の維持保全をする

こと。 
(3) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエネルギーの利用効率を維持すること。 
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１－７ 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 
次に掲げる事項に配慮し、昇降機に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

 (1) 昇降機の稼働状態の点検等により、採用した昇降機の制御方法の維持保全をすること。 
(2) 駆動装置の点検等により、採用した駆動装置のエネルギーの利用効率を維持すること。 
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別表第１ 
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別表第２ 
地域の区分 都道府県名 

１、２ 北海道 

３ 青森県、岩手県、秋田県 

４ 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県 

５、６ 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、

山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈

良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛

媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 

７ 宮崎県、鹿児島県 

８ 沖縄県 

 
１ 上の区分の詳細は以下のとおりとする。 

(1) 上の区分のうち、１地域については、次の市町村とする。 

北海道 旭川市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、網走市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、

根室市、深川市、富良野市、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別村、京極町、倶知安町、

沼田町、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛

町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、

音威子府村、中川町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、天塩町、幌延町、猿払村、浜頓

別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、

訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、上湧別町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、

雄武町、伊達市（旧大滝村に限る。）、むかわ町（旧穂別町に限る。）、日高町（旧日高町に

限る。）、平取町、新ひだか町（旧静内町に限る。）、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、

新得町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町、大樹町、広尾町、池田町、豊頃町、本別町、

足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、

別海町、中標津町、標津町、羅臼町 

(2) 上の区分のうち、２地域については、次の市町村とする。 

北海道 札幌市、函館市(旧函館市を除く。）、千歳市、石狩市、小樽市、室蘭市、北斗市、伊達市（旧

伊達市に限る。）、 岩見沢市、芦別市、恵庭市、江別市、砂川市、三笠市、赤平市、滝川市、

登別市、苫小牧市、美唄市、北広島市、留萌市、八雲町（旧八雲町に限る。）、森町、せた

な町（旧瀬棚町に限る。）、日高町（旧門別町に限る。）、洞爺湖町、むかわ町（旧鵡川町に

限る。）、安平町、新ひだか町（旧三石町に限る。）、豊浦町、蘭越町、雨竜町、秩父別町、

北竜町、妹背牛町、浦河町、奥尻町、歌志内市、浦臼町、月形町、新十津川町、鹿部町、

岩内町、共和町、七飯町、上砂川町、奈井江町、南幌町、神恵内村、泊村、古平町、長万

部町、黒松内町、清水町、新冠町、今金町、新篠津村、当別町、積丹町、増毛町、初山別

村、白老町、えりも町、厚真町、壮瞥町、栗山町、長沼町、由仁町、仁木町、赤井川村、

余市町、様似町、利尻町、利尻富士町、礼文町 
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(3) 上の区分のうち、５地域については、次の市町村とする。 

茨城県 水戸市、かすみがうら市（旧霞ヶ浦町に限る。）、つくばみらい市、つくば市、ひたちなか

市、稲敷市、下妻市、笠間市（旧岩間町を除く。）、牛久市、結城市、古河市、行方市、高

萩市、坂東市、取手市、守谷市、小美玉市（旧玉里村に限る。）、常総市、常陸太田市、常

陸大宮市（旧美和村を除く。）、筑西市（旧関城町に限る。）、土浦市（旧土浦市に限る。）、

那珂市、日立市、鉾田市、北茨城市、龍ヶ崎市、阿見町、河内町、美浦村、境町、五霞町、

八千代町、茨城町、城里町、大洗町、東海村、利根町 

群馬県 前橋市、みどり市（旧東村を除く。）、安中市（旧安中市に限る。）、伊勢崎市、甘楽町、館

林市、桐生市（旧黒保根村を除く。）、高崎市（旧倉渕村を除く。）、渋川市（旧赤城村、旧

小野上村を除く。）、太田市、藤岡市、富岡市、玉村町、富士見村、吉井町、吉岡町、榛東

村、大泉町、板倉町、明和町、邑楽町 

埼玉県 さいたま市、ふじみ野市、羽生市、桶川市、加須市、久喜市、狭山市、熊谷市（旧熊谷市

を除く。）、幸手市、行田市（旧行田市に限る。）、鴻巣市、坂戸市、志木市、春日部市、所

沢市、上尾市、新座市、深谷市、川越市、秩父市（旧大滝村を除く。）、鶴ヶ島市、日高市、

入間市、飯能市、富士見市、北本市、本庄市、蓮田市、東松山市、上里町、神川町、美里

町、寄居町、横瀬町、皆野町、小鹿野町（旧小鹿野町に限る。）、長瀞町、東秩父村、宮代

町、菖蒲町、白岡町、越生町、三芳町、毛呂山町、ときがわ町、滑川町、吉見町、小川町、

川島町、鳩山町、嵐山町、栗橋町、杉戸町、鷲宮町、騎西町、大利根町、北川辺町、伊奈

町 

千葉県 野田市、香取市（旧佐原市に限る。）、成田市、佐倉市、八千代市、我孫子市、印西市、白

井市、酒々井町、富里町、印旛村、本埜村、栄町、神崎町 

東京都 八王子市、立川市、青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、清

瀬市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村 

神奈川県 清川村、秦野市、相模原市（旧相模原市を除く。）、開成町、山北町、松田町、大井町、

南足柄市 

富山県 高岡市、黒部市（旧黒部市に限る。）、射水市、砺波市、南砺市（旧平村、旧上平村、旧利

賀村を除く。）、富山市（旧大沢野町、旧大山町、旧細入村を除く。）、魚津市、氷見市、滑

川市、小矢部市、舟橋村、入善町、朝日町 

石川県 かほく市、志賀町、宝達志水町、加賀市、中能登町、七尾市、能美市、白山市（旧松任市、

旧美川町、旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村を除く。）、能登町、輪島市、小松市、珠州市、

羽咋市、川北町、津幡町、内灘町、穴水町 

福井県 福井市（旧福井市、旧美山町に限る。）、あわら市、あおい町、越前市、永平寺町、池田町、

坂井市、鯖江市、若狭町、勝山市、小浜市、高浜町、大野市（旧大野市に限る。）、越前町

（旧朝日町、旧宮崎村に限る。）、南越前町（旧河野村を除く。） 

山梨県 山梨市（旧三富村を除く。）、甲州市、甲斐市、甲府市（旧上九一色村を除く。）、上野原市、

市川三郷町、中央市、笛吹市（旧芦川村を除く。）、南アルプス市、身延町、南部町（旧富

沢町を除く。）、北杜市（旧明野村に限る。）、大月市、韮崎市、増穂町、鰍沢町、早川町、

昭和町、道志村 
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岐阜県 山県市、恵那市（旧串原村、旧上矢作町を除く。）、本巣市（旧根尾村に限る。）、郡上市（旧

美並村に限る。）下呂市（旧金山町に限る。）揖斐川町（旧揖斐川町を除く。）中津川市（旧

中津川市、旧長野県木曽郡山口村に限る。）、関市、可児市、多治見市、大垣市（上石津町

に限る。）、美濃市、瑞浪市、美濃加茂市、土岐市、養老町、関ヶ原町、安八町、坂祝町、

富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町 

静岡県 川根本町、浜松市（旧水窪町に限る。）、御殿場市、小山町 

愛知県 豊田市（旧稲武町を除く。）、設楽町、豊根村、東栄町 

三重県 伊賀市、亀山市（旧関町に限る。）、松阪市（旧飯南町、旧飯高町に限る。）、津市（旧美杉

村に限る。）、名張市 

滋賀県 大津市（旧志賀町に限る。）、長浜市、東近江市、米原市、野洲市、彦根市、近江八幡市、

草津市、守山市、栗東市、安土市、湖南市、甲賀市、高島市、愛荘町、日野町、竜王町、

豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町 

京都府 京都市（旧京北町に限る。）、京丹後市（旧大宮町、旧久美浜町に限る。）、南丹市、福知山

市、木津川市、与謝野町、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、城陽市、八幡市、京田辺市、

京丹波町、大山崎町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 

大阪府 堺市（旧美原町に限る。）、高槻市、八尾市、富田林市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野

市、藤井寺市、東大阪市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早赤阪村 

兵庫県 姫路市（旧姫路市、旧家島町を除く。）、豊岡市（旧竹野町を除く。）、養父市（旧関宮町を

除く。）、たつの市（旧龍野市、旧新宮町に限る。）、丹波市、朝来市、加東市、三木市（旧

吉川町に限る。）、宍粟市、篠山市、相生市、三田市、西脇市、神河町、多可町、佐用町、

新温泉町、猪名川町、市川町、福崎町、上郡町 

奈良県 奈良市（旧都祁村を除く。）、宇陀市（旧室生村を除く。）、葛城市、五條市（旧大塔村を除

く。）、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、山添村、三

郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、

上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、十津川村、

下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

和歌山県 橋本市、田辺市（旧龍神村、旧本宮町に限る。）、かつらぎ町（旧かつらぎ町に限る。）、

有田川町（旧清水町に限る。）、九度山町 

鳥取県 鳥取市（旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町を除く。）、倉吉市（旧倉吉市に限る。）、

八頭町、南部町、伯耆町、岩美町、三朝町、智頭町 

島根県 松江市（旧八雲村、旧玉湯町に限る。）、出雲市（旧佐田町に限る。）、安来市、江津市（旧

桜江町に限る。）、浜田市（旧浜田市、旧三隅町を除く。）、雲南市、益田市（旧益田市を除

く。）、美郷町（旧邑智町に限る。）、邑南町(旧石見町に限る。）、吉賀町、津和野町、東出雲

町、川本町 

岡山県 岡山市（旧岡山市、旧灘崎町を除く。）、備前市、美作市、井原市、高梁市（旧備中町を除

く。）、真庭市（旧落合町、旧久世町に限る。）、赤磐市、津山市（旧阿波村を除く。）、吉備

中央町、久米南町、美咲町、西粟倉村、勝央町、奈義町、鏡野町（旧鏡野町に限る。）、和

気町 
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広島県 広島市（旧湯来町に限る。）、三原市(旧大和町、旧久井町に限る。）、三次市（旧三次市、旧

三和町に限る。）、安芸高田市（旧吉田町、旧甲田町、旧向原町に限る。）、東広島市（旧黒

瀬町、旧安芸津町を除く。）、尾道市（旧御調町に限る。）、府中市（旧府中市に限る。）、福

山市（旧神辺町、旧新市町に限る。）、安芸太田町（旧加計町に限る。）、北広島町（旧豊平

町に限る。）、世羅町（旧世羅西町に限る。） 

山口県 下関市（旧豊田町に限る。）、岩国市（旧由宇町を除く。）、周南市（旧鹿野町に限る。）萩市

（旧川上村、旧むつみ村、旧旭村に限る。）、美祢市、阿東町 

徳島県 三好市（旧東祖谷山村を除く。）、美馬市（旧木屋平村に限る。）、東みよし町、那賀町（旧

木沢村、旧木頭村に限る。）、つるぎ町（旧貞光町を除く。） 

愛媛県 新居浜市（旧別子山村に限る。）、西予市（旧城川町に限る。）、大洲市（旧河辺村に限る。）、

砥部町（旧広田村に限る。）、内子町、久万高原町、鬼北町 

高知県 いの町（旧吾北村に限る。）、仁淀川町、津野町（旧東津野村に限る。）本山町、大豊町、土

佐町、大川村、越知町、梼原町 

福岡県 矢部村 

長崎県 雲仙市（旧小浜町に限る。） 

熊本県 阿蘇市、南阿蘇村、山都町、南小国町、小国町、産山村、高森町 

大分県 大分市（旧野津原町に限る。）、宇佐市（旧宇佐市を除く。）、杵筑市（旧山香市に限る。）、

佐伯市（旧宇目町に限る。）、竹田市、日田市（旧日田市を除く。）、豊後大野市(旧緒方町、

旧朝地町に限る。）、由布市(旧挟間町を除く。）、日出町、九重町、玖珠町 

(4) 上の区分のうち、６地域については、次の市町村とする。 

茨城県 鹿嶋市、神栖市（旧神栖町に限る。）、潮来市 

群馬県 千代田町 

埼玉県 越谷市、吉川市、熊谷市（旧熊谷市に限る。）、戸田市、行田市（旧南河原村に限る。）三郷

市、川口市、草加市、朝霞市、八潮市、鳩ヶ谷市、和光市、蕨市、松伏町 

千葉県 いすみ市、鴨川市、柏市、旭市、匝瑳市、南房総市、香取市（旧佐原市を除く。）、山武市、

横芝光町、千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、茂原市、東金市、習志

野市、勝浦市、市原市、流山市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦

市、八街市、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、一宮町、睦沢町、長生

村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 

東京都 東京都 23 区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺

市、国立市、狛江市、東久留米市、多摩市、稲城市 

神奈川県 愛川町、綾瀬市、伊勢原市、横須賀市、横浜市、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、

寒川町、座間市、葉山町、三浦市、小田原市、逗子市、川崎市、相模原市（旧相模原市に

限る。）、真鶴町、湯河原町、箱根町、中井町、大和市、大磯町、二宮町、藤沢町、平塚市 

石川県 白山市（旧松任市、旧美川町に限る。）、金沢市、野々市町 

福井県 福井市（旧福井市、旧美山町を除く。）、美浜町、越前町（旧朝日町、旧宮崎村を除く。）、

南越前町（旧河野村に限る。）、敦賀市 

山梨県 南部町（旧富沢町に限る。） 
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岐阜県 岐阜市、瑞穂市、各務原市、本巣市（旧根尾村を除く。）揖斐川町（旧揖斐川町に限る。）、

海津市、大垣市（旧上石津町を除く。）、羽島市、岐南町、笠松町、垂井町、神戸町、輪之

内町、大野町、池田町、北方町 

静岡県 静岡市、伊豆の国市、伊豆市、西伊豆町（旧賀茂村に限る。）、掛川市、菊川市、沼津市、

焼津市、袋井市、島田市、藤枝市、磐田市、浜松市（旧水窪町を除く。）、富士市、牧之原

市、三島市、富士宮市、伊東市、裾野市、湖西市、東伊豆町、函南市、清水町、長泉町、

芝川町、吉田町、森町、新居町 

愛知県 名古屋市、愛西市、一宮市、稲沢市、岡崎市、新城市、清須市、田原市、豊川市、北名古

屋市、弥富市、豊橋市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、

西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、大府市、知多市、知立市、

尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口

町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、

南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、小坂井町三重県

いなべ市、伊勢市、亀山市（旧亀山市に限る。）、熊野市(旧紀和町に限る。）、桑名市、四日

市市、志摩市、松阪市（旧飯南町、旧飯高町を除く。）、多気町、大台町、津市（旧美杉村

を除く。）、大紀町、南伊勢町、紀北町、鈴鹿市、鳥羽市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝

日町、川越町、明和町、玉城町、度会町 

滋賀県 大津市（旧大津市に限る。） 

京都府 京都市（旧京都市に限る。）、京丹後市（旧大宮町、旧久美浜町を除く。）、宇治市、向日市、

長岡京市、久御山町、伊根町 

大阪府 大阪市、堺市（旧堺市に限る。）、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、貝塚市、

守口市、枚方市、茨木市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、和泉市、箕面市、門真市、

摂津市、高石市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田

尻町、岬町 

兵庫県 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、赤穂市、宝塚市、高砂市、

川西市、小野市、加西市、姫路市（旧姫路市、旧家島町に限る。）、たつの市（旧揖保川町、

旧御津町に限る。）、三木市（旧三木市に限る。）、洲本市、淡路市、南あわじ市、豊岡市（旧

竹野町に限る。）、香美町（旧香住町に限る。）、稲美町、播磨町、太子町 

和歌山県 和歌山市、有田市、岩出市、海南市、紀の川市、新宮市（旧熊野川町に限る。）、田辺市

（旧龍神村、旧本宮町を除く。）、みなべ町、日高川町、有田川町（旧清水町を除く。）、紀

美野町、湯浅町、印南町、上富田町、北山村 

鳥取県 鳥取市（旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町に限る。）、米子市、境港市、日吉津村、

湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町 

島根県 松江市（旧八雲村、旧玉湯町を除く。）、出雲市（旧佐田町を除く。）、浜田市（旧浜田市、

旧三隅町に限る。）、大田市、益田市（旧益田市に限る。）、江津市（旧江津市に限る。）、隠

岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村、菱川町 

岡山県 岡山市（旧岡山市、旧灘崎町に限る。）、倉敷市、総社市、笠岡市、玉野市、瀬戸内市、浅

口市、矢掛町、里庄町、早島町 
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広島県 広島市（旧広島市に限る。）、呉市、江田島市、三原市（旧大和市、旧久井町を除く。）、大

竹市、竹原市、東広島市（旧黒瀬町、旧安芸津町に限る。）、廿日市市（旧佐伯町、旧吉和

町を除く。）、尾道市（旧御調町を除く。）、福山市（旧神辺町、旧新市町を除く。）、海田町、

熊野町、坂町、府中町、大崎上島町 

山口県 山口市、宇部市、下関市（旧豊田町、旧下関市を除く。）岩国市（旧由宇町に限る。）光市、

山陽小野田市、周南市（旧鹿野町を除く。）周防大島町、長門市、萩市（旧川上村、旧むつ

み村、旧旭村を除く。）、柳井市、防府市、下松市、和木町、上関町、田布施町、平生町、

阿武町 

徳島県 徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市（旧木屋平村を除く。）、

那賀町（旧木沢村、旧木頭村を除く。）、つるぎ町（旧貞光町に限る。）、勝浦町、上勝町、

佐那珂内村、石井町、神山町、牟岐町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 

香川県 高松市、さぬき市、観音寺市、丸亀市、三豊市、 東かがわ市、坂出市、善通寺市、綾川町、

小豆島町、まんのう町、土庄町、三木町、直島町、宇多津町、琴平町、多度津町 

愛媛県 松山市、新居浜市（旧別子山村を除く。）、今治市、西条市、西予市（旧城川町を除く。）、

大洲市（旧河辺村を除く。）、東温市、八幡浜市、四国中央市、伊予市、宇和島市（旧津島

町を除く。）、砥部町（旧砥部町に限る。）、上島町、伊方町（旧伊方町に限る。）、松前町、

松野町 

高知県 高知市（旧鏡村、旧土佐山村に限る。）、四万十市、香美市、四万十町、中土佐町、津野町(旧

葉山村に限る。）、黒潮町（旧佐賀町に限る。）、佐川町、日高村 

福岡県 福岡市（博多区、中央区、南区、城南区を除く。）、北九州市、うきは市、みやま市、嘉麻

市、久留米市、宮若市、宗像市、朝倉市、八女市、飯塚市、福津市、柳川市、大牟田市、

直方市、田川市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、

大野城市、大宰府市、前原市、古賀市、みやこ町、上毛町、筑上町、筑前町、東峰村、福

智町、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、

水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、二丈町、志摩町、太刀洗町、大木町、

黒木町、立花町、広川町、星野村、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、苅

田町、吉富町 

佐賀県 佐賀市、嬉野市、小城市、神埼市、唐津市、武雄市、鳥栖市、多久市、伊万里市、鹿島市、

白石町、みやき町、吉野ヶ里町、有田町、基山町、上峰町、玄海町、大町町、江北町、太

良町 

長崎県 壱岐市、雲仙市（旧小浜町を除く。）、松浦市、対馬市、島原市（旧有明町に限る。）南島原

市（旧加津佐町に限る。）、諫早市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、大村市 

熊本県 熊本市、合志市、山鹿市、天草市（旧五和町、旧有明町に限る。）、上天草市（旧松島町に

限る。）宇城市(旧三角町を除く。）、菊池市、玉名市、八代市（旧坂本村、旧東陽村、旧泉

村に限る。）、人吉市、荒尾市、宇土市、城南町、美里町、あさぎり町、和水町、氷川町、

玉東町、南関町、長洲町、植木町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、

甲佐町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、苓北町 

大分県 大分市（旧野津原町を除く。）、宇佐市（旧宇佐市に限る。）、臼杵市、杵築市（旧山香町を



39 
 

除く。）、国東市、佐伯市（旧上浦町、旧弥生町、旧本匠村、旧直川村に限る。）、中津市、

日田市（旧日田市に限る。）、豊後高田市、豊後大野市(旧緒方町、旧朝地町を除く。）、由布

市（旧挟間町に限る。）、別府市、津久見市、姫島村 

備考 この表に掲げる区域は、平成 21年 4月 1日における行政区画によって表示されたものとする。

ただし、括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1日における旧行政区画によって表示され

たものとする。 

 
２ 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、次のとおりの区分とする。 

(1) 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、２地域に区分されるものとする。 
青森県 十和田市(旧十和田湖町に限る。)、七戸町(旧七戸町に限る。)、田子町 
岩手県 久慈市(旧山形村に限る。)、八幡平市、葛巻町、岩手町、西和賀町 
(2) 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、３地域に区分されるものとする。 
北海道 函館市(旧函館市に限る。)、松前町、福島町、知内町、木古内町、八雲町(旧熊石町に限る。)、

江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町(旧瀬棚町を除く。)、島牧村、寿都町 
宮城県 栗原市(旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧花山村に限る。) 
山形県 米沢市、鶴岡市(旧朝日村に限る。)、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北

町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭

川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 
福島県 会津若松市(旧河東町に限る。)、白河市(旧大信村に限る。)、須賀川市(旧長沼町に限る。)、

喜多方市(旧塩川町を除く。)、田村市(旧都路村を除く。)、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝

岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、三島町、金山町、昭和

村、矢吹町、平田村、小野町、川内村、飯舘村 
栃木県 日光市(旧今市市を除く。)、那須塩原市(旧塩原町に限る。) 
群馬県 沼田市(旧沼田市を除く。)、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、片品村、川場村、みなか

み町(旧水上町に限る。) 
新潟県 十日町市（旧中里村に限る。）、魚沼市(旧入広瀬村に限る。)、津南町 
山梨県 富士吉田市、北杜市(旧小淵沢町に限る。)、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町(旧河

口湖町に限る。) 
長野県 長野市(旧長野市、旧大岡村を除く。)、松本市(旧松本市、旧四賀村を除く。)、上田市(旧真

田町、旧武石村に限る。)、須坂市、小諸市、伊那市(旧長谷村を除く。)、駒ヶ根市、中野市

(旧中野市に限る。)、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市(旧更埴市に限る。)、
東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、

立科町、長和町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村(旧浪合村

に限る。)、平谷村、下條村、上松町、木祖村、木曽町、波田町、山形村、朝日村、池田町、

松川村、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、

飯綱町 
岐阜県 高山市、飛騨市(旧古川町、旧河合村に限る。)、白川村 
(3) 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、４地域に区分されるものとする。 
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青森県 青森市(旧青森市に限る。)、深浦町 
岩手県 宮古市(旧新里村を除く。)、大船渡市、一関市(旧一関市、旧花泉町、旧大東町に限る。）、陸

前高田市、釜石市、平泉町 
秋田県 秋田市(旧河辺町を除く。)、能代市(旧能代市に限る。)、男鹿市、由利本荘市(東由利町を除

く。)、潟上市、にかほ市、三種町(旧琴丘町を除く。)、八峰町、大潟村 
茨城県 土浦市(旧新治村に限る。)、石岡市、常陸大宮市(旧美和村に限る。)、笠間市(旧岩間町に限

る。)、筑西市(旧関城町を除く。)、かすみがうら市(旧千代田町に限る。)、桜川市、小美玉

市(旧玉里村を除く。)、大子町 
群馬県 高崎市（倉渕村に限る。）、桐生市(旧黒保根村に限る。)、沼田市(旧沼田市に限る。)、渋川

市(旧小野上村、旧赤城村に限る。)、安中市(旧松井田町に限る。)、みどり市(旧東村(勢多郡)
に限る。)、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、高山村、東吾妻町、昭和村、

みなかみ町(旧水上町を除く。) 
埼玉県 秩父市(旧大滝村に限る。)、小鹿野町(旧両神村に限る。) 
東京都 奥多摩町 
富山県 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に限る。)、黒部市(旧宇奈月町に限る。)、南砺市 (旧

平村、旧上平村、旧利賀村に限る。)、上市町、立山町 
石川県 白山市(旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に限る。) 
福井県 大野市(旧和泉村に限る。) 
山梨県 甲府市（旧上九一色村に限る。）、都留市、山梨市(旧三富村に限る。)、北杜市(旧明野村、旧

小淵沢町を除く。)、笛吹市（旧芦川村に限る。）、鳴沢村、富士河口湖町(旧河口湖町を除く。)、
小菅村、丹波山村 

岐阜県 中津川市(旧中津川市、旧長野県木曽郡山口村を除く。)、恵那市(旧串原村、上矢作町に限る。)、
飛騨市(旧宮川村、旧神岡町に限る。)、郡上市(旧美並村を除く。)、下呂市(旧金山町を除く。)、
東白川村 

愛知県 豊田市(旧稲武町に限る。) 
兵庫県 養父市(旧関宮町に限る。)、香美町(旧香住町を除く。) 
奈良県 奈良市(旧都祁村に限る。)、五條市(旧大塔村に限る。)、生駒市、宇陀市(旧室生村に限る。)、

平群町、野迫川村 
和歌山県 かつらぎ町(旧花園村に限る。)、高野町 
鳥取県 倉吉市(旧関金町に限る。)、若桜町、日南町、日野町、江府町 
島根県 奥出雲町、飯南町、美郷町(旧大和村に限る。)、邑南町(旧石見町を除く。) 
岡山県 津山市(旧阿波村に限る。)、高梁市(旧備中町に限る。)、新見市、真庭市(旧落合町、旧久世

町を除く。)、新庄村、鏡野町(旧鏡野町を除く。) 
広島県 府中市(旧上下町に限る。)、三次市(旧三次市、旧三和町を除く。)、庄原市、廿日市市(旧佐

伯町、旧吉和村に限る。)、安芸高田市(旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町に限る。)、安芸

太田町(旧加計町を除く。)、北広島町(旧豊平町を除く。)、世羅町(旧世羅西町を除く。)、神

石高原町 
徳島県 三好市(旧東祖谷山村に限る。) 
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高知県 いの町(旧本川村に限る。) 
(4) 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、５地域に区分されるものとする。 
福島県 いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町 
栃木県 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市(旧氏家町に限る。)、

那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木

町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、高根沢町 
新潟県 新潟市、長岡市(旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る。)、三条市

(旧下田村を除く。)、柏崎市(旧高柳町を除く。)、新発田市、見附市、村上市（旧朝日村を

除く。）、燕市、糸魚川市、上越市(旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、旧吉川町、

旧三和村、旧名立町に限る。)、阿賀野市(旧京ヶ瀬村、旧笹神村に限る。)、佐渡市、胎内市、

聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村 
長野県 阿智村（旧清内路村に限る。）、大鹿村 
宮崎県 椎葉村、高千穂町、五ヶ瀬町 
(5) 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、６地域に区分されるものとする。 
宮崎県 都城市（旧山之口町、旧高城町を除く。）、延岡市（旧北方町に限る。）、小林市、えびの市、

高原町、西米良村、諸塚村、美郷町、日之影町 
鹿児島県 伊佐市、曽於市、霧島市(旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る。)、さつま町、湧水町 
(6) 次の市町村にあっては、上の区分にかかわらず、７地域に区分されるものとする。 
茨城県 神栖市(旧波崎町に限る。) 
千葉県 銚子市 
東京都 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
静岡県 熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町(旧西伊豆町に限る。) 
三重県 尾鷲市、熊野市(旧熊野市に限る。)、御浜町、紀宝町 
和歌山県 御坊市、新宮市(旧新宮市に限る。)、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ

町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町 
山口県 下関市(旧下関市に限る。) 
徳島県 牟岐町、美波町、海陽町 
愛媛県 宇和島市(旧津島町に限る。)、伊方町(旧伊方町を除く。)、愛南町 
高知県 高知市(旧高知市、旧春野町に限る。)、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、

土佐清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、いの

町(旧伊野町に限る。)、大月町、三原村、黒潮町(旧大方町に限る。) 
福岡県 福岡市：博多区、中央区、南区、城南区 
長崎県 長崎市、佐世保市、島原市(旧島原市に限る。)、平戸市、五島市、西海市、南島原市(旧加津

佐町を除く。)、長与町、時津町、小値賀町、江迎町、鹿町町、佐々町、新上五島町 
熊本県 八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。)、水俣市、上天草市(旧松島町を除く。)、宇

城市(旧三角町に限る。)、天草市(旧有明町、旧五和町を除く。)、芦北町、津奈木町 
大分県 佐伯市(旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、旧蒲江町に限る。) 
備考 この表に掲げる区域は、平成 21 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものとする。
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ただし、括弧内に記載する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示され

たものとする。 
 
別表第３ 

 
別表第４ 

 
別表第５ 

  

地域区分 

  

  

住宅全体

を連続的

に暖房す

る方式 

  

居室のみを暖房する方式 

居室のみを連続的に暖房する

方式 
居室のみを間欠的に暖房する方式 

主たる居室 その他居室 主たる居室 その他居室 

1 0.62 0.63 0.63 0.83 0.83 

2 0.69 0.61 0.61 0.82 0.81 

3 0.76 0.61 0.61 0.82 0.82 

4 0.77 0.63 0.63 0.83 0.82 

5 0.83 0.66 0.66 0.96 0.97 

6 0.92 0.64 0.64 1.05 1.00 

7 0.89 0.62 0.62 1.00 0.75 

 
 
 
 

（い） 主たる居室及びその他の居室の暖房方法が連続運転である 
（ろ） 主たる居室及びその他の居室の暖房方法が間歇運転である 
（は） 主たる居室の暖房方法が連続運転であり、その他の居室の暖房方法が間欠運転である 
（に） 主たる居室の暖房方法が間歇運転であり、その他の居室の暖房方法が連続運転である 

電気の量 1 キロワット時を熱量に換算する係数（kJ/kWh） 9760 


