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1 はじめに 

 

1-1 目的 

近年、人口の減少に伴う給水収益の減少や水道事業者の職員の高齢化・削減など水道を取り巻く環

境が厳しさを増す中で、老朽化した施設の計画的な更新、高度化・複雑化する水質管理への対応、非

常時を含めた一定の水道サービス水準の確保など、水道事業者には様々な課題を解決しながら、安全

な水道水を安定的に低廉な価格で供給し続けることが求められている。 

このような課題を解決するためには、技術面や経営面など運営基盤の強化を図る必要があり、水道

事業の統合（広域化）をハード・ソフトの両面から推進していくことがその一方策であると考えられ

る。水道事業の統合（広域化）は、事業規模の拡大化及びそれに伴う水道施設の再構築、最適化を行

うことで、運営基盤の強化が図れるが、事業統合に伴い実施する施設の再構築、最適化には、多額の

費用を要することが想定される。そこで、水道の利用者等に分かりやすく、施設更新や耐震化の必要

性を説明するため、施設更新、再構築に要する費用を定量的に算出できるよう「水道事業の再構築に

関する施設更新費用算定の手引き」（平成 23 年 12 月 厚生労働省健康局水道課）がまとめられた。

一方で手引き作成から 10 年以上が経過したことから、建設資機材価格や人件費の上昇、諸経費計算

の変更、消費税率の変更といった時間経過に伴う精度の低下などについて※課題が指摘されている。 

本手引きは水道事業体での工事実績データなどに基づき、近年の物価動向などとの乖離や実績が

不足していた項目の追加、技術的な変化があった工種を含むデータの更新を行い、費用関数の再構築

を行った結果をまとめたものである。 
 

1-2  本手引きの概要 

本手引きの策定にあたっては、対象施設別の費用実績調査を実施し、その結果から費用関数を作成

することを基本としている。 

本手引きの活用にあたっては、施設別工事実績調査の結果をもとに、統計的に取りまとめたもので

あり、すべての工事にそのまま適用できるものではなく、あくまでも全国平均的な概算工事費用を示

していることに留意する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『「水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き」活用にあたっての留意点』 

（令和 6 年 3 月 厚生労働省 健康・生活衛生局 水道課） 
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2 費用関数の作成 

 

2-1 基本方針 

2-1-1 実績データ 

今回実施する事例調査でも検討に必要となる十分なデータ数を確保できない工種がある可能性を

鑑み、過去に費用関数の作成を目的に収集したデータも取り込むものとする。なお、対象となるデー

タは以下に示す報告書作成時に収集されたデータである。 
 

◇「水道事業の再構築に関する施設更新費用の手引き」 

（平成 23 年 12 月 厚生労働省健康局水道課） 

◇「平成 31 年度 水道施設の適切な資産管理の推進のための調査業務」 

（令和元年 10 月 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課） 
 

2-1-2 実績データの外れ値 

今回の事例調査で収集したデータ及び過去に収集したデータにおいても、その値のばらつきは大

きく、統計解析をする場合に少なからず影響を及ぼす場合がある。このため、データの誤差を少なく

する目的から、原則として外れ値の除外を行う。除外方法は平成 31 年度の調査結果を参考に最大値、

最小値から 5％の範囲のデータを除外する。 
 

2-1-3 変数の設定 

費用関数の作成にあたっては、使い勝手を考慮して１変数を基本とする。 
 

2-1-4 デフレータの採用 

今回調査の対象年度は構造物で平成 23（2011）～令和 5（2023）年度、管路は令和元年（2019）～

令和 5（2023）年度としている。また、平成 23 年度調査と平成 31 年度調査のデータも取り込む方針

である。費用関数作成のため、物価変動分を除いて令和 5 年（2023）年度を基準年度とする実質価格

に変換するため、建設工事費デフレータ（上・工業用水道）を令和 5（2023）年基準に換算して用い

る（表 2-1）。 
 

2-1-5 費用関数の決定 

費用関数の決定にあたっては、統計学的な判断を原則とする。なお、管路の開削工については、耐

震化への取り組みの重要性が更に増していることを鑑みるとともに、車道＞歩道＞無舗装及び夜間

施工＞昼間施工の関係が成立すると考え、費用関数を作成する工種及び費用関数の決定に当たり考

慮する。 
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表 2-1 建設工事費デフレータ（上・工業用水道） 

 
 

 

2-1-6 留意点 

費用関数は、実績調査の結果を統計的な根拠に基づき作成したものであり、あくまでも各工種の全

国平均的な概算工事を示しており、すべての工事にそのまま適用できるものではない。したがって、

各水道事業体の実績に基づく補正の実施や、特殊な工法の採用、大規模な仮設工事が伴う場合などに

は別途加算する必要がある。 
 

年 国土交通省

（西暦 （和暦） 建設工事費デフレータ

2001 平成13 85.6 67.4

2002 平成14 85.0 66.9

2003 平成15 86.0 67.7

2004 平成16 87.5 68.9

2005 平成17 89.0 70.1

2006 平成18 90.6 71.3

2007 平成19 93.5 73.6

2008 平成20 98.8 77.8

2009 平成21 94.0 74.0

2010 平成22 94.1 74.1

2011 平成23 95.3 75.0

2012 平成24 94.7 74.6

2013 平成25 96.6 76.1

2014 平成26 99.5 78.3

2015 平成27 100.0 78.7

2016 平成28 100.1 78.8

2017 平成29 102.0 80.3

2018 平成30 105.8 83.3

2019 平成31／令和元 108.9 85.7

2020 令和2 108.9 85.7

2021 令和3 113.7 89.5

2022 令和4 122.7 暫定 96.6

2023 令和5 127.0 暫定 100.0

2023年基準に換算



4 

2-2 費用関数の作成 

2-2-1 取水施設 

1) 浅井戸 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み） 

 

 
図 2-1 費用関数（浅井戸、土木工事） 

 
 
適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 

 

 
図 2-2 費用関数（浅井戸、機械工事） 
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-3 費用関数（浅井戸、電気計装工事） 

 
 
 

表 2-2 計算例（浅井戸） 

 
 
 

  

y = 0.4413 x0.5447 
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費

取水量

X 取水量(m3/日) 700 3,000 8,000 10,000 18,000 28,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 16 35 59 67 92 117

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

土木 23 23 23 24 24

機械 9 14 19 23 27

電気 19 28 35 40 46

計 51 65 77 87 97

備考施設名称

浅井戸

工種 取水量(m3/日)
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2) 深井戸 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、1 井あたり最大※7,200m3/日とする。 
 

 

 
図 2-4 費用関数（深井戸、土木工事） 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み）、1 井あたり最大※7,200m3/日とする。 
 

 

 
図 2-5 費用関数（深井戸、機械工事） 

 

 

※「JIS B 8324:2024 深井戸用水中モーターポンプ」に定める吐出し量範囲から、最大値を 5.0m3/min（50Hz）

として設定  

y = 0.5771 x0.5665 
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y = 6.5477 e0.0002 x
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み）、1 井あたり最大※7,200m3/日とする。 
 

 

 
図 2-6 費用関数（深井戸、電気計装工事） 

 
 
 

表 2-3 計算例（深井戸） 

 

 
※深井戸の取水量が 7,200m3/日を超える場合は以下のとおり考える。 
取水量 10,000m3/日の場合 
井戸の必要本数を算出する。 

10,000÷7,200＝1.4≒2・・・（整数に切り上げ） 
1 井当たりの取水量を算出する 

10,000÷2＝5,000 
1 井当たりの工事費を 5,000m3/日で算出して必要本数を乗じる 

（72+18+15）✕2＝210（百万円） 
 
 
 
 

※「JIS B 8324:2024 深井戸用水中モーターポンプ」に定める吐出し量範囲から、最大値を 5.0m3/min（50Hz）

として設定  

y = 13.266 x0.0164 
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

工
事
費

取水量

X 取水量(m3/日) 100 1,000 2,000 3,000 5,000 7,200

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 14 15 15 15 15 15

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000

土木 29 43 54 63 72 144 10,000m3/日は5,000m3/日✕2箇所とする

機械 8 10 12 15 18 36 10,000m3/日は5,000m3/日✕2箇所とする

電気 15 15 15 15 15 30 10,000m3/日は5,000m3/日✕2箇所とする

計 52 68 81 93 105 210

取水量(m3/日)

深井戸

施設名称 工種 備考
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3) 取水口 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-7 費用関数（取水口、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-8 費用関数（取水口、機械工事） 

  

y = 0.002 x + 85.394 
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y = 0.0538 x0.6851 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 5 117 304 432 596 694
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-9 費用関数（取水口、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-4 計算例（取水口） 

 
 

 

 

y = 0.145 x0.5457
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工
事
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X 取水量(m3/日) 1,500 75,000 300,000 500,000 800,000 1,000,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 8 66 141 187 241 273

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 87 95 105 185 285

機械 6 18 30 89 143

電気 6 15 22 53 78

計 100 129 157 328 506

施設名称

取水口

備考工種 取水量(m3/日)
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4) 沈砂池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-10 費用関数（沈砂池、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-11 費用関数（沈砂池、機械工事） 
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

工
事
費

取水量

X 取水量(m3/日) 600 36,000 100,000 200,000 300,000 500,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 6 252 637 1,195 1,727 2,747

y = 0.0288 x0.7474 

0

100

200

300

400

500

600

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

工
事
費

取水量

X 取水量(m3/日) 2,000 40,000 120,000 200,000 300,000 535,000
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-12 費用関数（沈砂池、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-5 計算例（沈砂池） 
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施設名称

沈砂池

備考工種 取水量(m3/日)
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2-2-2 浄水場内施設 

1) 着水井 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-13 費用関数（着水井、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-14 費用関数（着水井、機械工事） 
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-15 費用関数（着水井、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-6 計算例（着水井） 
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2) 急速撹拌池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間を 2.5 分（水道施設設計指針 2012 日本水

道協会 P185）と仮定して有効用量より換算 
 

 

 
図 2-16 費用関数（急速撹拌池、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-17 費用関数（急速撹拌池） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 8 15 23 28 35 39
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-18 費用関数（急速撹拌池、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-7 計算例（急速撹拌池） 

 
 

 

y = 9.3765 e0.00001 x

0

10

20

30

40

50

60

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

工
事
費

浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 12,500 24,000 46,000 80,000 124,000 170,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 11 12 15 21 32 51

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 3 9 14 47 78 滞留時間2.5分

機械 6 10 14 25 32

電気 9 10 10 15 25

計 18 29 38 87 136

施設名称 備考工種 浄水施設能力(m3/日)

急速攪拌池
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3) フロック形成池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間 30 分（水道施設設計指針 2012 日本水道

協会 P186）と仮定して有効容量より換算 
 

 

 
図 2-19 費用関数（フロック形成池、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み）、機械式 
 

 

 
図 2-20 費用関数（フロック形成池、機械工事） 

y = 0.2813 x0.6175 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 32 83 107 164 224 322

y = 0.0037 x + 47.624 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 62 418 1,158 1,898 3,748 4,858
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-21 費用関数（フロック形成池、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-8 計算例（フロック形成池） 
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工
事
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 13,800 30,000 50,000 80,000 100,000 160,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 9 11 13 18 22 40

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 20 54 83 224 344 滞留時間30分

機械 51 66 85 233 418 機械式

電気 8 8 9 13 22 機械式

計 79 129 177 470 784

備考工種 浄水施設能力(m3/日)施設名称

フロック形成池
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4) 沈澱池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間 60 分（水道事業の再構築に関する施設更新

費用算定の手引き 平成 23 年 12 月 厚生労働省健康局水道課 P2-16）と仮定して有

効容量より換算。横流式（傾斜板式） 

 

 
図 2-22 費用関数（沈澱池、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み）、機械式 

 

 
図 2-23 費用関数（沈澱池、機械工事） 

y = 0.0114 x0.9871 
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X 浄水場施設能力（m3/日） 6,860 48,000 130,000 200,000 400,000 581,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 70 476 1,273 1,948 3,861 5,581

y = 296.75 e0.000002 x
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 297 362 443 660 1,470 3,995
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-24 費用関数（沈澱池、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-9 計算例（沈澱池） 

 
 

 

y = 0.0014 x1.008 
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工
事
費

浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 20,000 100,000 200,000 400,000 800,000 1,300,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 30 154 309 621 1,249 2,037

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 10 51 101 496 983 横流式(傾斜板式)、滞留時間60分

機械 297 300 303 328 362 横流式(傾斜板式)

電気 1 7 15 76 154 横流式(傾斜板式)

計 309 358 419 900 1,499

備考施設名称

沈澱池

工種 浄水施設能力(m3/日)
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5) 急速ろ過池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、重力式 
 

 

 
図 2-25 費用関数（急速ろ過池、重力式、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み）、重力式 
 

 

 
図 2-26 費用関数（急速ろ過池、重力式、機械工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 129 482 839 1,315 2,505 4,885
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 69 312 455 604 714 881
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適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み）、圧力式 
 

 

 
図 2-27 費用関数（急速ろ過池、圧力式、機械工事） 

 

 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-28 費用関数（急速ろ過池、電気計装工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 73 692 1,622 3,172 6,272 8,597

y = 0.3742 x0.5438 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 20 125 196 356 416 514
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表 2-10 計算例（急速ろ過池、重力式） 

 
 

 

表 2-11 計算例（急速ろ過池、圧力式） 

 
 

 

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 137 184 244 720 1,315 重力式

機械 69 133 177 342 455 重力式

電気 16 38 56 134 196

計 221 355 476 1,196 1,965

工種 浄水施設能力(m3/日)施設名称

急速ろ過池

備考

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

機械 87 149 227 847 1,622 圧力式

電気 16 38 56 134 196

計 103 188 283 981 1,818

施設名称 工種 浄水施設能力(m3/日) 備考

急速ろ過池
（圧力式）
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6) 塩素混和池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間 30 分と仮定して有効容量より換算。 
 

 

 
図 2-29 費用関数（塩素混和池、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-30 費用関数（塩素混和池、機械工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 19 57 90 140 218 265
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 18 29 37 67 91 105 0
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表 2-12 計算例（塩素混和池） 

 
 
 

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 20 57 90 252 393 滞留時間30分

機械 5 15 23 67 105

計 26 72 113 319 498

工種 浄水施設能力(m3/日)施設名称 備考

塩素混和池
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7) 浄水池・ポンプ井 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間 60 分（水道施設設計指針 2012 日本水道協

会 P269）と仮定して有効容量より換算。RC 造、直接基礎 
 

 

 
図 2-31 費用関数（浄水池・ポンプ井、RC 造、直接基礎、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、滞留時間 60 分（水道施設設計指針 2012 日本水道協

会 P269）と仮定して有効容量より換算。RC 造、杭基礎 
 

 

 
図 2-32 費用関数（浄水池・ポンプ井、RC 造、杭基礎、土木工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 72 217 323 519 834 1,150

y = 0.0061 x + 61.132 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 104 244 427 671 1,281 2,434
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表 2-13 計算例（浄水池・ポンプ井） 

 

 

 

 

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

36 107 172 519 834 RC造、直接基礎

67 92 122 366 671 RC造、杭基礎、滞留時間60分

工種 浄水施設能力(m3/日)

土木

施設名称 備考

浄水池・ポンプ井
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8) 送配水ポンプ施設（場内） 

適用範囲：浄水場施設能力と延床面積の関係 
 

 

 
図 2-33 費用関数（送配水ポンプ場（場内）、浄水場施設能力と延床面積） 

 

 

 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み）、RC 造、直接基礎 
 

 

 
図 2-34 費用関数（送配水ポンプ場（場内）、建築工事） 
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適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-35 費用関数（送配水ポンプ施設（場内）、機械工事） 

 

 

 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-36 費用関数（送配水ポンプ施設（場内）、電気計装工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 142 205 349 541 781 1,085
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表 2-14 計算例（送配水ポンプ施設（場内）） 

 

 

 

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

建築 77 174 249 566 806 浄水場施設能力→延床面積

84 159 210 398 524 直接基礎、RC造

機械 11 33 53 158 253

電気 142 149 157 221 301

計 237 341 420 776 1,077

備考工種 浄水施設能力(m3/日)施設名称

送配水ポンプ施設(場内)
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9) 排水池・排泥池 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、直接基礎 
 

 

 
図 2-37 費用関数（排水池・排泥池、直接基礎、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-38 費用関数（排水池・排泥池、機械工事） 
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 30 36 53 78 138 444
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Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 61 82 103 148 208 361
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-39 費用関数（排水池・排泥池、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-15 計算例（排水池・排泥池） 

 
 

 

 

y = 0.001 x + 90.873 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 15,100 31,000 63,000 112,000 176,000 240,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 106 122 154 203 267 331

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 31 35 40 134 599 直接基礎

機械 58 59 61 73 88

電気 92 96 101 141 191

計 181 190 202 347 877

備考工種 浄水施設能力(m3/日)施設名称

排水池・排泥池
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10) 濃縮槽 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、直接基礎 
 

 

 
図 2-40 費用関数（濃縮槽、直接基礎、土木工事） 

 

 

 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、杭基礎 
 

 

 
図 2-41 費用関数（濃縮槽、杭基礎、土木工事） 
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適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-42 費用関数（濃縮槽、機械工事） 

 

 

 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-43 費用関数（濃縮槽、電気計装工事） 
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表 2-16 計算例（濃縮槽、直接基礎） 

 
 

 

表 2-17 計算例（濃縮槽、杭基礎） 

 
 

 

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 71 82 95 203 338 直接基礎

機械 41 42 42 48 55

電気 30 31 33 49 81

計 142 155 171 300 475

備考浄水施設能力(m3/日)工種

濃縮槽

施設名称

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 156 158 160 180 209 杭基礎

機械 41 42 42 48 55

電気 30 31 33 49 81

計 227 231 235 277 346

工種 浄水施設能力(m3/日) 備考

濃縮槽

施設名称
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11) 天日乾燥床 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み）、直接基礎 
 

 

 
図 2-44 費用関数（天日乾燥床、直接基礎、土木工事） 

 

 

 

表 2-18 計算例（天日乾燥床） 
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 3,500 50,000 87,000 200,000 400,000 590,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 13 83 122 216 349 456

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

天日乾燥床 土木 6 17 27 83 134 直接基礎

工種 浄水施設能力(m
3
/日) 備考施設名称
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12) 機械脱水機施設 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-45 費用関数（機械脱水機施設、建築工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-46 費用関数（機械脱水機施設、機械工事） 
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Y 工事費（百万円） 300 519 819 1,719 2,619 3,519
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X 浄水場施設能力(m3/日) 13,800 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,265,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 302 1,003 1,952 2,660 4,049 4,669
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-47 費用関数（機械脱水機施設、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-19 計算例（機械脱水機施設） 

 
 

 

y = 0.9339 x0.4862 
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事
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 5,400 100,000 300,000 500,000 800,000 1,265,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 61 252 430 551 692 865

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

建築 222 234 249 369 519

機械 8 17 24 49 67

電気 27 59 82 180 252

計 257 310 355 597 837

工種 浄水施設能力(m3/日) 備考施設名称

機械脱水機施設
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13) 管理本館 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-48 費用関数（管理本館、建築工事） 

 

 

 

表 2-20 計算例（管理本館） 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 70 80,000 200,000 500,000 800,000 1,180,000

Y m2当たり工事費（千円） 133 156 198 361 658 1,407

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

管理本館 建築 133 134 136 147 162

工種 浄水施設能力(m
3
/日) 備考施設名称
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14) 薬品注入施設 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-49 費用関数（薬品注入施設、建築工事） 

 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-50 費用関数（薬品注入施設、機械工事） 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 160 120,000 500,000 700,000 1,200,000 1,700,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 1 190 584 762 1,165 1,533
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-51 費用関数（薬品注入施設、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-21 計算例（薬品注入施設） 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 400 40,000 120,000 200,000 400,000 544,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 7 72 127 166 237 278

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

建築 3 10 16 47 75

機械 4 15 27 95 164

電気 11 25 35 81 116

計 18 50 78 223 356

工種 浄水施設能力(m3/日) 備考施設名称

薬品注入施設
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15) 中央監視操作施設 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-52 費用関数（中央監視操作施設、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-22 計算例（中央監視操作施設） 

 
 

 

y = 0.1448 x0.7681 
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 140 100,000 200,000 500,000 1,000,000 1,700,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 6 1,003 1,708 3,453 5,880 8,838

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

中央監視操作施設 電気 29 100 171 589 1,003

工種 浄水施設能力(m
3
/日) 備考施設名称
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16) 自家発電施設 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-53 費用関数（自家発電施設、建築工事） 

 

 

 

適用範囲：浄水場施設能力と発電機出力の関係（電気計装工事） 
 

 

 
図 2-54 費用関数（自家発電施設、浄水場施設能力と発電機出力の関係） 
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Y 工事費（百万円） 71 90 128 315 774 1,904
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X 浄水場施設能力(m3/日) 120 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000

Y 発電機出力(kVA） 19 1,287 2,570 3,544 5,481 7,074
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適用範囲：電気計装工事（発電機出力と工事費、諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-55 費用関数（自家発電施設、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-23 計算例（自家発電施設） 

 
 

 

 

y = 0.3104 x + 59.48 
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X 発電機出力(kVA） 30 1,000 3,000 8,000 10,000 19,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 69 370 991 2,543 3,163 5,957

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

建築 70 71 72 82 95

電気 71 195 302 832 1,287 発電機出力(kVA)

82 120 153 318 459

計 152 191 226 399 554

工種 浄水施設能力(m3/日) 備考施設名称

自家発電施設
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17) 受配電施設 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み）、高圧受電 

 

 
図 2-56 費用関数（受配電施設、高圧受電、電気計装工事） 

 

 

適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み）、特別高圧受電 

 

 
図 2-57 費用関数（受配電施設、特別高圧受電、電気計装工事） 

 

 

表 2-24 計算例（受配電施設） 

 

y = 1.1448 x0.5194 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 360 20,000 60,000 100,000 180,000 280,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 24 196 347 453 614 773

y = 0.0023 x + 469.08 
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 41,500 160,000 300,000 500,000 1,000,000 1,700,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 565 837 1,159 1,619 2,769 4,379

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

電気 41 95 137 316 453 高圧受電

電気 471 481 492 584 699 特別高圧受電

工種 浄水施設能力(m3/日) 備考施設名称

受配電施設
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18) 場内配管・場内整備 

適用範囲：土木工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-58 費用関数（場内配管・場内整備、土木工事） 

 

 

 

表 2-25 計算例（場内整備） 

 
 

 

y = 0.005 x + 44.527 
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 70 40,000 80,000 200,000 400,000 600,000

Y 工事費（百万円） 45 245 445 1,045 2,045 3,045

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

場内整備・場内配管 土木 50 70 95 295 545

備考工種 浄水施設能力(m
3
/日)施設名称
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19) 膜処理施設 

適用範囲：膜処理施設工事一式（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-59 費用関数（膜処理施設、一式） 

 

 

 

表 2-26 計算例（膜処理施設） 

 
 

 

y = 0.0658 x + 697.65 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 40 10,000 40,000 60,000 120,000 170,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 700 1,356 3,330 4,646 8,594 11,884

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

膜処理施設 一式 763 1,027 1,356 3,988 7,278

施設名称 工種 浄水施設能力(m
3
/日) 備考
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20) 紫外線処理施設 

適用範囲：紫外線処理施設工事一式（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-60 費用関数（紫外線処理施設、一式） 

 

 

 

表 2-27 計算例（紫外線処理施設） 

 
 

 

y = 0.0235 x + 102.95 
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工
事
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 30 4,000 10,000 20,000 40,000 57,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 104 197 338 573 1,043 1,442

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

紫外線処理施設 一式 126 220 338 1,278 2,453

備考工種 浄水施設能力(m
3
/日)施設名称
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21) オゾン処理施設 

適用範囲：オゾン処理施設一式（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-61 費用関数（オゾン処理施設、一式） 

 

 

 

表 2-28 計算例（オゾン処理施設） 

 
 

 

y = 0.0702 x0.8281 
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浄水場施設能力

X 浄水場施設能力(m3/日) 13,800 130,000 250,000 500,000 1,000,000 1,700,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 188 1,206 2,072 3,678 6,530 10,134

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

オゾン処理施設 一式 21 81 144 546 970

備考工種 浄水施設能力(m
3
/日)施設名称
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22) 活性炭処理施設 

適用範囲：活性炭処理施設工事一式（諸経費、消費税込み）、粉末活性炭 

 

 
図 2-62 費用関数（粉末活性炭処理施設、一式） 

 

 

適用範囲：活性炭処理施設工事一式（諸経費、消費税込み）、粒状活性炭 

 

 
図 2-63 費用関数（粒状活性炭処理施設、一式） 

 

 

表 2-29 計算例（活性炭処理施設） 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 3,400 100,000 200,000 500,000 800,000 1,180,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 29 274 435 801 1,095 1,419

y = 0.7166 x0.6494 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 40 100,000 200,000 500,000 1,000,000 1,700,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 8 1,266 1,985 3,599 5,645 7,968

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

一式 13 37 59 173 274 粉末活性炭

一式 64 181 284 807 1,266 粒状活性炭

備考工種 浄水施設能力(m3/日)

活性炭処理施設

施設名称
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23) 緩速ろ過池 

適用範囲：緩速ろ過池工事一式（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-64 費用関数（緩速ろ過池、一式） 

 

 

 

表 2-30 計算例（緩速ろ過池） 

 
 

 

  

y = 0.0488 x + 32.76 
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X 浄水場施設能力(m3/日) 390 20,000 40,000 100,000 150,000 290,000

Y 工事費(百万円)　諸経費・税込み 52 1,009 1,985 4,913 7,353 14,185

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

緩速ろ過池 一式 82 277 521 2,473 4,913

工種 浄水施設能力(m
3
/日) 備考施設名称
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2-2-3 送配水ポンプ施設（場外） 

1) 送配水ポンプ施設（場外） 

適用範囲：建築工事（諸経費、消費税込み）、RC 造、直接基礎 
 

 

 
図 2-65 費用関数（送配水ポンプ施設（場外）、建築工事） 

 

 

適用範囲：機械工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-66 費用関数（送配水ポンプ施設（場外）、機械工事） 
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適用範囲：電気計装工事（諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-67 費用関数（送配水ポンプ施設（場外）、電気計装工事） 

 

 

 

表 2-31 計算例（送配水ポンプ施設（場外）） 
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2-2-4 配水池 

1) 配水池 

適用範囲：配水池工事一式（諸経費、消費税込み）、RC 造 
 

 

 
図 2-68 費用関数（配水池 RC 造、一式） 

 

 

適用範囲：配水池工事一式（諸経費、消費税込み）、PC 造 
 

 

 
図 2-69 費用関数（配水池 PC 造、一式） 
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適用範囲：配水池工事一式（諸経費、消費税込み）、SUS 造 
 

 

 
図 2-70 費用関数（配水池 SUS 造、一式） 

 

 

 

表 2-32 計算例（配水池） 
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2-2-5 管路 

1) 開削工（ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）） 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、無舗装、昼間施工 
 

 

 
図 2-71 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、歩道、昼間施工 
 

 

 
図 2-72 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、歩道、夜間施工 
 

 

 
図 2-73 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-74 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ダクタイル鋳鉄管

（耐震継手）、車道、夜間施工 
 

 

 
図 2-75 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、無舗装、昼間施工 
 

 

 
図 2-76 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、歩道、昼間施工 
 

 

 
図 2-77 費用関数（開削工、一式） 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-78 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、車道、夜間施工 
 

 

 
図 2-79 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、撤去、ダクタイル鋳鉄管（耐

震継手）、車道 
 

 

 
図 2-80 費用関数（開削工、一式） 
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2) 開削工（ポリエチレン管（融着継手）） 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ポリエチレン管（融着

継手）、無舗装、昼間施工 
 

 

 
図 2-81 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ポリエチレン管（融着

継手）、歩道、昼間施工 
 

 

 
図 2-82 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ポリエチレン管（融着

継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-83 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、ポリエチレン管（融着

継手）、車道、夜間施工 
 

 

 
図 2-84 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ポリエチレン管（融着

継手）、歩道、昼間施工 
 

 

 
図 2-85 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、ポリエチレン管（融着

継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-86 費用関数（開削工、一式） 
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3) 開削工（硬質ポリ塩化ビニル管） 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、硬質ポリ塩化ビニル管

（RR ロング継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-87 費用関数（開削工、一式） 

 

 

 

適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、新設、硬質ポリ塩化ビニル管

（RR ロング継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-88 費用関数（開削工、一式） 
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適用範囲：開削工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、更新、硬質ポリ塩化ビニル管

（RR 継手）、車道、昼間施工 
 

 

 
図 2-89 費用関数（開削工、一式） 
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4) 推進工 

適用範囲：推進工事一式(m 当たり工事費、諸経費、消費税込み)、刃口推進 
 

 

 
図 2-90 費用関数（推進工、一式） 

 

 

 

適用範囲：推進工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、小口径推進 
 

 

 
図 2-91 費用関数（推進工、一式） 
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適用範囲：推進工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、鋼管推進 
 

 

 
図 2-92 費用関数（推進工、一式） 

 

 

 

適用範囲：推進工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、セミシールド 
 

 

 
図 2-93 費用関数（推進工、一式） 
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5) シールド工 

適用範囲：シールド工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、密閉型 
 

 

 
図 2-94 費用関数（シールド工、一式） 
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6) 水管橋 

適用範囲：水管橋工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、パイプビーム 
 

 

 
図 2-95 費用関数（水管橋、一式） 

 

 

 

適用範囲：水管橋工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、トラス補剛 
 

 

 
図 2-96 費用関数（水管橋、一式） 
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適用範囲：水管橋工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、フランジ補剛 
 

 

 
図 2-97 費用関数（水管橋、一式） 
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7) 添架管 

適用範囲：添架管工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み） 
 

 

 
図 2-98 費用関数（添架管、一式） 
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8) PIP 工 

適用範囲：PIP 工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、ダクタイル鋳鉄管 
 

 

 
図 2-99 費用関数（PIP 工、一式） 

 

 

 

適用範囲：PIP 工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、普通鋼管 
 

 

 
図 2-100 費用関数（PIP 工、一式） 
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適用範囲：PIP 工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、ステンレスフレキ管 
 

 

 
図 2-101 費用関数（PIP 工、一式） 

 

 

 

適用範囲：PIP 工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、ポリエチレン管 
 

 

 
図 2-102 費用関数（PIP 工、一式） 

y = 482.25 e0.0043 x

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

ｍ
あ
た
り
工
事
費

口径

X 口径(mm) 150 200 300 350 400

Y 1mあたり工事費（千円/m）諸経費・税込み 919 1,140 1,752 2,172 2,693

y = 1.9612 x + 131.5 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ｍ
あ
た
り
工
事
費

口形

X 口径(mm) 50 100 200 300 400 450

Y 1mあたり工事費（千円/m）諸経費・税込み 230 328 524 720 916 1,014



73 

9) 管更生工 

適用範囲：管更生工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、被覆材管内装着 
 

 

 
図 2-103 費用関数（管更生工、一式） 

 

 

 

適用範囲：管更生工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、合成樹脂管挿入 
 

 

 
図 2-104 費用関数（管更生工、一式） 
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適用範囲：管更生工事一式（m 当たり工事費、諸経費、消費税込み）、エポキシ樹脂ライニング 
 

 

 
図 2-105 費用関数（管更生工、一式） 
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2-3 費用関数検討結果表 
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の
工

事
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（
現

在
価

値
化

）
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最
大
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、

最
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値
よ

り
前

後
5
％
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外

れ
値
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外
。
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。
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近
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施
設

分
類

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

施
設

分
類

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

施
設

分
類

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

有
効

容
量

(m
3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分

形
式

-
-

形
式

-
-

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
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自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和
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自

由
度

φ
分

散
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分
散

比
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要
因

平
方

和
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自
由

度
φ

分
散
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分

散
比

 F

回
帰
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2
1
3
0
4
4
9
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1
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2
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残
差
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合
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合
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3

合
計

2
1
9
5
3
9
4
0
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3

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*
*

*

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
フ

ロ
ッ

ク
形

成
池

フ
ロ

ッ
ク

形
成
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-
-
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施
設

分
類

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
サ

ン
プ

ル
数

7
施

設
分

類
フ

ロ
ッ

ク
形

成
池

サ
ン

プ
ル

数
7

施
設

分
類

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
サ

ン
プ

ル
数

7

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

有
効

容
量

(m
3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分

形
式

機
械

式
-

形
式

機
械

式
-

形
式

機
械

式
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力
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3
/
日
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浄
水

場
施

設
能

力
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3
/
日
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X

浄
水

場
施

設
能

力
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3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
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百

万
円
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工
事

費
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百

万
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分
散

分
析

表
分

散
分
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表
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要
因
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方
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由

度
φ
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比
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平

方
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定

検
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検
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仮
説
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係

数
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無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
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3
/
日

）

【
線

形
近

似
】
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累

乗
近

似
】
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数
近
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】
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-

-

-
-

-
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-
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*
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備
考

欄
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本
数
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1
0
未

満
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あ
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こ
と
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ら

、
外

れ
値

の
除

外
は

行
わ

な
い

。
　

　
　

　
決

定
係

数
R

2
値
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最

も
高

い
「
指

数
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

1
5

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

1
5

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

1
5

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

有
効

容
量

(m
3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分

形
式

横
流

式
(傾

斜
板

式
)

-
形

式
横

流
式

(傾
斜

板
式

)
-

形
式

横
流

式
(傾

斜
板

式
)

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰
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2
9
6
2
5
0
1
8

1
2
9
6
2
5
0
1
8

3
8
.7

6
回

帰
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2
9
6
2
5
0
1
8

1
2
9
6
2
5
0
1
8

3
8
.7

6
回

帰
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2
9
6
2
5
0
1
8

1
2
9
6
2
5
0
1
8

3
8
.7

6

残
差

 e
9
9
3
5
3
9
7

1
3

7
6
4
2
6
1

残
差

 e
9
9
3
5
3
9
7

1
3

7
6
4
2
6
1

残
差

 e
9
9
3
5
3
9
7

1
3

7
6
4
2
6
1

合
計

3
9
5
6
0
4
1
5

1
4

合
計

3
9
5
6
0
4
1
5

1
4

合
計

3
9
5
6
0
4
1
5

1
4

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*
*

*

備
考

欄
：

標
本

の
有

効
容

量
1
m
3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（

現
在

価
値

化
）

の
最

大
値

、
最

小
値

よ
り

前
後

5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

沈
澱

池
の

滞
留

時
間

を
6
0
分

と
仮

定
し

て
、

説
明

変
数

の
有

効
容

量
を

浄
水

場
施

設
能

力
へ

換
算

す
る

。
　

　
　

　
決

定
係

数
R
2
値

が
最

も
高

い
「

累
乗

近
似

」
を

採
用

す
る

。

沈
澱

池
沈

澱
池

沈
澱

池

-
-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）
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施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

5
2

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

5
2

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

5
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

有
効

容
量

(m
3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
区

分

形
式

横
流

式
(傾

斜
板

式
)

-
形

式
横

流
式

(傾
斜

板
式

)
-

形
式

横
流

式
(傾

斜
板

式
)

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
2
5
1
2
6
3
1
8

1
2
5
1
2
6
3
1
8

2
3
.4

2
回

帰
 R

2
5
1
2
6
3
1
8

1
2
5
1
2
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3
1
8
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3
.4

2
回

帰
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2
5
1
2
6
3
1
8

1
2
5
1
2
6
3
1
8

2
3
.4

2

残
差

 e
5
3
6
4
6
9
5
7

5
0

1
0
7
2
9
3
9

残
差

 e
5
3
6
4
6
9
5
7

5
0

1
0
7
2
9
3
9

残
差

 e
5
3
6
4
6
9
5
7

5
0

1
0
7
2
9
3
9

合
計

7
8
7
7
3
2
7
5

5
1

合
計

7
8
7
7
3
2
7
5

5
1

合
計

7
8
7
7
3
2
7
5

5
1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*
*

*

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

2
件

、
最

小
値

側
2
件

の
合

計
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
指

数
近

似
」
を

採
用

す
る

。

沈
澱

池
沈

澱
池

沈
澱

池

-
-
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施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

2
2

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

2
2

施
設

分
類

沈
澱

池
サ

ン
プ

ル
数

2
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

有
効

容
量

(m
3
)

-
施

設
分

類
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
分

類
有

効
容

量
(m

3
)

-
施

設
分

類

形
式

-
-

形
式

-
-

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
5
0
7
9
5
5
3

1
5
0
7
9
5
5
3

1
2
9
.5

7
回

帰
 R

5
0
7
9
5
5
3

1
5
0
7
9
5
5
3

1
2
9
.5

7
回

帰
 R

5
0
7
9
5
5
3

1
5
0
7
9
5
5
3

1
2
9
.5

7

残
差

 e
7
8
4
0
4
4

2
0

3
9
2
0
2

残
差

 e
7
8
4
0
4
4

2
0

3
9
2
0
2

残
差

 e
7
8
4
0
4
4

2
0

3
9
2
0
2

合
計

5
8
6
3
5
9
7

2
1

合
計

5
8
6
3
5
9
7

2
1

合
計

5
8
6
3
5
9
7

2
1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*
*

*

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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-
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施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
6

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
6

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
6

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

形
式

重
力

式
施

設
区

分
形

式
重

力
式

施
設

区
分

形
式

重
力

式
施

設
区

分

ろ
層

構
成

-
-

ろ
層

構
成

-
-

ろ
層

構
成

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
3
0
9
3
3
0
6
4

1
3
0
9
3
3
0
6
4

6
1
.6

5
回

帰
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3
0
9
3
3
0
6
4

1
3
0
9
3
3
0
6
4

6
1
.6

5
回

帰
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3
0
9
3
3
0
6
4

1
3
0
9
3
3
0
6
4

6
1
.6

5

残
差

 e
1
2
0
4
1
9
5
8

2
4

5
0
1
7
4
8

残
差

 e
1
2
0
4
1
9
5
8

2
4

5
0
1
7
4
8

残
差

 e
1
2
0
4
1
9
5
8

2
4

5
0
1
7
4
8

合
計

4
2
9
7
5
0
2
2

2
5

合
計

4
2
9
7
5
0
2
2

2
5

合
計

4
2
9
7
5
0
2
2

2
5

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*
*

*

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

急
速

ろ
過

池
急

速
ろ

過
池

急
速

ろ
過

池

-
-
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施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

5
7

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

5
7

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

5
7

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

型
式

／
有

効
容

量
(m

3
)重

力
式

施
設

区
分

型
式

／
有

効
容

量
(m

3
)重

力
式

施
設

区
分

型
式

／
有

効
容

量
(m

3
)重

力
式

施
設

区
分

形
式

-
-

形
式

-
-

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和
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自

由
度

φ
分

散
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分
散

比
 F

要
因

平
方

和
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自
由

度
φ

分
散
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分

散
比
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回
帰
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4
0
0
9
2
0
7

1
4
0
0
9
2
0
7

1
1
.5

5
回

帰
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4
0
0
9
2
0
7

1
4
0
0
9
2
0
7

1
1
.5

5
回

帰
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4
0
0
9
2
0
7

1
4
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0
9
2
0
7

1
1
.5

5

残
差

 e
1
9
0
9
1
5
8
4

5
5

3
4
7
1
2
0

残
差

 e
1
9
0
9
1
5
8
4

5
5

3
4
7
1
2
0

残
差

 e
1
9
0
9
1
5
8
4

5
5

3
4
7
1
2
0

合
計

2
3
1
0
0
7
9
1

5
6

合
計

2
3
1
0
0
7
9
1

5
6

合
計

2
3
1
0
0
7
9
1

5
6

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
/
日

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。
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大

値
側

3
件
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小
値

側
3
件
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合

計
6
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除

外
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定

係
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値
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高

い
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累

乗
近

似
」
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採
用

す
る
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施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

施
設

分
類

急
速

ろ
過

池
サ

ン
プ

ル
数

2
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

抽
出

対
象

型
式

／
有

効
容

量
(m

3
)圧

力
式

あ
型

式
／

有
効

容
量

(m
3
)圧

力
式

あ
型

式
／

有
効

容
量

(m
3
)圧

力
式

あ

形
式

-
-

形
式

-
-

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ
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 V
分
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比

 F
要

因
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方
和
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由
度

φ
分

散
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分
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比
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要
因

平
方

和
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自
由

度
φ
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散
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分

散
比
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回
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7
3
5
3
8
2
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3
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7
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5
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3

3
0
9
1
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3
5
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3
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3
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1
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3
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3

1
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3

3
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1
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3

残
差
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2
3
3
1
6

2
2

2
3
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8
7
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差
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5
2
3
3
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2
2

2
3
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7

残
差
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5
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3
3
1
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2

2
3
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合
計
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4
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2
3

合
計

7
4
0
6
1
5
1
9

2
3

合
計

7
4
0
6
1
5
1
9

2
3

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日
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価
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）
の

最
大
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後
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％
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。
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。
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対
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8
7
2

1
1
2
9
4
8
7
2

2
6
.8

6
回

帰
 R

1
2
9
4
8
7
2

1
1
2
9
4
8
7
2

2
6
.8

6

残
差

 e
6
0
7
4
0
2
1

1
2
6

4
8
2
0
7

残
差

 e
6
0
7
4
0
2
1

1
2
6

4
8
2
0
7

残
差

 e
6
0
7
4
0
2
1

1
2
6

4
8
2
0
7

合
計

7
3
6
8
8
9
3

1
2
7

合
計

7
3
6
8
8
9
3

1
2
7

合
計

7
3
6
8
8
9
3

1
2
7

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

7
件

、
最

小
値

側
7
件

の
合

計
1
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

*
*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

0
1
x 

+
 1

4
2
.1

R
² 
=
 0

.1
7
5
7

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
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0
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0
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R
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0

2
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6
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8
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1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
2
00

0
00

4
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6
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0
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8
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0
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1
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0
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0
1
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0
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0
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8
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7
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5
E
-
0
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R
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=
 0

.0
0
4
2

0

2
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0
0

4
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0
0

6
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0
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8
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0
0

1
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0
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1
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0
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0
2
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0
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4
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6
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0
00

8
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0
00

1
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0
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0
1
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0
00
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施
設

分
類

送
配

水
P

施
設

（
場

内
）

サ
ン

プ
ル

数
6
6

施
設

分
類

送
配

水
P

施
設

（
場

内
）

サ
ン

プ
ル

数
6
6

施
設

分
類

送
配

水
P
施

設
（
場

内
）

サ
ン

プ
ル

数
6
6

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

送
配

水
量

(m
3
/
日

)
-

調
査

年
度

送
配

水
量

(m
3
/
日

)
-

調
査

年
度

送
配

水
量

(m
3
/
日

)
-

調
査

年
度

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
6
4
7
8
1
3

1
1
6
4
7
8
1
3

1
9
.6

5
回

帰
 R

1
6
4
7
8
1
3

1
1
6
4
7
8
1
3

1
9
.6

5
回

帰
 R

1
6
4
7
8
1
3

1
1
6
4
7
8
1
3

1
9
.6

5

残
差

 e
5
3
6
7
0
6
7

6
4

8
3
8
6
0

残
差

 e
5
3
6
7
0
6
7

6
4

8
3
8
6
0

残
差

 e
5
3
6
7
0
6
7

6
4

8
3
8
6
0

合
計

7
0
1
4
8
8
0

6
5

合
計

7
0
1
4
8
8
0

6
5

合
計

7
0
1
4
8
8
0

6
5

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

3
件

、
最

小
値

側
3
件

の
合

計
6
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

*
*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）
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y
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0
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2
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6
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8
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1
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1
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0
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1
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1
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施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
2
6

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
2
6

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
2
6

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
調

査
年

度
分

類
-

調
査

年
度

分
類

-
調

査
年

度

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
5
0
0
0
5
3

1
5
0
0
0
5
3

8
.2

6
回

帰
 R

5
0
0
0
5
3

1
5
0
0
0
5
3

8
.2

6
回

帰
 R

5
0
0
0
5
3

1
5
0
0
0
5
3

8
.2

6

残
差

 e
1
4
5
3
7
3
6

2
4

6
0
5
7
2

残
差

 e
1
4
5
3
7
3
6

2
4

6
0
5
7
2

残
差

 e
1
4
5
3
7
3
6

2
4

6
0
5
7
2

合
計

1
9
5
3
7
8
9

2
5

合
計

1
9
5
3
7
8
9

2
5

合
計

1
9
5
3
7
8
9

2
5

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
指

数
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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8
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0

9
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0
0

1
00

0
00
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施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
3
7

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
3
7

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
3
7

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

機
械

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
調

査
年

度
分

類
-

調
査

年
度

分
類

-
調

査
年

度

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
9
2
3
7
2

1
1
9
2
3
7
2

1
4
.4

7
回

帰
 R

1
9
2
3
7
2

1
1
9
2
3
7
2

1
4
.4

7
回

帰
 R

1
9
2
3
7
2

1
1
9
2
3
7
2

1
4
.4

7

残
差

 e
4
6
5
2
3
0

3
5

1
3
2
9
2

残
差

 e
4
6
5
2
3
0

3
5

1
3
2
9
2

残
差

 e
4
6
5
2
3
0

3
5

1
3
2
9
2

合
計

6
5
7
6
0
2

3
6

合
計

6
5
7
6
0
2

3
6

合
計

6
5
7
6
0
2

3
6

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

*
*

*

-
-

-

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

2
件

、
最

小
値

側
2
件

の
合

計
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =
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0
0
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 +
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7
.8

6
8

R
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=
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1
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3
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5
00

6
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0
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0
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0
1
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3
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3
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0
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3
00

4
00

5
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施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
9

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
9

施
設

分
類

排
水

池
・
排

泥
池

サ
ン

プ
ル

数
9

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

電
気

計
装

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

更
新

調
査

年
度

分
類

更
新

調
査

年
度

分
類

更
新

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

基
礎

形
式

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
4
0
9
6
2

1
4
0
9
6
2

0
.6

5
回

帰
 R

4
0
9
6
2

1
4
0
9
6
2

0
.6

5
回

帰
 R

4
0
9
6
2

1
4
0
9
6
2

0
.6

5

残
差

 e
4
4
1
1
2
1

7
6
3
0
1
7

残
差

 e
4
4
1
1
2
1

7
6
3
0
1
7

残
差

 e
4
4
1
1
2
1

7
6
3
0
1
7

合
計

4
8
2
0
8
3

8
合

計
4
8
2
0
8
3

8
合

計
4
8
2
0
8
3

8

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

*
*

*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
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0
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8
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施
設

分
類

濃
縮

槽
（
直

接
基

礎
）

サ
ン

プ
ル

数
5

施
設

分
類

濃
縮

槽
（
直

接
基

礎
）

サ
ン

プ
ル

数
5

施
設

分
類

濃
縮

槽
（
直

接
基

礎
）

サ
ン

プ
ル

数
5

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
調

査
年

度
分

類
-

調
査

年
度

分
類

-
調

査
年

度

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

基
礎

形
式

直
接

基
礎

-
基

礎
形

式
直

接
基

礎
-

基
礎

形
式

直
接

基
礎

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
7
4
1
7

1
7
4
1
7

0
.8

8
回

帰
 R

7
4
1
7

1
7
4
1
7

0
.8

8
回

帰
 R

7
4
1
7

1
7
4
1
7

0
.8

8

残
差

 e
2
5
1
8
3

3
8
3
9
4

残
差

 e
2
5
1
8
3

3
8
3
9
4

残
差

 e
2
5
1
8
3

3
8
3
9
4

合
計

3
2
6
0
0

4
合

計
3
2
6
0
0

4
合

計
3
2
6
0
0

4

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
数

が
1
0
未

満
の

た
め

、
外

れ
値

の
除

外
は

行
わ

な
い

。
　

　
　

　
決

定
係

数
R

2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

*
*

*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

0
2
7x

 +
 6

8
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7
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R
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=
 0
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7
5
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仮
説

を
棄
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判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定
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無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
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5
で

有
意

で
あ
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回

帰
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係
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有
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係
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有
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あ
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能

力
（
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3
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施
設

能
力

（
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3
/
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水
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】
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指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

*
*

*

-
-

-

備
考

欄
：
標

本
数

が
1
0
未

満
の

た
め

、
外

れ
値

の
除

外
は

行
わ

な
い

。
　

　
　

　
決

定
係

数
R

2
値

が
最

も
高

い
「
指

数
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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施
設

分
類

天
日

乾
燥

床
サ

ン
プ

ル
数

3
2

施
設

分
類

天
日

乾
燥

床
サ

ン
プ

ル
数

3
2

施
設

分
類

天
日

乾
燥

床
サ

ン
プ

ル
数

3
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

工
種

土
木

工
事

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
調

査
年

度
分

類
-

調
査

年
度

分
類

-
調

査
年

度

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

年
度

(和
暦

)
-

抽
出

対
象

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

あ
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

あ
浄

水
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施
設

能
力
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3
/
日

)
-

あ

有
効

容
量
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3
)

-
い

有
効

容
量
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3
)

-
い

有
効

容
量

(m
3
)

-
い

基
礎

形
式

直
接

基
礎

-
基

礎
形

式
直

接
基

礎
-

基
礎

形
式

直
接

基
礎

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
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施
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能
力
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3
/
日
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浄
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場
施

設
能
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3
/
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浄
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場
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設
能

力
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3
/
日

)

Y
工

事
費
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百

万
円
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工
事
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百
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円
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工
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百

万
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分
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分
析

表
分

散
分
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散
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方
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由

度
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分
散
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比
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要
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平
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検
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検
定

検
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仮
説

母
回

帰
係
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帰
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仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
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棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
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5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
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5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
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5
で

有
意
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あ
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浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
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施
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（
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3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
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似
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【
累

乗
近

似
】

【
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数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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年
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暦
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暦
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設
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備
考

欄
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本
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浄
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場
1
m

3
当

た
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の
工

事
費
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現

在
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値
化

）
の

最
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値
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最
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値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。
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値
側

1
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最
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側
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合
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工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

0
1
5x

 +
 3

.8
0
9

R
² 
=
 0

.7
4
8

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0

回
帰

式
:

y
 =

 1
.6

4
6
7x

0.
3
8
19

R
² 
=
 0

.4
3
3
5

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0

回
帰

式
:

y
 =

 7
0
.2

4
e3

E
-
06

x

R
² 
=
 0

.9
0
0
2

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

3
,0

0
0

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0

回
帰

式
:
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施
設

分
類

自
家

発
電

施
設

サ
ン

プ
ル

数
3
1
4

施
設

分
類

自
家

発
電

施
設

サ
ン

プ
ル

数
3
1
4

施
設

分
類

自
家

発
電

施
設

サ
ン

プ
ル

数
3
1
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

-
構

造
形

式
工

種
-

構
造

形
式

工
種

-
構

造
形

式

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

発
電

機
出

力
(k

V
A

）
-

調
査

年
度

発
電

機
出

力
(k

V
A
）

-
調

査
年

度
発

電
機

出
力

(k
V

A
）

-
調

査
年

度

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
発

電
機

出
力

(k
V
A

）
Y

発
電

機
出

力
(k

V
A
）

Y
発

電
機

出
力

(k
V

A
）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
6
2
5
7
3
4
3
7
1

1
6
2
5
7
3
4
3
7
1

4
5
9
.4

8
回

帰
 R

6
2
5
7
3
4
3
7
1

1
6
2
5
7
3
4
3
7
1

4
5
9
.4

8
回

帰
 R

6
2
5
7
3
4
3
7
1

1
6
2
5
7
3
4
3
7
1

4
5
9
.4

8

残
差

 e
4
2
4
8
9
4
5
5
0

3
1
2

1
3
6
1
8
4
2

残
差

 e
4
2
4
8
9
4
5
5
0

3
1
2

1
3
6
1
8
4
2

残
差

 e
4
2
4
8
9
4
5
5
0

3
1
2

1
3
6
1
8
4
2

合
計

1
0
5
0
6
2
8
9
2
1

3
1
3

合
計

1
0
5
0
6
2
8
9
2
1

3
1
3

合
計

1
0
5
0
6
2
8
9
2
1

3
1
3

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
発

電
機

出
力

の
最

大
値

、
最

小
値

よ
り

前
後

5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
7
件

、
最

小
値

側
1
7
件

の
合

計
3
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

*
*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

発 電 機 出 力 （ K V A ）

発 電 機 出 力 （ K V A ）

発 電 機 出 力 （ K V A ）

y
 =

 0
.0

0
7
8x

 +
 4

2
7
.7

4

R
² 
=
 0

.5
9
5
6

0

5
,0

0
0

1
0,

0
00

1
5,

0
00

2
0,

0
00

2
5,

0
00

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0
1
40

0
00

0
1
60

0
00

0

回
帰

式
:

y
 =
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.9

1
9
7x

0.
6
29

2

R
² 
=
 0

.6
3
1
4

0

5
,0

0
0

1
0,

0
00

1
5,

0
00

2
0,

0
00

2
5,

0
00

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0
1
40

0
00

0
1
60

0
00

0

回
帰

式
:

y
 =

 3
8
6
.1

4e
4E

-
0
6x

R
² 
=
 0

.2
0
5
2

0

2
0,

0
00

4
0,

0
00

6
0,

0
00

8
0,

0
00

1
00

,0
0
0

1
20

,0
0
0

1
40

,0
0
0

0
2
00

0
00

4
00

0
00

6
00

0
00

8
00

0
00

1
00

0
00

0
1
20

0
00

0
1
40

0
00

0
1
60

0
00

0

回
帰

式
:
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施
設

分
類

自
家

発
電

機
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
9
7

施
設

分
類

自
家

発
電

機
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
9
7

施
設

分
類

自
家

発
電

機
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
9
7

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

工
種

電
気

計
装

工
事

構
造

形
式

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

発
電

機
出

力
(k

V
A

）
-

調
査

年
度

発
電

機
出

力
(k

V
A
）

-
調

査
年

度
発

電
機

出
力

(k
V

A
）

-
調

査
年

度

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
発

電
機

出
力

(k
V
A

）
X

発
電

機
出

力
(k

V
A
）

X
発

電
機

出
力

(k
V

A
）

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
8
2
0
5
7
4
8
6

1
8
2
0
5
7
4
8
6

1
2
8
4
.7

8
回

帰
 R

8
2
0
5
7
4
8
6

1
8
2
0
5
7
4
8
6

1
2
8
4
.7

8
回

帰
 R

8
2
0
5
7
4
8
6

1
8
2
0
5
7
4
8
6

1
2
8
4
.7

8

残
差

 e
1
2
4
5
4
4
9
1

1
9
5

6
3
8
6
9

残
差

 e
1
2
4
5
4
4
9
1

1
9
5

6
3
8
6
9

残
差

 e
1
2
4
5
4
4
9
1

1
9
5

6
3
8
6
9

合
計

9
4
5
1
1
9
7
7

1
9
6

合
計

9
4
5
1
1
9
7
7

1
9
6

合
計

9
4
5
1
1
9
7
7

1
9
6

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

発
電

機
出

力
（
K

vA
）

発
電

機
出

力
（
K

vA
）

発
電

機
出

力
（
K
vA

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
床

面
積

の
最

大
値

、
最

小
値

よ
り

前
後

5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
2
件

、
最

小
値

側
1
2
件

の
合

計
2
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

*
*

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.3

1
0
4x

 +
 5

9
.4

8

R
² 
=
 0

.8
6
8
2

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

0
5
00

0
1
00

0
0

1
50

0
0

2
00

0
0

2
50

0
0

回
帰

式
:

y
 =

 0
.7

6
9
9x

0
.8

9
04

R
² 
=
 0

.8
6
5
6

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

0
5
00

0
1
00

0
0

1
50

0
0

2
00

0
0

2
50

0
0

回
帰

式
:

y
 =

 1
3
0
.5

e0
.0

0
04

x

R
² 
=
 0

.5
4
5
4

0

2
0,

0
00

4
0,

0
00

6
0,

0
00

8
0,

0
00

1
00

,0
0
0

1
20

,0
0
0

1
40

,0
0
0

1
60

,0
0
0

0
5
00

0
1
00

0
0

1
50

0
0

2
00

0
0

2
50

0
0

回
帰

式
:
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施
設

分
類

受
配

電
施

設
（
高

圧
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
4

施
設

分
類

受
配

電
施

設
（
高

圧
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
4

施
設

分
類

受
配

電
施

設
（
高

圧
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

電
気

計
装

工
事

抽
出

対
象

工
種

電
気

計
装

工
事

抽
出

対
象

工
種

電
気

計
装

工
事

抽
出

対
象

分
類

-
あ

分
類

-
あ

分
類

-
あ

年
度

(和
暦

)
-

い
年

度
(和

暦
)

-
い

年
度

(和
暦

)
-

い

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

う
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

う
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
-

う

契
約

状
況

-
え

契
約

状
況

-
え

契
約

状
況

-
え

調
査

年
度

-
-

調
査

年
度

-
-

調
査

年
度

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
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り
前

後
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00

0
00

回
帰

式
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施
設

分
類

膜
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

2
2

施
設

分
類

膜
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

2
2

施
設

分
類

膜
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

2
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

一
式

膜
形

式
工

種
一

式
膜

形
式

工
種

一
式

膜
形

式

分
類

-
延

床
面

積
(m

2
)

分
類

-
延

床
面

積
(m

2
)

分
類

-
延

床
面

積
(m

2
)

年
度

(和
暦

)
-

構
造

形
式

年
度

(和
暦

)
-

構
造

形
式

年
度

(和
暦

)
-

構
造

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

膜
材

質
-

基
礎

形
式

膜
材

質
-

基
礎

形
式

膜
材

質
-

基
礎

形
式

膜
種

類
-

-
膜

種
類

-
-

膜
種

類
-

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
3
7
9
2
0
0
0
6

1
1
3
7
9
2
0
0
0
6

6
2
.0

2
回

帰
 R

1
3
7
9
2
0
0
0
6

1
1
3
7
9
2
0
0
0
6

6
2
.0

2
回

帰
 R

1
3
7
9
2
0
0
0
6

1
1
3
7
9
2
0
0
0
6

6
2
.0

2

残
差

 e
4
4
4
7
7
1
5
1

2
0

2
2
2
3
8
5
8

残
差

 e
4
4
4
7
7
1
5
1

2
0

2
2
2
3
8
5
8

残
差

 e
4
4
4
7
7
1
5
1

2
0

2
2
2
3
8
5
8

合
計

1
8
2
3
9
7
1
5
7

2
1

合
計

1
8
2
3
9
7
1
5
7

2
1

合
計

1
8
2
3
9
7
1
5
7

2
1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
件

、
最

小
値

側
1
件

の
合

計
2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
指

数
近

似
」
で

は
、

浄
水

場
施

設
能

力
が

最
大

と
な

る
標

本
に

お
い

て
、

工
事

費
の

差
が

大
き

い
た

め
、

次
に

決
定

係
数

が
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

6
5
8x

 +
 6

9
7
.6

5

R
² 
=
 0

.7
5
6
2

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0,

0
00

1
2,

0
00

1
4,

0
00

1
6,

0
00

0
2
00

0
0

4
00

0
0

6
00

0
0

8
00

0
0

1
00

0
00

1
20

0
00

1
40

0
00

1
60

0
00

1
80

0
00

回
帰

式
:

y
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 8
.9

9
5
7x

0
.5

5
54

R
² 
=
 0

.6
6
9
8

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0,

0
00

1
2,

0
00

1
4,

0
00

1
6,

0
00

0
2
00

0
0

4
00

0
0

6
00

0
0

8
00

0
0

1
00

0
00

1
20

0
00

1
40

0
00

1
60

0
00

1
80

0
00

回
帰

式
:

y
 =

 6
4
6
.1

3e
2
E
-
05

x

R
² 
=
 0

.7
8
3
6

0

5
,0

0
0

1
0,

0
00

1
5,

0
00

2
0,

0
00

2
5,

0
00

0
2
00

0
0

4
00

0
0

6
00

0
0

8
00

0
0

1
00

0
00

1
20

0
00

1
40

0
00

1
60

0
00

1
80

0
00

回
帰

式
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施
設

分
類

紫
外

線
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

4
8

施
設

分
類

紫
外

線
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

4
8

施
設

分
類

紫
外

線
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

4
8

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

一
式

構
造

形
式

工
種

一
式

構
造

形
式

工
種

一
式

構
造

形
式

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

ラ
ン

プ
形

式
-

調
査

年
度

ラ
ン

プ
形

式
-

調
査

年
度

ラ
ン

プ
形

式
-

調
査

年
度

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
4
9
2
0
8
7
0

1
4
9
2
0
8
7
0

1
2
0
.6

4
回

帰
 R

4
9
2
0
8
7
0

1
4
9
2
0
8
7
0

1
2
0
.6

4
回

帰
 R

4
9
2
0
8
7
0

1
4
9
2
0
8
7
0

1
2
0
.6

4

残
差

 e
1
8
7
6
3
9
2

4
6

4
0
7
9
1

残
差

 e
1
8
7
6
3
9
2

4
6

4
0
7
9
1

残
差

 e
1
8
7
6
3
9
2

4
6

4
0
7
9
1

合
計

6
7
9
7
2
6
2

4
7

合
計

6
7
9
7
2
6
2

4
7

合
計

6
7
9
7
2
6
2

4
7

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

浄
水

場
施

設
能

力
（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）
浄

水
場

施
設

能
力

（
m

3
/
日

）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

備
考

欄
：
標

本
の

浄
水

場
施

設
能

力
1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

3
件

、
最

小
値

側
3
件

の
合

計
6
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

*
*

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

2
3
5x

 +
 1

0
2
.9

5

R
² 
=
 0

.7
2
3
9

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
1
00

0
0

2
00

0
0

3
00

0
0

4
00

0
0

5
00

0
0

6
00

0
0

7
00

0
0

回
帰

式
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y
 =

 1
6
.7

9
7x

0.
3
14

3

R
² 
=
 0

.5
2
5
7

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
1
00

0
0

2
00

0
0

3
00

0
0

4
00

0
0

5
00

0
0

6
00

0
0

7
00

0
0

回
帰

式
:

y
 =

 1
1
7
.5

2e
5E

-
0
5x

R
² 
=
 0

.7
0
4
1

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

0
1
00

0
0

2
00

0
0

3
00

0
0

4
00

0
0

5
00

0
0

6
00

0
0

7
00

0
0

回
帰

式
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施
設

分
類

オ
ゾ

ン
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
8

施
設

分
類

オ
ゾ

ン
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
8

施
設

分
類

オ
ゾ

ン
処

理
施

設
サ

ン
プ

ル
数

1
8

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

一
式

構
造

形
式

工
種

一
式

構
造

形
式

工
種

一
式

構
造

形
式

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
構

造
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

年
度

(和
暦

)
-

基
礎

形
式

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

制
御

方
式

-
調

査
年

度
制

御
方

式
-

調
査

年
度

制
御

方
式

-
調

査
年

度

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

延
床

面
積

(m
2
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
浄

水
場

施
設

能
力

(m
3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)
X

浄
水

場
施

設
能

力
(m

3
/
日

)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
4
1
9
5
6
4
6
1

1
1
4
1
9
5
6
4
6
1

2
8
.5

6
回

帰
 R

1
4
1
9
5
6
4
6
1

1
1
4
1
9
5
6
4
6
1

2
8
.5

6
回

帰
 R

1
4
1
9
5
6
4
6
1

1
1
4
1
9
5
6
4
6
1

2
8
.5

6

残
差

 e
7
9
5
3
9
4
2
0

1
6

4
9
7
1
2
1
4

残
差

 e
7
9
5
3
9
4
2
0

1
6

4
9
7
1
2
1
4

残
差

 e
7
9
5
3
9
4
2
0

1
6

4
9
7
1
2
1
4

合
計

2
2
1
4
9
5
8
8
1

1
7

合
計

2
2
1
4
9
5
8
8
1

1
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円
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分
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)

-
抽

出
対

象

構
造

形
式

P
C

造
あ

構
造

形
式

P
C

造
あ

構
造

形
式

P
C

造
あ

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
2
6
5
2
9
2
6
9

1
2
6
5
2
9
2
6
9

1
6
1
.3

5
回

帰
 R

2
6
5
2
9
2
6
9

1
2
6
5
2
9
2
6
9

1
6
1
.3

5
回

帰
 R

2
6
5
2
9
2
6
9

1
2
6
5
2
9
2
6
9

1
6
1
.3

5

残
差

 e
3
8
6
3
8
0
9
3

2
3
5

1
6
4
4
1
7

残
差

 e
3
8
6
3
8
0
9
3

2
3
5

1
6
4
4
1
7

残
差

 e
3
8
6
3
8
0
9
3

2
3
5

1
6
4
4
1
7

合
計

6
5
1
6
7
3
6
2

2
3
6

合
計

6
5
1
6
7
3
6
2

2
3
6

合
計

6
5
1
6
7
3
6
2

2
3
6

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

有
効

容
量

1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
2
件

、
最

小
値

側
1
2
件

の
合

計
2
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

-
-

-

*
*

*

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
 =

 0
.0

5
8
1x

 +
 2

7
3
.6

1

R
² 
=
 0

.4
0
7
1

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

3
,0

0
0

0
1
00

0
0

2
00

0
0

3
00

0
0

4
00

0
0

5
00

0
0

回
帰

式
:

y
 =

 1
.9

9
0
5x

0
.6

4
15

R
² 
=
 0

.4
5
3
9

0

5
00

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

3
,0

0
0

0
1
00

0
0

2
00

0
0

3
00

0
0

4
00

0
0

5
00

0
0

回
帰

式
:

y
 =

 2
2
5
.2

2e
9
E
-
05

x

R
² 
=
 0

.1
4
4
4

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0,

0
00

1
2,

0
00

1
4,

0
00

0
5
00

0
1
00

0
0

1
50

0
0

2
00

0
0

2
50

0
0

3
00

0
0

3
50

0
0

4
00

0
0

4
50

0
0

5
00

0
0

回
帰

式
:
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施
設

分
類

配
水

池
（
S

U
S
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
5

施
設

分
類

配
水

池
（
S
U

S
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
5

施
設

分
類

配
水

池
（
S
U

S
）

サ
ン

プ
ル

数
2
3
5

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

工
種

一
式

基
礎

形
式

工
種

一
式

基
礎

形
式

工
種

一
式

基
礎

形
式

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)
分

類
-

基
礎

形
式

(そ
の

他
)

分
類

-
基

礎
形

式
(そ

の
他

)

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

有
効

容
量

(m
3
)

-
抽

出
対

象
有

効
容

量
(m

3
)

-
抽

出
対

象
有

効
容

量
(m

3
)

-
抽

出
対

象

構
造

形
式

S
U

S
あ

構
造

形
式

S
U

S
あ

構
造

形
式

S
U

S
あ

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

構
造

形
式

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

X
有

効
容

量
(m

3
)

Y
工

事
費

（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）
Y

工
事

費
（
百

万
円

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
4
9
2
6
4
7
1
3

1
4
9
2
6
4
7
1
3

6
6
3
.1

3
回

帰
 R

4
9
2
6
4
7
1
3

1
4
9
2
6
4
7
1
3

6
6
3
.1

3
回

帰
 R

4
9
2
6
4
7
1
3

1
4
9
2
6
4
7
1
3

6
6
3
.1

3

残
差

 e
1
7
3
0
9
6
9
0

2
3
3

7
4
2
9
1

残
差

 e
1
7
3
0
9
6
9
0

2
3
3

7
4
2
9
1

残
差

 e
1
7
3
0
9
6
9
0

2
3
3

7
4
2
9
1

合
計

6
6
5
7
4
4
0
3

2
3
4

合
計

6
6
5
7
4
4
0
3

2
3
4

合
計

6
6
5
7
4
4
0
3

2
3
4

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

有
効

容
量

（
m

3
）

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
の

有
効

容
量

1
m

3
当

た
り

の
工

事
費

（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

最
大

値
側

1
2
件

、
最

小
値

側
1
2
件

の
合

計
2
4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

-
-

-

*
*

*

-
-

-

-
-

-

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

工 事 費 （ 百 万 円 ）

y
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4
8
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7

R
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5
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1
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0
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0
8
00

0
1
00

0
0

1
20

0
0

回
帰

式
:
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6
5
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3
7
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5
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1
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0

1
,5

0
0
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,0
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0

2
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0
0

3
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0
0

3
,5

0
0

4
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0
0

4
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0
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2
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0
4
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0
6
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0
8
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1
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0
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0
0

回
帰

式
:

y
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5
2
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4e
0
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0
4x

R
² 
=
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.5
0
8
7

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

9
,0

0
0

0
2
00

0
4
00

0
6
00

0
8
00

0
1
00
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0

1
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0

回
帰

式
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
4

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
4

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
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m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
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m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰
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2
5
4
4
0
2
7

1
2
5
4
4
0
2
7

3
0
6
.2

9
回

帰
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2
5
4
4
0
2
7

1
2
5
4
4
0
2
7

3
0
6
.2

9
回

帰
 R

2
5
4
4
0
2
7

1
2
5
4
4
0
2
7

3
0
6
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9

残
差

 e
1
0
1
3
3
0
2

1
2
2

8
3
0
6

残
差

 e
1
0
1
3
3
0
2

1
2
2

8
3
0
6

残
差

 e
1
0
1
3
3
0
2

1
2
2

8
3
0
6

合
計

3
5
5
7
3
2
9

1
2
3

合
計

3
5
5
7
3
2
9

1
2
3

合
計

3
5
5
7
3
2
9

1
2
3

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
1
0
0
で

2
件

、
Φ

1
5
0
で

2
件

、
Φ

2
0
0
で

2
件

、
Φ

3
5
0
で

2
件

、
Φ

4
0
0
で

2
件

、
Φ

6
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

歩
道

昼
間

施
工

の
費

用
関

数
と

の
大

小
関

係
を

鑑
み

、
決

定
係

数
R

2
値

が
2
番

目
に

高
い

「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

-
-

-

一
式

一
式

一
式

無
舗

装
無

舗
装

無
舗

装

昼
間

施
工

昼
間

施
工

昼
間

施
工

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）
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ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

y
 =
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3
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 +
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00
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9
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0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

0
2
00

4
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00

8
00

1
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0
0

1
,2

0
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1
,4
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0

1
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0
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
2
8

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
2
8

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
2
8

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
8
9
0
3
5
2

1
8
9
0
3
5
2

2
5
2
.2

2
回

帰
 R

8
9
0
3
5
2

1
8
9
0
3
5
2

2
5
2
.2

2
回

帰
 R

8
9
0
3
5
2

1
8
9
0
3
5
2

2
5
2
.2

2

残
差

 e
7
9
7
7
9
2

2
2
6

3
5
3
0

残
差

 e
7
9
7
7
9
2

2
2
6

3
5
3
0

残
差

 e
7
9
7
7
9
2

2
2
6

3
5
3
0

合
計

1
6
8
8
1
4
4

2
2
7

合
計

1
6
8
8
1
4
4

2
2
7

合
計

1
6
8
8
1
4
4

2
2
7

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

歩
道

歩
道

歩
道

昼
間

施
工

昼
間

施
工

昼
間

施
工

-
-

-

一
式

一
式

一
式

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
5
0
で

0
件

、
Φ

7
5
で

2
件

、
Φ

1
0
0
で

4
件

、
Φ

1
5
0
で

4
件

、
Φ

2
0
0
で

4
件

、
Φ

2
5
0
で

2
件

、
Φ

3
0
0
で

2
件

、
Φ

3
5
0
で

2
件

、
Φ

4
0
0
で

2
件

、
Φ

4
5
0
で

0
件

、
Φ

5
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

「
車

道
-
昼

間
施

工
」
の

費
用

関
数

と
の

大
小

関
係

を
考

慮
し

、
決

定
係

数
R

2
値

が
2
番

目
に

高
い

「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）
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回
帰

式
:

y
 =

 8
.0

3
3
1x

0
.5

7
13

R
² 
=
 0

.5
2
5
9

0

1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

0
1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

7
00

8
00

回
帰

式
:

y
 =

 9
7
.2

4
4e

0
.0

0
2
3x

R
² 
=
 0

.4
8
3
2

0

1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

0
1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

7
00
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00
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
8

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
8

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
8

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比
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回
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4
8
6
3
7

1
4
8
6
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8
回
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8
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8
回
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8
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8
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残
差

 e
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6
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1
6

3
2
2
6

残
差

 e
5
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6
2
3

1
6

3
2
2
6

残
差

 e
5
1
6
2
3

1
6

3
2
2
6

合
計

1
0
0
2
6
0

1
7

合
計

1
0
0
2
6
0

1
7

合
計

1
0
0
2
6
0

1
7

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

全
て

の
口

径
で

標
本

数
が

1
0
未

満
の

た
め

、
除

外
は

行
わ

な
い

。
　

　
　

　
車

道
及

び
歩

道
で

の
費

用
関

数
の

大
小

関
係

を
鑑

み
、

決
定

係
数

R
2
値

が
2
番

目
に

高
い

「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

-
-

-

一
式

一
式

一
式

歩
道

歩
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歩
道

夜
間

施
工

夜
間

施
工

夜
間

施
工
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y
 =

 0
.5

5
2
3x

 +
 7

8
.6

7
4

R
² 
=
 0

.4
8
5
1

0

5
0

1
00

1
50

2
00

2
50

3
00

3
50

4
00

4
50

5
00

0
5
0

1
00

1
50

2
00

2
50

3
00

3
50

4
00

4
50

回
帰

式
:

y
 =

 1
8
.3

1
8x

0.
4
3
9

R
² 
=
 0

.4
3
4
5

0

5
0

1
00

1
50

2
00

2
50

3
00

3
50

4
00

4
50

5
00

0
5
0

1
00

1
50

2
00

2
50

3
00

3
50

4
00

4
50

回
帰

式
:

y
 =

 1
1
1
.5

6e
0.

00
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1
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2
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2
50

3
00

3
50

4
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4
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1
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50
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50
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50

4
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4
50
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

3
,2

6
6

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

3
2
6
6

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

3
2
6
6

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

舗
装

状
況

2
口

径
(m

m
)

-
舗

装
状

況
2

口
径

(m
m

)
-

舗
装

状
況

2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
調

査
年

度
管

種
ダ

ク
タ

イ
ル

鋳
鉄

管
(耐

震
継

手
)

調
査

年
度

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
調

査
年

度

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
4
2
0
4
0
0
9
4

1
4
2
0
4
0
0
9
4

4
5
7
5
.0

5
回

帰
 R

4
2
0
4
0
0
9
4

1
4
2
0
4
0
0
9
4

4
5
7
5
.0

5
回

帰
 R

4
2
0
4
0
0
9
4

1
4
2
0
4
0
0
9
4

4
5
7
5
.0

5

残
差

 e
2
9
9
9
1
8
8
5

3
,2

6
4

9
1
8
9

残
差

 e
2
9
9
9
1
8
8
5

3
2
6
4

9
1
8
9

残
差

 e
2
9
9
9
1
8
8
5

3
2
6
4

9
1
8
9

合
計

7
2
0
3
1
9
7
9

3
2
6
5

合
計

7
2
0
3
1
9
7
9

3
2
6
5

合
計

7
2
0
3
1
9
7
9

3
2
6
5

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

昼
間

施
工

昼
間

施
工

昼
間

施
工

車
道

車
道

車
道

一
式

一
式

一
式

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
5
0
で

2
件

、
Φ

7
5
で

4
0
件

、
Φ

1
0
0
で

6
4
件

、
Φ

1
5
0
で

6
4
件

、
Φ

2
0
0
で

4
2
件

、
Φ

2
5
0
で

2
0
件

、
Φ

3
0
0
で

2
件

、
Φ

3
5
0
で

1
8
件

、
Φ

4
0
0
で

2
8
件

、
Φ

4
5
0
で

6
件

、
Φ

5
0
0
で

1
2
件

、
Φ

6
0
0
で

1
2
件

、
Φ

7
0
0
で

2
件

、
Φ

8
0
0
で

4
件

、
Φ

1
0
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

y
 =

 0
.6

4
7
3x

 +
 5

1
.8

0
4

R
² 
=
 0

.5
8
3
6

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

y
 =

 6
.0

8
1
1x

0.
6
3
76

R
² 
=
 0

.5
5
4
8

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8
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0

0
2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

回
帰

式
:
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6
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1
e0
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4x

R
² 
=
 0

.3
9
4

0

5
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1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
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0
0

2
,5

0
0

3
,0

0
0

3
,5

0
0

4
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0

0
2
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4
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6
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8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

回
帰
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回
帰

式
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
6
2

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
6
2

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

2
6
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

分
類

更
新

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

舗
装

状
況

2
口

径
(m

m
)

-
舗

装
状

況
2

口
径

(m
m

)
-

舗
装

状
況

2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

延
長

(m
)

-
分

類
2

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
調

査
年

度
管

種
ダ

ク
タ

イ
ル

鋳
鉄

管
(耐

震
継

手
)

調
査

年
度

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
調

査
年

度

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
0
3
2
4
9
0
6

1
1
0
3
2
4
9
0
6

2
3
2
.8

9
回

帰
 R

1
0
3
2
4
9
0
6

1
1
0
3
2
4
9
0
6

2
3
2
.8

9
回

帰
 R

1
0
3
2
4
9
0
6

1
1
0
3
2
4
9
0
6

2
3
2
.8

9

残
差

 e
1
1
5
2
6
4
9
2

2
6
0

4
4
3
3
3

残
差

 e
1
1
5
2
6
4
9
2

2
6
0

4
4
3
3
3

残
差

 e
1
1
5
2
6
4
9
2

2
6
0

4
4
3
3
3

合
計

2
1
8
5
1
3
9
8

2
6
1

合
計

2
1
8
5
1
3
9
8

2
6
1

合
計

2
1
8
5
1
3
9
8

2
6
1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
7
5
で

2
件

、
Φ

1
0
0
で

2
件

、
Φ

1
5
0
で

4
件

、
Φ

2
0
0
で

2
件

、
Φ

2
5
0
で

2
件

、
Φ

3
0
0
で

2
件

、
Φ

3
5
0
で

2
件

、
Φ

4
0
0
で

2
件

、
Φ

5
0
0
で

2
件

、
Φ

6
0
0
で

2
件

、
Φ

7
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

車
道

車
道

車
道

一
式

一
式

一
式

-
-

-

夜
間

施
工

夜
間

施
工

夜
間

施
工

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

y
 =

 0
.9

8
1
3x

 +
 8

3
.9

2

R
² 
=
 0

.4
7
2
5

0

2
00

4
00

6
00

8
00

1
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1
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R
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2
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4
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6
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8
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1
,0

0
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1
,2
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0

1
,4

0
0

1
,6

0
0

1
,8

0
0

0
2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0

0
0

1
,2

0
0
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
2

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
2

施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

1
2
2

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

新
設

舗
装

状
況

分
類

新
設

舗
装

状
況

分
類

新
設

舗
装

状
況

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

延
長

(m
)

-
抽

出
対

象
延

長
(m

)
-

抽
出

対
象

延
長

(m
)

-
抽

出
対

象

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

(耐
震

継
手

)
あ

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

管
種

(そ
の

他
)

-
-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
6
0
5
6
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1
6
0
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1
0
5
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帰
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6
0
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1
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0
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1
0
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帰
 R
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0
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3
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1
6
0
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6
3
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2

1
0
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残
差

 e
6
8
8
7
5
8
9

1
2
0

5
7
3
9
7

残
差

 e
6
8
8
7
5
8
9

1
2
0

5
7
3
9
7

残
差

 e
6
8
8
7
5
8
9

1
2
0

5
7
3
9
7

合
計

1
2
9
4
3
8
9
1

1
2
1

合
計

1
2
9
4
3
8
9
1

1
2
1

合
計

1
2
9
4
3
8
9
1

1
2
1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

無
舗

装
無

舗
装

無
舗

装

昼
間

施
工

昼
間

施
工

昼
間

施
工

-
-

-

一
式

一
式

一
式

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
1
0
0
で

4
件

、
Φ

1
5
0
で

4
件

を
除

外
。

　
　

　
　

他
の

ダ
ク

タ
イ

ル
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鉄
管

_耐
震

管
_新

設
の

費
用

関
数

と
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大
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鑑

み
、

決
定

係
数

R
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が
2
番

目
に

高
い
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累

乗
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似
」
を

採
用

す
る

。
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施
設

分
類

開
削

工
サ

ン
プ

ル
数

8
8

施
設
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判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
1
0
0
で

2
件

、
Φ

1
5
0
で

4
件

、
Φ

2
0
0
で

4
件

、
Φ

2
5
0
で

2
件

、
Φ

3
0
0
で

4
件

、
Φ

3
5
0
で

2
件

、
Φ

4
0
0
で

6
件

、
Φ

4
5
0
で

2
件

、
Φ

5
0
0
で

6
件

、
Φ

6
0
0
で

4
件

、
Φ

7
0
0
で

2
件

、
Φ

8
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

一
式

一
式

一
式

-
-

-

-
-

-

-
-

-

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）
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4
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0
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5
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6
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7
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1
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施
設

分
類

推
進

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
3

施
設

分
類

推
進

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
3

施
設

分
類

推
進

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
3

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
類

-
施

工
時

間

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

工
法

鋼
管

推
進

い
工

法
鋼

管
推

進
い

工
法

鋼
管

推
進

い

立
坑

数
-

-
立

坑
数

-
-

立
坑

数
-

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
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分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
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表

要
因

平
方

和
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由

度
φ

分
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分

散
比
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要
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散
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分
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比
 F

要
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平
方
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由
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分
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合
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7
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8
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6
7
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2

合
計

1
7
6
8
2
6
7
0
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2

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
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5
で

有
意

で
あ
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口
径
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m

)
口

径
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m
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口
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m
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【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

一
式

一
式

一
式

-
-

-

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
　

Φ
3
0
0
で

2
件

、
Φ

4
0
0
で

2
件

、
Φ

5
0
0
で

2
件

、
Φ

6
0
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
　

決
定

係
数

R
2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）
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施
設

分
類

シ
ー

ル
ド

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
6

施
設

分
類

シ
ー

ル
ド

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
6

施
設

分
類

シ
ー

ル
ド

工
サ

ン
プ

ル
数

1
0
6

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
類

-
施

工
時

間

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

工
法

セ
ミ

シ
ー

ル
ド

い
工

法
セ

ミ
シ

ー
ル

ド
い

工
法

セ
ミ

シ
ー

ル
ド

い

立
坑

数
-

-
立

坑
数

-
-

立
坑

数
-

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比
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回
帰
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7
0
6
7
9
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2
7

1
7
0
6
7
9
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2
7

1
6
.9

7
回

帰
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7
0
6
7
9
0
2
7

1
7
0
6
7
9
0
2
7

1
6
.9

7
回

帰
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7
0
6
7
9
0
2
7

1
7
0
6
7
9
0
2
7

1
6
.9

7

残
差

 e
4
3
3
1
3
0
4
4
1

1
0
4

4
1
6
4
7
1
6

残
差

 e
4
3
3
1
3
0
4
4
1

1
0
4

4
1
6
4
7
1
6

残
差

 e
4
3
3
1
3
0
4
4
1

1
0
4

4
1
6
4
7
1
6

合
計

5
0
3
8
0
9
4
6
8

1
0
5

合
計

5
0
3
8
0
9
4
6
8

1
0
5

合
計

5
0
3
8
0
9
4
6
8

1
0
5

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
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Φ
6
0
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2
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、
Φ

7
0
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2
件

、
Φ

8
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で

2
件
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Φ

1
1
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で

2
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除

外
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決
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係
数

R
2
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最

も
高

い
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指

数
近

似
」
を

採
用

す
る

。
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-

-
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一
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施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

1
7

施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

1
7

施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

1
7

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
類

-
施

工
時

間

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

上
部

工
形

式
フ

ラ
ン

ジ
補

剛
い

上
部

工
形

式
フ

ラ
ン

ジ
補

剛
い

上
部

工
形

式
フ

ラ
ン

ジ
補

剛
い

径
間

数
-

-
径

間
数

-
-

径
間

数
-

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰

 R
1
2
6
0
5
0
1
5

1
1
2
6
0
5
0
1
5

8
.0

7
回

帰
 R

1
2
6
0
5
0
1
5

1
1
2
6
0
5
0
1
5

8
.0

7
回

帰
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1
2
6
0
5
0
1
5

1
1
2
6
0
5
0
1
5

8
.0

7

残
差

 e
2
3
4
2
4
7
4
0

1
5

1
5
6
1
6
4
9

残
差
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2
3
4
2
4
7
4
0

1
5

1
5
6
1
6
4
9

残
差
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2
3
4
2
4
7
4
0

1
5

1
5
6
1
6
4
9

合
計

3
6
0
2
9
7
5
5

1
6

合
計

3
6
0
2
9
7
5
5

1
6

合
計

3
6
0
2
9
7
5
5

1
6

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

-
-

-

-
-

-

一
式

一
式

一
式

-
-

-

備
考

欄
：
全

て
の

口
径

で
標

本
数

が
1
0
未

満
の

た
め

、
外

れ
値

の
除

外
は

行
わ

な
い

。
　

　
　

　
決

定
係

数
R

2
値

が
最

も
高

い
「
累

乗
近

似
」
を

採
用

す
る

。

-
-

-

-
-

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）

ｍ 当 た り 工 事 費 （ 千 円 ）
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7
1
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施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

7
3
9

施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

7
3
9

施
設

分
類

水
管

橋
・
橋

梁
添

架
サ

ン
プ

ル
数

7
3
9

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
類

-
施

工
時

間

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

延
長

(m
)

-
あ

上
部

工
形

式
橋

梁
添

架
い

上
部

工
形

式
橋

梁
添

架
い

上
部

工
形

式
橋

梁
添

架
い

径
間

数
-

-
径

間
数

-
-

径
間

数
-

-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
数

設
定

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

X
口

径
(m

m
)

Y
1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）
Y

1
m

あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
自

由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F

回
帰
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7
4
1
3
1
9
7
3

1
7
4
1
3
1
9
7
3

3
7
4
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1
回

帰
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7
4
1
3
1
9
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1
7
4
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3
1
9
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7
4
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1
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帰
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7
4
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3
1
9
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1
7
4
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3
7
4
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残
差
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1
4
6
0
3
9
2
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1
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8
1
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残
差
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1
4
6
0
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9
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7
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1
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8
1
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残
差
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4
6
0
3
9
2
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1
9
8
1
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合
計

2
2
0
1
7
1
2
0
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7
3
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合
計

2
2
0
1
7
1
2
0
8

7
3
8

合
計

2
2
0
1
7
1
2
0
8

7
3
8

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
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5
で

有
意

で
あ

る

既
設

管
口

径
（
m

m
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既
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管
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m

m
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既
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管
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m
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【
線

形
近

似
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【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
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Φ
5
0
で

2
件

、
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7
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で

4
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、
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1
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で

1
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1
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1
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2
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1
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Φ
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4
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3
5
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2
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、
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4
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0
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2
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、
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5
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0
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2
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を
除
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決
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R
2
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線

形
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施
設
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P
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工
サ

ン
プ

ル
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6
4

施
設
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P
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工
サ

ン
プ

ル
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6
4

施
設

分
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P
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工
サ

ン
プ

ル
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6
4

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
立

坑
数

分
類

-
立

坑
数

分
類

-
立

坑
数

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

年
度

(和
暦

)
-

施
工

時
間

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

調
査

年
度

延
長

(m
)

-
抽

出
対

象
延

長
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出
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延
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-
抽

出
対
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工
法

(挿
入

管
)

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

あ
工

法
(挿

入
管
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ダ

ク
タ

イ
ル

鋳
鉄

管
あ

工
法
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入

管
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ダ
ク

タ
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ル
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鉄
管

あ

工
法
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入

管
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そ
の

他
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-
工

法
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入
管
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そ

の
他

)-
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工
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入

管
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そ
の

他
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-

変
数

設
定

変
数

設
定

変
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設
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X
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径
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m
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X
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径
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X
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径
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1
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り
工

事
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円
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1
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た

り
工

事
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（
千

円
/
m
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1
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あ
た

り
工

事
費

（
千

円
/
m

）

分
散

分
析

表
分

散
分

析
表

分
散

分
析

表

要
因

平
方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比

 F
要

因
平

方
和

 S
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由
度

φ
分

散
 V

分
散

比
 F

要
因
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方

和
 S

自
由

度
φ

分
散

 V
分

散
比
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回
帰
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8
5
9
9
0
9

1
8
5
9
9
0
9

8
.0

8
回

帰
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8
5
9
9
0
9

1
8
5
9
9
0
9

8
.0

8
回

帰
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8
5
9
9
0
9

1
8
5
9
9
0
9

8
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8

残
差

 e
6
6
0
1
1
1
7

6
2

1
0
6
4
7
0

残
差

 e
6
6
0
1
1
1
7

6
2

1
0
6
4
7
0

残
差

 e
6
6
0
1
1
1
7

6
2

1
0
6
4
7
0

合
計

7
4
6
1
0
2
6

6
3

合
計

7
4
6
1
0
2
6

6
3

合
計

7
4
6
1
0
2
6

6
3

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る
回

帰
関

係
有

意
水

準
0
.0

5
で

有
意

で
あ

る

口
径

(m
m

)
口

径
(m

m
)

口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
径

で
分

類
し

、
1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。
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準
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で

有
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あ

る
回

帰
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係
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意
水

準
0
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口
径

（
m
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m
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本
を

口
径

で
分

類
し
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1
m

当
た

り
の

工
事

費
（
現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
小

値
よ

り
前

後
5
％

を
外

れ
値

と
し

て
除

外
。

　
　

　
Φ

1
5
0
で

2
件

を
除

外
。

　
　

　
決

定
係

数
R

2
値

が
最

も
高

い
「
線

形
近

似
」
を

採
用

す
る
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-

-
-

-
-

-

一
式

一
式

一
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-
-

-

-
-

-
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施
設

分
類

管
更

生
工

サ
ン

プ
ル

数
1
3
8

施
設

分
類

管
更

生
工

サ
ン

プ
ル

数
1
3
8

施
設

分
類

管
更

生
工

サ
ン

プ
ル

数
1
3
8

検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
類

-
施

工
時

間

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

口
径

(m
m

)
-

抽
出

対
象

延
長
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-
あ

延
長
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)

-
あ

延
長
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-
あ

工
法

被
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材
管

内
装

着
い

工
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被
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内
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着
い

工
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被
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材
管
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立
坑
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-
-
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変
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/
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/
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合
計
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3
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計
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5
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0
0
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検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β
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帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却
判

定
帰

無
仮

説
を

棄
却

判
定

帰
無

仮
説

を
棄

却

回
帰

関
係

有
意

水
準

0
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5
で

有
意

で
あ

る
回
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関

係
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意
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有
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あ
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口
径

(m
m

)

【
線

形
近

似
】

【
累

乗
近

似
】

【
指

数
近

似
】

備
考

欄
：
標

本
を

口
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1
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当
た

り
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工
事
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現

在
価

値
化

）
の

最
大

値
、

最
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前

後
5
％
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外

れ
値
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。
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Φ
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施
設

分
類

管
更

生
工

サ
ン

プ
ル

数
2
2

施
設

分
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管
更

生
工

サ
ン

プ
ル

数
2
2

施
設

分
類

管
更

生
工
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ン

プ
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数
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検
討

条
件

検
討

条
件

検
討

条
件

分
類

-
施

工
時

間
分

類
-

施
工

時
間

分
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-
施

工
時

間

年
度

(和
暦
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-

調
査

年
度

年
度

(和
暦

)
-

調
査

年
度

年
度
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暦
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-

調
査

年
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口
径
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m
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抽
出
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口
径
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m

)
-

抽
出

対
象

口
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m
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-

抽
出

対
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延
長
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-
あ

延
長
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-
あ

延
長

(m
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-
あ

工
法

合
成

樹
脂
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挿

入
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工
法

合
成

樹
脂
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挿

入
い

工
法

合
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樹
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立
坑
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-

-
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坑
数

-
-

立
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変
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設
定

変
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設
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変
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設
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/
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/
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析
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計
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0
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合
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0
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2
1

合
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0
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1

検
定

検
定

検
定

帰
無

仮
説

母
回
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係
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帰
無

仮
説

母
回

帰
係
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 β

=
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帰
無

仮
説

母
回

帰
係

数
 β

=
0

判
定

帰
無

仮
説
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棄

却
判

定
帰

無
仮
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判
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仮
説
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数
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施
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分
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管
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生
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プ
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数
2
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施
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管
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生
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プ
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数
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施
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管
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数
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討

条
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検
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条
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検
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条
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工
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-

施
工

時
間

分
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工
時
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年
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暦
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調
査
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暦
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年
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口
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立
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-
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坑
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-
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立
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変
数

設
定

変
数
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定

変
数

設
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X
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径
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)
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3
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検
定

検
定
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仮
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母
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無

仮
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母
回
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係
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 β

=
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無

仮
説

母
回

帰
係
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=
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判
定
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仮
説

を
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判
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帰
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棄
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判
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仮
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棄

却

回
帰

関
係
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意
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準
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5
で
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3 施設更新費用算定モデルの構築 

施設ごとに更新に要する概算工事費を算出した結果を示す。 

 

3-1 取水施設 

1) 浅井戸 

 

 

 

2) 深井戸 

 

 

 

3) 取水口 

 

 

 

4) 沈砂池 

 

単位：百万円

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

土木 23 23 23 24 24

機械 9 14 19 23 27

電気 19 28 35 40 46

計 51 65 77 87 97

施設名称 工種
取水量(m

3
/日)

備考

浅井戸

単位：百万円

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

土木 29 43 54 63 72

機械 8 10 12 15 18

電気 15 15 15 15 15

計 52 68 81 93 105

工種
取水量(m

3
/日)

備考施設名称

深井戸

単位：百万円

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

土木 87 89 91 93 95

機械 6 10 13 16 18

電気 6 9 11 13 15

計 100 108 116 123 129

取水口

施設名称 工種
取水量(m

3
/日)

備考

単位：百万円

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

土木 10 18 26 34 42

機械 5 8 11 14 17

電気 5 8 11 13 15

計 20 35 48 61 74

沈砂池

施設名称 工種
取水量(m

3
/日)

備考
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3-2 浄水場内施設 

1) 急速ろ過（その１） 

 

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 58 75 84 107 120

機械 4 10 14 36 54

電気 0.4 2 4 21 41

計 63 87 102 164 214

土木 3 9 14 47 78 滞留時間2.5分

機械 6 10 14 25 32

電気 9 10 10 15 25

計 18 29 38 87 136

土木 20 54 83 224 344 滞留時間30分

機械 51 66 85 233 418 機械式

電気 8 8 9 13 22 機械式

計 79 129 177 470 784

土木 10 51 101 496 983 滞留時間60分

機械 297 300 303 328 362

電気 1 7 15 76 154

計 309 358 419 900 1,499

土木 137 184 244 720 1,315 重力式

機械 69 133 177 342 455 重力式

電気 16 38 56 134 196

計 221 355 476 1,196 1,965

土木 20 57 90 252 393 滞留時間30分

機械 5 15 23 67 105

計 26 72 113 319 498

浄水池・ポンプ井 土木 36 107 172 519 834 RC造、直接基礎

建築 77 174 249 566 806 浄水場施設能力→延床面積(m2)

84 159 210 398 524 延床面積→工事費

機械 11 33 53 158 253

電気 142 149 157 221 301

計 237 341 420 776 1,077

土木 31 35 40 134 599 直接基礎

機械 58 59 61 73 88

電気 92 96 101 141 191

計 181 190 202 347 877

土木 71 82 95 203 338 直接基礎

機械 41 42 42 48 55

電気 30 31 33 49 81

計 142 155 171 300 475

天日乾燥床 土木 6 17 27 83 134 直接基礎

管理本館 建築 133 134 136 147 162

建築 3 10 16 47 75

機械 4 15 27 95 164

電気 11 25 35 81 116

計 18 50 78 223 356

中央監視操作施設 電気 29 3 4 9 13

建築 70 71 72 82 95

電気 71 195 302 832 1,287 浄水場施設能力→発電機出力(kVA)

82 120 153 318 459 発電機出力→工事費

計 152 191 226 399 554

受配電施設 電気 41 95 137 316 453 高圧

場内整備・場内配管 土木 50 70 95 295 545

浄水場 計 1,741 2,384 2,992 6,551 10,576

※天日乾燥床、高圧受電を採用した場合

沈澱池
（横流式・傾斜板式）

急速攪拌池

自家発電施設

薬品注入施設

濃縮槽

排水池・排泥池

工種
浄水施設能力(m

3
/日)

備考

着水井

送配水ポンプ施設(場内)

急速ろ過池

フロック形成池

施設名称

塩素混和池
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2) 急速ろ過（その２） 

 

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 58 75 84 107 120

機械 4 10 14 36 54

電気 0.4 2 4 21 41

計 63 87 102 164 214

土木 3 9 14 47 78 滞留時間2.5分

機械 6 10 14 25 32

電気 9 10 10 15 25

計 18 29 38 87 136

土木 20 54 83 224 344 滞留時間30分

機械 51 66 85 233 418 機械式

電気 8 8 9 13 22 機械式

計 79 129 177 470 784

土木 10 51 101 496 983 滞留時間60分

機械 297 300 303 328 362 横流式(傾斜板式)

電気 1 7 15 76 154 横流式(傾斜板式)

計 309 358 419 900 1,499

土木 137 184 244 720 1,315 重力式

機械 69 133 177 342 455 重力式

電気 16 38 56 134 196

計 221 355 476 1,196 1,965

土木 20 57 90 252 393 滞留時間30分

機械 5 15 23 67 105

計 26 72 113 319 498

浄水池・ポンプ井 土木 36 107 172 519 834 RC造、直接基礎

建築 77 174 249 566 806 浄水場施設能力→延床面積(m2)

84 159 210 398 524 延床面積→工事費

機械 11 33 53 158 253

電気 142 149 157 221 301

計 237 341 420 776 1,077

土木 31 35 40 134 599 直接基礎

機械 58 59 61 73 88

電気 92 96 101 141 191

計 181 190 202 347 877

土木 71 82 95 203 338 直接基礎

機械 41 42 42 48 55

電気 30 31 33 49 81

計 142 155 171 300 475

建築 222 234 249 369 519

機械 8 17 24 49 67

電気 27 59 82 180 252

計 257 310 355 597 837

管理本館 建築 133 134 136 147 162

建築 3 10 16 47 75

機械 4 15 27 95 164

電気 11 25 35 81 116

計 18 50 78 223 356

中央監視操作施設 電気 29 100 171 589 1,003

建築 70 71 72 82 95

電気 71 195 302 832 1,287 浄水場施設能力→発電機出力(kVA)

82 120 153 318 459 発電機出力→工事費

計 152 191 226 399 554

受配電施設 電気 471 481 492 584 699 特高

場内整備・場内配管 土木 50 70 95 295 545

浄水場 計 2,423 3,159 3,841 7,913 12,515

※機械脱水機、特別高圧受電を採用した場合

急速攪拌池

着水井

自家発電施設

機械脱水機施設

濃縮槽

送配水ポンプ施設(場内)

塩素混和池

急速ろ過池

沈澱池
（横流式・傾斜板式）

薬品注入施設

排水池・排泥池

フロック形成池

施設名称 工種
浄水施設能力(m3/日)

備考
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3) 膜ろ過 

 

 

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 58 75 84 107 120

機械 4 10 14 36 54

電気 0.4 2 4 21 41

計 63 87 102 164 214

膜処理施設 一式 763 1,027 1,356 3,988 7,278

浄水池・ポンプ井 土木 36 107 172 519 834 RC造、直接基礎

建築 77 174 249 566 806 浄水場施設能力→延床面積(m2)

84 159 210 398 524 延床面積→工事費

機械 11 33 53 158 253

電気 142 149 157 221 301

計 237 341 420 776 1,077

土木 31 35 40 134 599 直接基礎

機械 58 59 61 73 88

電気 92 96 101 141 191

計 181 190 202 347 877

管理本館 建築 133 134 136 147 162

建築 3 10 16 47 75

機械 4 15 27 95 164

電気 11 25 35 81 116

計 18 50 78 223 356

中央監視操作施設 電気 29 100 171 589 1,003

建築 70 71 72 82 95

電気 71 195 302 832 1,287 浄水場施設能力→発電機出力(kVA)

82 120 153 318 459 発電機出力→工事費

計 152 191 226 399 554

受変電施設 電気 471 481 492 584 699 特高

場内整備・場内配管 土木 50 70 95 295 545

浄水場 一式 2,133 2,778 3,448 8,031 13,599

薬品注入施設

自家発電施設

排水池・排泥池

施設名称 工種
浄水施設能力(m

3
/日)

備考

着水井

送配水ポンプ施設(場内)
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4) 紫外線処理 

 

 

 

5) その他 

 

 

 

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

土木 58 75 84 107 120

機械 4 10 14 36 54

電気 0.4 2 4 21 41

計 63 87 102 164 214

紫外線処理施設 一式 126 220 338 1,278 2,453

浄水池・ポンプ井 土木 36 107 172 519 834 RC造、直接基礎

建築 77 174 249 566 806 浄水場施設能力→延床面積(m2)

84 159 210 398 524 延床面積→工事費

機械 11 33 53 158 253

電気 142 149 157 221 301

計 237 341 420 776 1,077

土木 31 35 40 134 599 直接基礎

機械 58 59 61 73 88

電気 92 96 101 141 191

計 181 190 202 347 877

管理本館 建築 133 134 136 147 162

建築 3 10 16 47 75

機械 4 15 27 95 164

電気 11 25 35 81 116

計 18 50 78 223 356

中央監視操作施設 電気 29 100 171 589 1,003

建築 70 71 72 82 95

電気 71 195 302 832 1,287 浄水場施設能力→発電機出力(kVA)

82 120 153 318 459 発電機出力→工事費

計 152 191 226 399 554

受配電施設 電気 41 95 137 316 453 高圧

場内整備・場内配管 土木 50 70 95 295 545

浄水場 一式 1,031 1,479 1,903 4,534 7,694

施設名称

送配水ポンプ施設(場内)

排水池・排泥池

薬品注入施設

自家発電施設

工種
浄水施設能力(m

3
/日)

備考

着水井

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

オゾン処理施設 一式 21 81 144 546 970

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

一式 13 37 59 173 274 粉末

一式 64 181 284 807 1,266 粒状

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

緩速ろ過池 一式 82 277 521 2,473 4,913

施設名称 工種
浄水施設能力(m3/日)

備考

工種
浄水施設能力(m3/日)

備考

施設名称 工種
浄水施設能力(m3/日)

備考

施設名称

活性炭処理施設
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3-3 送配水ポンプ施設（場外） 

 

 

 

3-4 配水池 

 

 

単位：百万円

1,000 5,000 10,000 50,000 100,000

建築 80 199 294 730 1,080 直接基礎、RC造

機械 15 47 77 240 392

電気 37 102 157 427 658

計 132 347 527 1,397 2,130

送配水量(m3/日)
施設名称 工種

送配水ポンプ施設(場外)

備考

単位：百万円

1,000 3,000 5,000 7,000 10,000

一式 234 605 941 1,258 1,712 RC

一式 167 338 470 583 733 PC

一式 377 874 1,372 1,870 2,616 SUS

施設名称 工種

配水池

有効容量(m3)
備考
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3-5 管路 
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