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エレベーター及びエスカレーターの発煙・発火事故について 

 

 

 日頃より、国土交通行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 現在、特定行政庁より提供していただいた昇降機等の事故情報につきましては、特

定行政庁より報告を受けた事故の概要として、当省ホームページに公開しております。 

 その中で、別添１のとおり、最近ではエレベーター及びエスカレーターにおける発

煙・発火の事故が散見しており、その原因として、部品の経年劣化、または現地作業

における施工不良が考えられております。 

 現状、人的被害はないものの、今後も同様の事故が散見されますと、社会に与える

影響も大きくなることが考えられます。このような発煙・発火の事故を未然に防ぐた

めには、適切な保守による維持管理と現地作業に潜むリスクを把握することが重要で

あると考えております。 

 このため、貴職におかれましては、別添１の事故事例について、貴会員へ周知徹底

いただき、エレベーター及びエスカレーターの発煙・発火事故が発生することのない

よう、注意喚起をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　エレベーター事故の概要

発生年月日 発生場所 区　　分 状　　　　　況 被害の程度 調査の状況・事故原因 再発防止策

H23/07/01 京都府内 エレベーター

市民２名がエレベーターを利用して
いたところ、４階付近でエレベーター
が停止し２名が閉じ込め。機械室に
煙が充満したため、消防署に通報し
た。

なし

○特定行政庁において調査を実施
○モータの経年劣化による絶縁不良により
短絡と過電流が発生したことが原因である
と考えられるが、コイルが焼損しているため
原因の特定には至らなかった。

調査終了 ○事故機のモーターは取替え済み

H28/12/07 静岡県内 エレベーター
制御盤内の部品から発煙し、機械室
内に設置された煙感知器が動作し
た。

なし
○特定行政庁において調査を実施
○制御盤内のリレーが経年劣化により焼損
した。

調査終了
○当該リレー及び同型機の同じ使
用状況にあるリレーの交換を実施

H29/01/31 大阪府内 エレベーター
機械室の制御盤内部品から発煙し
た。

なし
○関係機関において調査を実施
○機械室制御盤内の部品(リアクトル)の経
年劣化により絶縁不良が生じて発煙した。

調査終了
○同型機種の制御盤内の部品交換
を実施

H30/03/16 東京都 エレベーター
機械室の制御盤内部品から発煙し
た。

なし
○特定行政庁において調査を実施
○原因については調査中

調査中 ○原因が分かり次第対応を検討

別添１



２　エスカレーター事故の概要

発生年月日 発生場所 区　　分 状　　　　　況 被害の程度 調査の状況・事故原因 再発防止策

H28/09/02 京都府内 エスカレーター
駅構内設置のエスカレーターから発
煙した。

なし

○関係機関において調査を実施
○モータプーリ、ベルトを交換のためモータ
を移動させた際、ケーブル配線余長が踏段
のローラと接触、断線し、漏電したと考えら
れる。

調査終了
○当該機は復旧済。
○同型機について全台、配線余長、
接触状態の緊急点検を実施。

H28/10/27 大阪府内 エスカレーター
稼働中のエスカレーターの上部機
械室より発煙した。

なし

○国土交通省において調査を実施
○建屋電源を引き込んでいる電源BOXの
ケーブル引込み口にて地絡が発生。
○現地配線指示をしていなかったため、本
来と異なるケーブル引込み口にケーブルが
収納され、ケーブルが引込み口のエッジ部
に押しつけられた状態となり、経年劣化によ
りケーブル皮膜が破れ地絡が発生。

調査終了
○同型機に対する緊急点検及び改
善を実施

H29/05/09 東京都内 エスカレーター
電源用ブレーカーが焼損し、停止し
た。

なし

〇特定行政庁において調査を実施
〇電源ブレーカーへの配線接続不良によ
り、接触抵抗が増大し発火したものと考えら
れる。

調査終了

〇当該機の電源ブレーカーを交換
し、定期的に状態を監視
〇他号機の電源ブレーカーについ
て、外観及び端子部接続状態を確
認

H29/07/30 兵庫県内 エスカレーター
駅構内のエスカレーターの踏段下
照明付近から出火した。

なし
○関係機関において調査を実施
○焼損部材から発火原因となる電気短絡
痕等は見つからなかった。

調査終了
○市営地下鉄に設置されている同
型機について緊急点検を実施


