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空調システムフロー図 

 



■空調システムフロー図
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事務室
会議室
幹部室
給与計算機室
電話交換機室
管制ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ室
管制訓練室　等

系統図
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B方式を基準とする。
ゾーニング、ダクトスペースによりA方式としても良い。

RDP電算機室・FDP電算機室
システム統制室
管制運用室
ﾃﾞｰﾀ解析室
ＳＵＰ室（RDP監視装置室）

無線レーダ機器室（ＥＱ室）
保守工作室
機材庫
システム統制機器室
管制シミュレーター電算機室
ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞ室

電気室
CVCF室
蓄電池室

管制運用室の機器発熱は、床下ダクトにて集熱する。
フロー図区分は、「A’」とする。
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