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浮体式の海上施工に向けての論点

日時：2024年6月25日（火）3:00～4:30
第2回浮体式風力発電の海上施工等に関する官民フォーラム

鈴木 英之

東京大学 大学院工学系研究科
システム創成学専攻
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■ 風車の大型化
高高度の高風速の風を捉える

■ EEZへの展開
広い設置海域の確保
沖合の高風速の風を捉える

風車大型化の動向

■ 設備利用率向上による発電量の増大
LCOE低減

－発電量増大による発電コストの低減－
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コスト低減の着眼点

■ 設計～製造～設置工程の効率化・コスト削減
・論点が多岐に及ぶのでフォーカスが重要

・大量生産・急速設置（運搬・組立・設置）
洋上における輸送・設置作業の効率化（工期短縮、作業効率向上）
⇒業界横断的に底上げを図る必要がある（共通領域）

■ 浮体式洋上風車の最適化
・風車メーカーと浮体メーカーの協業が重要
・軽量小型支持浮体の開発（建造法の開発）
・係留方式（浅海および深海係留）

■ 維持管理法
・多数の浮体式風車の効率的な保守・管理
・モニタリング法の開発（Digital Twin）
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基地港湾に求められるもの（組立の効率化）

■ タワー・RNA搭載

基地港湾で組み立てる
ドックで組み立てる選択肢もある

着床式と異なる点
・岸壁にて浮体にタワー・RNAを搭載

浮体を固定あるいは静穏な水面を作り出して搭載
・セミサブ、バージ、TLPはバラストが無い状態で

喫水が浅く着底させて動揺を拘束
・スパーは水深が深い場所でジャケットを用いた搭載

・150mの高さに1000tの風車を搭載するクレーンが必要
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輸送・設置の効率化

■ 冬でも作業のできる作業船の整備

・洋上の工事期間の半分は待ち時間といわれている

・波が高くても作業できる作業船団の整備
⇒冬期の作業のできない期間を最小限にする
⇒天候待ちの時間の圧縮

・O＆Mの効率も向上
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■ 秋田沖における洋上作業稼働率（波浪観測2012年ナウファス）

洋上作業稼働率80％を超える月数
作業限界有義波高1mの場合：２か月
作業限界有義波高3mの場合：９か月

東北日本海側における洋上作業稼働率
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■ ヨーロッパにおける洋上風力のコスト上昇への対応
・２０１０年代の洋上風車沖合展開によるコスト上昇
・LEANWINDプロジェクト

輸送・設置の工期短縮を指標とした効率化とコスト削減

■ 開発目標
・作業時間短縮と傭船料の高い機材の不使用

「作業時間×傭船料」の７割削減

・高波浪でも作業可能な作業船・機材の開発
年間を通じて作業を可能とする
天候待ち時間を減らす
高波浪中における高速航行、安全な移乗

・作業の効率化（作業時間短縮）

輸送・設置作業の効率化の取り組み（ヨーロッパの例）



9

LEANWINDによる風車輸送設
置SEP船のコンセプト

■ 風車輸送設置SEP船の設計の開発

得られた設計と能力
・8MW風車8基（または10MW風車7基）搭載
・燃料補給なしで4回航海可能で合計32基の風車設置が可能

設計目標抜粋
１）ジャッキ操作、クレーン操作を実行できる作業限

界を広げる（天候待ちを減らす）
２）輸送速度の向上と輸送時間の短縮
３）搭載できる風車数の増加のためのデッキ積載

重量とデッキ作業スペースの増加
４) 洋上作業期間の短縮
５) ジャッキ速度向上、作業船の脚プリロード時間

の短縮
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■ SOV（Service Operation Vessel）
・作業時間の短縮
・天候による作業停止・中断時間の最小化

有義波高Hs3.0mまで稼働可能
全長100m未満
・宿泊施設を有する
・洋上風車や変電所プラットフォームに安全に歩いて乗り移れる
・DPS位置保持機能

Royal IHC

ポートキャットワン

■ CTV（Crew Transfer Vehicle）

・悪天候による洋上へのアクセスを
制限しない

・必要な作業に遅れを発生させない

有義波高Hs1.5～2.0m、大型船型Hs2.5m
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■ Hywindコスト削減

達成内容
・工期を指標として工期1/3に短縮
・傭船料の高い機材を用いない工法の確立

CAPEX削減
実証(3MW×1基)→Hywind Scotland(6MW×5基) 60～70%削減
Hywind Scotland→Tampen(8.6MW×11基) 40%削減

低コスト化事例 Hywind Scotland & Tampen

■ 作業船作業限界
CTV Hs1.7m （Crew Transfer Vessel）
SOV Hs3.0m  （Service Operation Vessel）



END



浮体式洋上風力発電施設での施工上等の課題へのコメント 

 

早稲田大学名誉教授、沿岸技術研究センター上席客員研究員   清宮 理 

 
浮体式洋上風力発電に関しては実証試験、模型試験、数値解析などにより基本的な性状に

ついて相当把握されてきており、今後は大規模なウインドファームの建設に向けた本格的
な製作施工の検討が急がれる。この際海洋環境下で十分な安全を確保した上で急速施工、安
価な工法が強く求められている。これらを克服して大規模なウィンドファームが実現され
る。 
 

これらの観点から（１）全国の造船所を使用して大量生産を行う（２）現地近傍に製作ヤ
ードを建設して大量生産を行う。これら 2 方法が今後主流となる。造船所での製作は施設
の完備、技術者の集約などの有利さがあるが、分割して現地へ運び接合しタワーを乗せる作
業がある。洋上でこの作業を行うには静穏海域と水深が必要となる。浮体組立と浮体（部材、
完成品）の仮置きに関して風波による動揺で施工上の課題が大きい。SEP 船や仮置きマウ
ンドなどでいかに部材を安定させて洋上接合する技術を確立する必要がある。分割された
部材を洋上で溶接（ボルトもあり）するときの製作精度やタワーを載せるときの安定性の確
保が要求される。静穏海域の利用ではかなりの面積が必要となり地元漁業関係者など関連
団体との調整が必須となる。 
 

現地製作の場合には沿岸域で広い用地の確保が必要となり、野外での溶接作業、組立調整
などの品質管理とともに技能者の確保が重要となる。造船所利用か製作ヤード建造かの選
択は、造船場の使用状況、製作ヤードの確保の可否、総費用などが関連する。地元産業の振
興のため製作ヤードの築造が優先される場合もある。また浮体式の場合でも基地港湾整備
が重要となる。地元との調整内容や浮体の施工方法によっては、部材を陸に揚げ仮置きして、
接合する手順が考えられる。この際岸壁の増深、後背地の地耐力、面積の再検討が求められ
る。 
 

製作ヤードの築造と静穏海域の確保については近傍での利用だけでなく、広域の何カ所
で多数の事業者がいる場合には、ウインドファームまでの距離、工期などを考慮して場所の
選定が重要である。これらの施設の使用時期、順番、使用面積など運用の際には国レベルの
調整が必要である。 

                                以上 



浮体式洋上風力の大量急速施工に向けて

2024年6月25日



施工
 気象海象条件が厳しく稼働率の低い海域で大量急速施工方法が確立されていない
 15MW以上の風車の複数基連続組立は基地港湾では難しい

O＆M
 大規模修理は浮体を基地港湾等陸域に持ち帰る必要があるが基地港湾における修繕は難しい

安定供給
 施工およびOMともに、沖合での作業が可能なときに安定的に部品供給を行う場所を確保す

る必要がある

１．建設分野の課題

1

稼働率（例:日本海側）

: 風車搭載の改善
有義波高 H1/3=1.0m

: 現状の風車搭載
有義波高 H1/3=0.5m



２．基地港湾の占有範囲

2

曳航時（福島沖7MW参考）

港湾係留時

＜出典＞浮体式洋上風力発電導入マニュアル 2022年3月改訂 福島洋上風力コンソーシアム

 毎週浮体の港湾への出入りが発生し、
一般港湾船舶との調整が大きな負担

注）上記数値は検討中につき仮定値



３．浮体式の建設イメージ

3

スパー型浮体を例に

基地港湾に求められる機能 浮体式建設に必要とされる機能

喫水
100m
以上

※WF: Wind Farm



４．サプライチェーンの改善
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海上PFの導入により基地港湾に集中していたサプライチェーンの選択肢が大幅に増加

基地港湾浮体製作 OM

造船ドック 風車部材 他機器

WF WFWF

海上PF

OM

基地港湾（浮体製作・風車PA）

起重機船方式 海上PF方式

風車組立

浮体係留

建設

 浮体式洋上風力に関す
る合理的な建設システ
ムの構築

 大水深における係留・
アンカー施工等の技術
開発

 沖合における気象海象
予測システムの構築



起重機船方式
有義波高:0.5m未満

連続静穏:4日
（運搬2日・搭載1日・帰港1日）

年平均稼働率:25.7％

海上プラットフォーム方式
有義波高:1.0m未満
連続静穏:1日
年平均稼働率:71.5％

海上プラットフォームのイメージ

日本海側の例

施
工
の
稼
働
率

通年
（月別）

5
海上PFを導入することで、施工能力は３倍に向上

５．前進基地（海上PF）の効果
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想定事業

• 20MW機
• 15基/年/事業（全30基/事業）
• 日本海側

効果

• 複数事業者の風車プレアッセ
ンブルについて連続施工が可
能となる

• 基地港湾で複数地点の風車部
材等を同時に扱うことで、工
程短縮が可能となる

通年施工可

６．基地港湾・海上PFの一体運営



FLOWCON : Floating-type Offshore Wind Construction System

【目的】
・浮体式洋上風力の普及拡大を実現するための合理的な建設システムの確立
・大量生産化の実現（着床式並みの施工生産性、施工確実性、安全性の確保）
・合理的な建設コストの実現

【研究内容】
A. 浮体式洋上風力に関する合理的な建設システムの構築

①海上プラットフォーム（海上PF）の研究
・浮体への風車搭載作業の生産性向上
・基地港湾(複数)と海上PFの一体的運用による

合理的な建設システムの構築
②海上PFの技術開発、FS（対象:セミサブ型とスパー型）

・浮体の係留方法:グリッパー等による接岸方式、アンカリング方式
・海上PFの構造形式の検討
・実証試験:浮体の係留方法、浮体への風車搭載作業等

B. 大水深における係留・アンカー施工等の技術開発
・土木工事の観点から浮体システムの設計規準・規格化への反映

C. 沖合における気象海象予測システムの構築
・施工時及び天候急変時（台風、爆弾低気圧）の予測精度向上

７．浮体式洋上風力建設システム確立の提言



日本洋上風力のバージによる解決策

技術研究組合（J-DeEP）浮体構造ロジスティックス設備
コンセプト

(J-DeEPのアドバイザーとしてのEWindsA) 



日本の洋上風力建設における問題点

1. 限られた港湾設備
• 港のサイズ
• 地耐⼒
• ⽔深

2. ⾵⼒発電所の展開が⽇本全⼟に広がる
3. マーシャリングヤードから⾵⼒発電所までの距離



輸送と保管

浮体式ヤード

- タワーのプレアッセンブリー
- WTGとブレードの保管
- タワー・WTG・ブレードの据付

固定式基礎 浮体 建設機械

既存港の拡張 洋上ヤード

日本洋上風力の為のバージの活用

- モノパイルとトランジションピース
- 浮体
- 建設機械

Assembly combination of standardized barges and example of its placement to
compose floating logistics facilities (sample case)

5.12Ha

10.24Ha

12

Onshore yard 

Onshore yard 

Onshore yard 

Cases connected with Onshore Yard Isolated offshore* 

2022/8/28

*future sample for the project 
where  no land space is available  

移設と再使用



結論

利点:
•柔軟性
•経済性

問題: 
•バージ所有者は誰になるのか？



第2回浮体式洋上風力発電の海上施工等に関す
る官民フォーラム（令和6年6月25日）

青森風力エネルギー促進協議会のご紹介



青森風力エネルギー促進協議会とは

青森県へのアクセスと高度100ｍでの洋上風況

出典：左上図_AmazingAOMORI_https://aomori-tourism.com/access/index_1_1_10.html

右下図_Nedo_NeoWins_https://appwdc1.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/index.html



これまでの活動内容

サプライチェーンの育成による機会創出 次世代へ向けた、理解促進や普及啓発

プレゼンテーション

• GE オフショアウインド事業部

東芝エネルギーシステムズ株式会社

• Siemens Gamesa Renewable Energy 株式会社

• MHI ベスタスジャパン株式会社



青森港の持つポテンシャルと港湾計画

青森港の全景

年間平均の有義波高 青森港の港湾計画



「JMUの浮体式洋上風力に向けた取組」

ジャパン マリンユナイテッド株式会社

営業本部 海洋・新エネルギー営業部

2023年6月

1



約20km

福島浮体式洋上ウィンドファーム 実証事業の概要
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浮体式洋上風力の設計・施工フロー
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アンカー・係留索設置

把駐力試験

浮体建造（造船所）

曳航（造船所→基地港湾）

係留索接続

系統連系・試験調整

運転開始

風車部搭載（基地港湾）

ライザーケーブル接続

曳航（基地港湾→設置サイト）

浮体システム設計（浮体・係留）

O＆M

風車設置船(SEP船)

曳舟

アンカーハンドラー(AHTSV)

アンカーハンドラー(AHTSV)

アンカーハンドラー(AHTSV)

ケーブル布設船(CLV)

O&M Jack-Up
運用支援船(SOV)

アクセス船(CTV)

重量物運搬船(HLV)
or 輸送船

調査船

重量物運搬船(HLV)
or 輸送船

【課題】

・現状は浮体施工フローにおいて

作業船不足

・浮体式向け基地港湾の不足

・浮体係留場所の不足

・係留設備保管場所の不足

以上の課題が解決しなければ、サ

プライチェーン全体が渋滞し、浮

体が大量生産できたとしても施工

がチョークポイントとなり、政府

目標が達成できない。



サイト調査
環境アセス

運用・保守
（O＆M）

解体基礎設置 風車設置海底ケーブル布設

海底地形地質の
調査

モノパイル・ジャケッ
ト等
基礎の輸送・設置

風車/変電所の接続

系統への接続

風車部品の輸送・据付

試運転

定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

故障時の臨時ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

風車部品撤去

基礎撤去

調査船

建設支援船(CSOV)

運用支援船(SOV)
ケーブル布設船(CLV)

アクセス船(CTV)

風車設置船(SEP船)) O&M Jack-Up
基礎設置船(FFIV)

※着床式のみ

アンカーハンドラー(AHTSV)
※浮体式のみ

重量物運搬船(HLV)

着床式洋上風力発電所のライフサイクルと各種作業船

7
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ご清聴ありがとうございました。



2024.6.25

洋上施工のリスクを軽減するための
気象海象予報精度の向上について

浮体式洋上風力発電の海上施工等に関する官民フォーラム



(C) Japan Meteorological Corporation 2

拠点

本社
大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 29F

東京オフィス
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー34F

JMCデンマークApS
Building 108, DTU Link, Frederiksberg 399, 4000 
Roskilde, Denmark
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取得認証

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

認証取得（本社・東京オフィス）

気象庁予報業務許可

(当社紹介)日本気象株式会社について

日本気象株式会社 | Japan Meteorological Corporation

日本気象株式会社について

気象予測、環境大気調査、ITを活用した情報配信など多様な業務を行っています。

気象に関する様々な技術を持って全国、全世界で幅広く活動を行っています。



(C) Japan Meteorological Corporation

気象海象観測における当社の事業領域1
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(C) Japan Meteorological Corporation

気象海象条件算定２

4

・第三者認証取得サポート
➢風条件
➢波条件
➢潮位条件
➢水流条件
➢風況ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによる海上風推定
➢その他外部環境条件



(C) Japan Meteorological Corporation

気象海象予測の必要性３

5

洋上ウインドファームの建設など自然災害に対してシビアなリスク管理が求められます。洋上施工におい
ては高精度、高品質な気象海象予測が必要です。

Marine Warranty Surveyの施工基準に適合する気象海象予測

日本国内に設置される洋上風力発電設備の施工においては、Marine Warranty Survey（MWS）
の施工に関する基準を満たし、洋上施工中のリスクを管理・低減する必要があります。
MWSが求めるNKガイドラインの自然災害リスク（不適切な気象海象条件下での作業）を管理・低減
するために必要な施工海域における風速、波高、視程を含む高精度・高頻度な気象海象予測が求め
られます。

ウインドファームの建設・運用に関わる電力事業者、建設会社、海事会社など多くのステークホルダー
と気象海象予測をシェアできることが有効です。
気象海象情報の入手経路が関係者内で異なると当日の作業実施判断に差異が出る恐れもありますが、
全ての関係者が当日の気象海象予報を共有するで、より安全な施工、メンテナンス環境を構築すること
ができます。

洋上ウインドファームの建設～運用まで長く役立つ様々な予測

ステークホルダー間で気象海象情報を共有することの有効性

サイト上に建設する個々の風車位置のピンポイント気象海象予測も必要です。
具体的には風車の建設、メンテナンスに重要な海面から高さ50～150mといった上空の風速予測も
含まれます。ウインドファームの建設だけでなく、その後の運用まで長く活用頂くことが必要です。



(C) Japan Meteorological Corporation

気象海象予測システム MetOcean Navi４
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(C) Japan Meteorological Corporation

気象海象予測の精度向上に向けて５

7
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浮体式洋上風力発電の
基礎メーカー目線の施工面での課題
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1 洋上風力発電への取組体制

お客様

初
期
引
合

各案件契約

洋上風力事業推進プロジェクト
◆営業窓口統括
◆製品提供スキーム構築
◆事業戦略企画

各ビジネスユニット(PE/ME) 及び
本社組織在籍の 洋上風力担当者で
プロジェクトチームを構成。

スキ－ム
構築

引合受領
初期対応

営業
活動

住友重機械工業

在籍兼務

企画本部

住友重機械プロセス機器株式会社 (SHI-PE) 愛媛製造所 西条工場
主力製品)
コークドラム 港湾構造物

住友重機械マリンエンジニアリング (SHI-ME) 横須賀造船所
主力製品)
原油タンカー建造 米海軍艦船修理

SHI-PE（ コア技術:大型構造物製造、厚板大径造管）
➡ 着床式基礎構造物(トランジッションピース）

SHI-ME（コア技術:大型構造物製造、重防食塗装、量産）
➡ 浮体式基礎構造物/作業船等の船舶へ展開

アフタ－
サ－ビス

製造
出荷

受注
契約

見積
作成

案件に応じた
協業体制構築

➡ Q:製缶/塗装を中心とする品質確保
➡ C:スケールメリットによるコスト削減
➡ D:2事業所の活用による規模への対応

エネルギー＆ライフライン セグメント

経営企画部

洋上風力
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2 基礎メーカー目線の施工面での課題

1. 浮体デザインが多数あり、市場全体での量産効果が出にくい
各PJ・事業者の選定デザインが違うため、設計・製造でゼロベースの検討となる。

2. 海外デザイナーによるオフショア業界に準じた仕様が、国内製造に適さない
要求背景が不明なまま、材料、施工面で高い仕様を要求される。

3. 浮体が大型化した際、造船所で完成できず高コストになる
浮体の大型化が進むと、造船所ドックで一体化できなくなる。
コンパクトな浮体デザインを採用し、ドックで完成させればより低コストとなる。

基礎メーカーとして浮体の量産化に貢献する上で、以下のような課題が挙げられる。

半潜水式台船を用いる陸上最終組立方式が主流となると見込んでいる。
現状の対応策としては

（1）浮体量産化・大型化
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2

撤去保守設置出荷略称種類
●台船

●●●HLV重量物運搬船
●●●起重機船
●●●押船・引船

●設置船・SEP船
●●AHTSV揚錨船
●●CLVケーブル敷設船
●●●CTV要員輸送船

●●●SOVサービス専用船

今後の洋上風力業界の発展に、
作業船の充実は欠かせない。

基礎メーカーとしては、
浮体の大型化や量産にも
対応できる大型の
輸送台船や重量物運搬船の
確保が重要である。

基礎製造・出荷から関係する主な作業船

（出典）2023 JWEA学会誌
洋上風力発電設備建設作業船
A Guide to an Offshore Wind Farm (英)
作業船の整備状況と業界の動向

重量物運搬船

基礎製造 船舶による海上輸送 基地港保管→最終組立 進水
各コラム

各ブレ－ス
ブロック迄

・浮体1基分のブロック輸送に
 Min.2隻の大型バージ必要。
・曳船は、4,000PS×1隻@6kt
 ※入出港時に補助曳船と
  警戒船を要す。

・クロ－ラクレ－ン
 で、水切→最終組立

・半潜水台船に
 多軸台車で積込。
・半潜水台船沈下。
・浮体進水

ブロック輸送
一体輸送

（2）作業船
基礎メーカー目線の施工面での課題



将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。
したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。

Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Sumitomo Heavy Industries Marine&Engineering Co.,Ltd.  All Rights Reserved.

ご清聴ありがとうございました
Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Sumitomo Heavy Industries Marine&Engineering Co.,Ltd.  All Rights Reserved.



石油・天然ガス事業での浮体式構造物施工経験からみた
浮体式洋上風力発電施工時における課題について

2024/06/25

株式会社INPEX
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1. 石油・天然ガス事業の浮体式構造物
• 石油・天然ガス生産用の浮体構造物は、スパー、TLP、セミサブ、船型など、浮体式洋上風力にも適用可能な浮体形式
• 世界で使用中の浮体形式（約400基）のうち、FPSO/FSOが約60%を占め、セミサブ約10%、TLP約7%、スパー約5%
• INPEXとして調査・設計・調達・建設、O&M、HSE、撤去を含む13プロジェクトの知見を有し、浮体式洋上風力開発に寄与

イクシス FPSO, オーストラリア
船型
水深: 250m
離岸距離: 220km

イクシス CPF, オーストラリア
セミサブ
水深: 250m
離岸距離: 220km

Lucius Spar, 米国
スパー
水深: 2,200m
離岸距離: 380km

Snorre A, ノルウェ－
Tension Leg Platform(TLP) 
水深: 310m
離岸距離: 130km

磐城沖(EEZ), 日本
ジャケット式プラットフォーム
水深: 154m
離岸距離: 40km

Prelude FLNG,オーストラリア
船型
水深 250m
離岸距離: 220km

島根/山口沖(EEZ), 日本
セミサブ 掘削リグ
水深: 240m
離岸距離: 150km

Hywind Tampen, ノルウェー
スパー
水深: 260-300m
離岸距離: 130km
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2. 石油・天然ガス事業と比較した係留索に関する課題

▶ 多数の係留索が必要（例. 弊社FPSOでは24本）
▶ 一般的にオールチェーンまたはチェーン - ワイヤ - チェーン

水深1000m以深から繊維索係留が増加

石油・天然ガスにおける係留索 浮体式洋上風力における係留索

▶ 大量導入のため係留本数を少なくすると、
より大きい径のチェーンが必要

→チェーン不足や重量を考慮した
合成繊維索の開発・導入

(intermoor)

(NEDO 浮体式洋上風力ガイドブック)
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3. 石油・天然ガス事業の経験から曳航時（トーイング）の課題

▶ CPF（左写真、セミサブ式）/FPSO（右写真、船式）を韓国から豪州まで約5,600km曳航（約2か月）
- 曳航時は最もシビアな条件下

▶ 浮体式風力発電用の浮体構造物でも複数の船舶で曳航、モニタリングが必要 – 船舶の需要が大きい
▶ 気象条件のモニタリング（72時間先の天気予報を把握し、計画立案）- マリンコーディネーションシステム
▶ 寄港地の設定（曳航航路中の退避港湾）の必要性
▶ 曳航時の動揺解析の深化



イデオルジャパン合同会社

Lead Installation Engineer 林

2024年6月25日

洋上工事の施工手順
～国内外の実証機での経験を踏まえて～

第2回浮体式洋上風力発電の海上施工等に関する官民フォーラム Copyright © 2024 Ideol Japan LLC. All Rights Reserved.
無断複写・転載を禁じます。
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Agenda

THIS DOCUMENT CONTAINS STRICTLY CONFIDENTIAL DATA AND INFORMATION, THAT ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF BW IDEOL.
THESE DATA AND INFORMATION CAN NEITHER BE DISCLOSED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO THIRD PARTIES, NOR BE USED, COPIED OR DUPLICATED.

1. BW Ideol について

2. 浮体式ウィンドファームの建設プロセスの例

3. 国内の既往案件事例

4. AHTSを用いた施工手順の例

5. 今後の普及へ向けた課題認識
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1. BW Ideol について

3

・ 設立：2010年（日本進出は2015年）

・ 本社：マルセイユ近郊 La Ciotat
・ 系列：BWグループ
・ 事業：エンジニアリング、プロジェクト開発、EPCI、コンサルティング等

・ 特許：ダンピングプール® (ドーナッツ型の環状浮体）他

・ 進捗： 日立エナジー等と浮体式変電設備の開発

 「洋上水素工場実証実験」や「Power to Platform」に参画

欧・米・亜で大規模商業入札プロジェクト準備

Paris

La Ciotat

Marseille

フロージェン2MW
フランス大西洋沖（2018年）

NEDO ひびき 3.2MW
北九州市沖（2018年）

エオルメッド 10MW×3基
フランス地中海沖（建設中）
（出典 Mer et Marine）

スコットウィンド 960MW
北海（落札済）
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2. 浮体式ウィンドファームの建設プロセスの例

係留システムの
事前設置

風車搭載
（港湾）

浮体の
係留作業

試運転・
運転開始曳航

浮体・風車の
保管（港湾）

係留システムの
保管（港湾）

エクスポートケーブル / 陸上送変電 / 系統連系

風車間
ケーブル
の敷設

アンカー チェーン合成繊維ロープ 接続部

ケーブル敷設船
(出典 Global Marine Group)

(出典 Mer et Marine)
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3. 国内の既往案件事例

係留索の敷設や接続は、台船および起重機船によるものが多い。

ふくしま未来2MW 浮体係留作業
（福島洋上風力コンソーシアム
平成28年報告書概要版より抜粋）

ひびき 浮体係留作業
(YouTube: NEDO Channel)

福島洋上風力 アンカー艤装
（出典 兼子建設株式会社HP）
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AHTSによる係留システムの設置と接続

AHTS: アンカーハンドリングタグサプライ
（= 係留工事に適した仕様を有する作業船）

• 速力、曳航力、牽引力、位置保持能力

• 資材輸送に適した甲板と船倉

• アンカー・係留索を操作する甲板設備

• 耐航性

施工手順

1. 艤装

2. 現地海域への移動

3. 係留システムの事前設置

(1) アンカー設置

(2) アンカー把駐力試験

(3) チェーン・ロープ敷設

(4) 水中保管

4. AHTSを用いた施工手順の例（1）

AHTS (出典 Delmar)

アンカー・ロープ積込（フロージェン）
（出典 BW Ideol）

アンカー設置

アンカー把駐力試験

チェーン・ロープ敷設

AHTS

アンカー
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4. AHTSを用いた施工手順の例（2）

施工手順（続き）

4. 風車搭載（港湾岸壁）

5. 現地海域へ浮体の曳航

6. 浮体の係留作業

(1) 現地海域での浮体の位置保持

(2) 事前敷設した係留索の回収

(3) 係留索と浮体との接続

7. 風車間ケーブルの敷設

曳航 事前敷設した係留索の回収

係留索と浮体との接続

AHTS

ROV

AHTS

係留索

浮体
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5. 今後の普及へ向けた課題認識

1. 起重機船やクレーンを搭載した台船よりも係留工事に適したAHTSへの投資

2. 国内・東アジアで不足するAHTS（およびケーブル敷設船CLV）と熟練作業員

3. 港湾の整備（浮体及び風車部品の保管、風車据付、船舶の係留、大規模修繕など）



Thank you.
CONTACT DETAILS: 
takahiko.hayashi@bw-ideol.com
https://www.bw-ideol.com/jp

mailto:Takahiko.hayashi@bw-ideol.com
https://www.bw-ideol.com/jp


Wind farm in the Teesside Sea (England)

EDFリニューアブルズジャパン株式会社

2024年6月25日

第2回
浮体式洋上風力発電の海上施工等に
関する官民フォーラム

発表資料



EDF GROUP Key Figures for 2023
81

PROJECTS

€39.9 billion
EBITDA

179,550
employees

117.3 GWe
installed capacity

worldwide

100%
of capital held by

the French State

€19.1 billion
of net investments

467.6 TWh
electricity generation

worldwide

€139.7 billion
in turnover

93%
generation with

no CO2 direct emissions

€661 million
research and development 

budget

2



EDF Group Renewable Energy – 2022 Data
81

PROJECTS

25.9 GW
Europe

4.8 GW
North America

3.1 GW
Rest of the 

World

(1)   Net installed capacity, corresponding to consolidated data according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures

A Worldwide Presence and a Vector for Growth

22.5 
GW

3.2 
GW

8 GW

0.2 GW

Hydro-electric power Solar power

Wind power Other

Capacity per Technology

A diversified mix with 33.9GW in 

operation

• Operational capacity: 22.5 GW of 

hydro-electric power and 11.4 GW of 

new renewable energies

33.9 GW

Hydro-electric

• Europe’s leading producer of 

hydro-electric energy

• More than 400 production sites 

around the world

A world leader in wind and solar

• 85GW of pipeline under development 

globally.

• 8GW secured with 46GW under 

development

• 28% onshore wind, 19% offshore wind

3



Disposition : Titre icone
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Disposition : Titre icone
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Disposition : Titre seul + domaine  + icone
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Under 
construction

2024 2025 Active prospection

180 MW (2024)
PROJECT OCEAN HARVEST

Taiwan
Foundations : tbc

Sea depth : 75 m
Distance from shore : 22 km
COD : 2028 (est.)

25 MW (COD 2024)
PROJECT PGL

France
Foundations : tension-leg

Sea depth : 100 m
Distance from shore : 17 km
COD : 2023

58.4 MW (2024)
PROJECT BLYTH 2

United Kingdom
Foundations : semi-sub

Sea depth : 52-58 m
Distance from shore : 14 km
COD : 2026 (est.) 

500 MW (2024)
PROJECT UTSIRA NORD

Norway
Foundations : tbc

Sea depth : 200-300m
Distance from shore : 22km
COD : 2030 (est.) 

1,5 GW (2025)
PROJECT GWYNT GLAS

United Kingdom
Foundations : tbc

Sea depth : 70-100m
Distance from shore : 50km
COD : 2033 (est)

2x250 MW (2024)
PROJECT MEDITERRANEAN 
SEA

France
Sea depth : 80 - 110 m
COD : 2032-33 (est.) 

Up to 2 GW (2024)
PROJECT NEWCASTLE

Australia
Foundations : tbc

Sea depth : 150 m
Distance from shore : 34 km
COD : 2031 (est.) Auction

Award

Developing floating 

OFW projects from 

green fields in Japan 

10年前から浮体式洋上風力へ取り組み、様々な浮体技術に関する知見を有する
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Floating Wind Challengeでの日本人学生への支援
-日本財団と協働で浮体式洋上風力の国際的学生コンペティション
に参加する日本の学生を支援

EDFリニューアブルズ本社への日本人学生のインターンシップ支援
- 2024の9月/10月から日本人学生2名（東京大学及び神戸大学）がパリ
本社でのインターンシップを開始予定。
- 期間は4－6か月を予定し、勤務中の給与はEDFリニューアブルズが支
払い。

Floating substructure was going to be installed

Debriefing session of Floating wind challenge at Tokyo with EDFR 

banner and “Thank you” card

Japanese Universities

Japan Strong 

relationship

日本での洋上風力人材育成に向けた取り組み



公益社団法人 日本港湾協会、
社団法人 日本埋立浚渫協会、
一般財団法人 港湾空港総合技術センター (2023年9月)

FOWT参加者へのPGLサイト視察ツアー (2024年4月)

一般社団法人日本風力発電協会 (2023年5月, 2024年4月)

• マルセイユ・フォス港湾事務所とのミーティング
• EDFリニューアブルズによるPGLプロジェクトのプレゼンテーション
• グロリア埠頭の組立ヤード見学
• 港から沖合までの浮体式風力発電機曳航作業の様子を見学

• 2023年：サン・ナゼール洋上風力発電所、GE風車工場
• 2024年：フェカン洋上風力発電所、SGRE風車・ブレード工場

• JWPAおよび日本、韓国、台湾、英国、ギリシャなどからの代表団のために、
マルセイユのPGLサイトを訪問する特別ツアーを実施

日本からの視察団
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商業化前の浮体式パイロットファーム、2017年にADEMEから受注、
建設中（COD 2024年）

▪サン・ルイ・ドゥ・ローヌ港から17kmに位置設置
▪出力：25MW

▪水深：100m

▪平均風速：10 m/s

▪ 風車: Siemens-Gamesa 8.4 MW direct-drive
▪浮体基礎: Tension-Leg Platforms (SBM offshore)

▪系統: 66kV 送電線、ダイナミックk－ブル (Prysmian)

Provence Grand Large : 浮体式洋上風力3基のパイロット・プロジェクト
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基地構内での各オペレーションと作業地点
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✓ 商業規模に向けた港湾での重要なオペレーションを経験:

▪ 商業規模の浮体式ウィンドファームにとって、港湾インフラの改善が期待さ
れる意義は極めて重要であり、できるだけ早く予見される必要あり;

▪ 風車と浮体基礎は、設計の初期段階から一体として統合検討されるべきで
あり、風車メーカーとの協力も含め、商業段階に向けた改善点;

▪ すべての港湾関係者（港湾労働者、水先案内人など）の実務を通じた習熟
は、PGLにとって非常に重要であり、商業規模への準備に役立つ

12

✓ 適用される規制の枠組み（HSE、

電気、法律）を明確にすることで、
将来的な事業の前例とする;

✓ PGLは、すべての資金調達プ

レーヤー（銀行、保険会社など）
に道を開き、浮体式風力タービ
ンの実現可能性と信頼性を証
明した

PGLを通じた将来の商業規模浮体式洋上風力発電事業への学び
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PGL construction activities in Marseille Fos Port

13
https://www.youtube.com/watch?v=HCIZiEuwCLE

https://www.youtube.com/watch?v=HCIZiEuwCLE


Provence Grand Large (PGL)

Thank
you
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